BS 5978 :Part3:1989

UDC 697.326—-62:614.8

British Standard

Safety and performance of
gas-fired hot water boilers (60 kW to 2 MW input)

Part 3. Specification for additional requirements for boilers with forced or induced draught burners

Sécurité et fonctionnement des chaudiéres a eau utilisant des combustibles gazeux de puissance utile
comprise entre 60 kW et 2 MW
Partie 3. Exigences supplémentaires relatives aux chaudiéres & braleurs a air pulsé ou soufflé

Sicherheitstechnische Anforderungen und Anforderungen an die Leistung von Gas-Heillwasserbereiter

(Boiler) (Eingangsleistung 60 kW bis 2 MW)
Teil 3. Zusatzliche Anforderungen an Boiler mit Brennern mit Zwangsbeliiftung oder Saugzug
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