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Formelzeichen DIN
Formelzeichen fir
Stromrichter mit Halbleiterbauelementen 1%934

Letter symbols for physical quantities; symbols for use in the field of static converters using semiconductor devices

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen
Norm [EC 27-2A : 1975 siehe Erldauterungen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt zusitzlich zu DIN 1304 Teil 1 Formelzeichen fest fiir im Bereich der Strom-
richter mit Halbleiterbauelementen verwendete GroBen. Sie ergénzt fiir diesen Bereich die
Norm DIN 1304 Teil 1 (iber aligemeine Formelzeichen und soll mit dieser zusammen benutzt
werden. Die in DIN 1304 Teil 1/03.89, Abschnitt 3, gegebenen Anwendungsregeln gelten
auch hier.

Formeizeichen, die bereits in DIN 1304 Teil 1 festgelegt sind, werden hier nur wiederholt,
wenn die Bedeutung gedndert oder eingeschrankt wird.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.- Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 1304 Teil 8

2 Formelzeichen und Indizes

2.1 Formelzeichen

Full document details: DIN 1304-8:1994-02

Tabelle 1
Nr :gi';nﬁzz Bedeutung SI-Einheit | Bemerkung
1.1 Ug, U_ unterbrechungsfreie (nicht liickende) Spannung v 1)
1.2 Udio unterbrechungsfreie (Gleich-)Spannung, Idealwert bei Leerlauf und | V 1)
bei null Grad Verzdégerungswinkel
13 Ugio unterbrechungsfreie (Gleich-)Spannung, |dealwert bei Leerlauf und | V D]
bei einem Verzégerungswinkel a
1.4 Uto Schleusenspannung \" D)
15 Ug Mittelwert der Vorwartsspannung (KenngréBe des Stromkreises) \ D)
1.6 Ug, Upav Mittelwert der Vorwartsspannung (KenngroBe des Gerits) \ D)
1.7 Ig Mittelwert des Vorwartsstroms (KenngroBe des Stromkreises) A
1.8 Teay Mittelwert des Vorwartsstroms (KenngréBe des Gerats) A
1.9 Ig, I kontinuierlicher (Gleich-)Strom A
1.10 | Iy, I Strom auf der Netzseite des Transformators A 6)
1.1 I, Strom auf der Ventilseite des Transformators A
112 | [, Primérstrom des Transformators A
113 | I Sekundéarstrom des Transformators A
114 | m Anzahl der Phasen 1
115 | g Kommutierungszahl 1
116 | p Impulszahl 1
117 | rg differentieller Widerstand in Vorwértsrichtung Q
118 | rr Ersatzwiderstand Q
119 | UL, U verkettete Spannung auf der Netzseite des Transformators A 1), )
120 | Uy Spannung auf der Ventilseite des Transformators \% L))
1.21 f]RW Spitzen-Arbeits-Riickwértsspannung (KenngréBe des Stromkreises) | V D]
1.22 URWM Spitzen-Arbeits-Riickwartsspannung (KenngroBe des Geréts) \ 1
1.23 URR periodische Spitzensperrspannung in Sperrichtung \'% 1)
(KenngroBe des Stromkreises)
1.24 URRM periodische Spitzensperrspannung in Sperrichtung \'% 1)
(KenngroBe des Gerats)
1.25 URS StoBspitzenspannung (KenngréBe des Stromkreises) \Y 1, 2)
1.26 URSM StoBspitzenspannung (KenngroBe des Gerats) \' 1, 2)
127 | Up Primarspannung am Transformator \Y) 1)
1.28 | Us Sekundarspannung am Transformator \' )
1) und 2) siehe Seite 3
6) Der Index des Ausweichzeichens ist der Kleinbuchstabe 1, nicht die Zahl Eins.
(fortgesetzt)
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