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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss (AA) 192.02 �Bauliche Anlagen und Einrichtungen� im Normen-
ausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Diese Norm dient dazu, Architekten, Planern, Feuerwehren und Verwaltungsstellen zu ermöglichen,
Brandübungsanlagen zweckmäßig und unter Beachtung von Sicherheitsregeln zu planen, zu erstellen und zu
betreiben.

DIN 14097 Brandübungsanlagen besteht aus:

� Teil 1: Allgemeine Anforderungen

� Teil 2: Gasbetriebene Darstellungsgeräte

� Teil 3: Holzbefeuerte Brandübungsanlagen

� Teil 4: Feuerwehr-Übungshäuser

Änderungen

Gegenüber DIN 14097:1989-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Inhalt auf DIN 14097-1 und DIN 14097-4 aufgeteilt und vollständig überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14097: 1989-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für allgemeine Anforderungen an Brandübungsanlagen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 4102-2, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen � Teil 2: Bauteile, Begriffe, Anforderungen und
Prüfungen

DIN 14097-4, Brandübungsanlagen � Teil 4: Feuerwehr-Übungshäuser

DIN EN 418, Sicherheit von Maschinen � NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte � Gestaltungs-
leitsätze

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

TA Luft, Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung
zur Reinhaltung der Luft � TA Luft)1)

                                                     

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH; zu beziehen über: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin), und Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449,
50939 Köln.
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