DK 614.842.432 DEUTSCHE NORMEN April 1977

Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder) _| N

A und B zur Anwendung im Freien —_—
Steuerscheibensatz, Impulskontaktsatz, 14 650

Erdkontaktsatz fiir mechanischen Impulsgeber Teil 3

Manual call point A and B for use in the open air;
impulse disks, impulse spring set and ground-connection set

MaRe in mm

Steuerscheibensatz, Impuls- und Erdkontaktsatz nach dieser Norm werden in den mechanischen Impuisgebern der
Brandmelder nach DIN 14 650 Teil 1, DIN 14651, DIN 14652 und DIN 14 653 verwendet.

1 MaRe, Bezeichnung

1.1 Steuerscheibensatz (S)

Der Steuerscheibensatz besteht aus einer Erdungs-, einer Impuls-, zwei Hilfs- und einer Druckscheibe.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Friihere Ausgaben: 10.64
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Erdungsscheibe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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N7 VA Hilfsscheibe
mit ausgebrochenen Zdhnen dargestelit Teilung 44

Bezeichnung des Steuerscheibensatzes (S), bestehend aus einer Erdungsscheibe, einer Impulsscheibe, zwei Hilfs-
scheiben und einer Druckscheibe:

Steuerscheibensatz DIN 14650 —-S

Fortsetzung Seite 2 und 3

Benennungen zum Teil gedndert. Redaktionell liber-

Anderung April 1977:
arbeitet.

Fachnormenausschu Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

Alle;n7verkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kaln 1 DIN 14650 Teil 3 Apr 1977 Preisgr. 4
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Seite 2 DIN 14650 Teil 3

1.2 Impulskontaktsatz (1)
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung des Impulskontaktsatzes (1), bestehend aus Kontaktfedern mit Doppel-Kontaktnieten fir Kontakte ,, 1 — 1
{2 SchlieRer) und mit zwei Betédtigungsfedern:

Impulskontaktsatz DIN 14650 — |
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1.3 Erdkontaktsatz (E)
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung des Erdkontaktsatzes (E), bestehend aus Kontaktfedern mit Doppel-Kontaktnieten fir Kontakt ,1°
(1 SchlieRer) und mit einer Betatigungsfeder:

Erdkontaktsatz DIN 14650 — E
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