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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18386:2002-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Unter Berücksichtigung der damit zusammenhängenden Festlegungen wurde das Dokument redaktionell 
überarbeitet. Hierbei wurden Standardformulierungen angewendet. 

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18386: 1996-06, 2000-12, 2002-12 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1053-1, Mauerwerk � Teil 1: Berechnung und Ausführung 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 

DIN EN 61082-1, Dokumente der Elektrotechnik � Teil 1: Allgemeine Regeln 

DIN EN 61082-2, Dokumente der Elektrotechnik � Teil 2: Funktionsbezogene Schaltpläne 

DIN EN 61082-3, Dokumente der Elektrotechnik � Teil 3: Verbindungspläne, Verbindungstabellen und 
Verbindungslisten 

DIN EN ISO 16484-2, Systeme der Gebäudeautomation (GA) � Teil 2: Hardware 

DIN EN ISO 16484-3, Systeme der Gebäudeautomation (GA) � Teil 3: Funktionen 

VDI 3814 Blatt 5, Gebäudeautomation (GA) � Hinweise zur Anbindung von Fremdsystemen durch Kommuni-
kationsprotokolle 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art und Lage der technischen Anlagen der beteiligten Leistungsbereiche. 

0.1.2 Art und Lage sowie Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen und Ein-
richtungen der Telekommunikation zur Datenfernübertragung. 

0.1.3 Tragfähigkeit von Decken und Verkehrswegen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Abgrenzung des Leistungsumfanges zwischen den beteiligten Leistungsberei-
chen. 
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0.2.2 Anzahl und Art von Mustern, Darstellungen und Beschreibungen sowie Einzel-
heiten über Hersteller, Maße, Massen und Ausführung. 

0.2.3 Lage und Ausführung der Schalt- und Verteileranlagen sowie der Manage-
ment- und Automationseinrichtungen. 

0.2.4 Bauart der Kabel, Leitungen, Rohre, Kabelkanäle und Art ihrer Verlegung. 

0.2.5 Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit und den Überspan-
nungs-, Explosions- und Geräteschutz. 

0.2.6 Anforderungen an den Brandschutz. 

0.2.7 Termine für die Lieferung der Angaben und Unterlagen nach Abschnitt 3.1.2 
sowie für Beginn und Ende der vertraglichen Leistungen. Gegebenenfalls Lieferung und 
Umfang der vom Auftragnehmer aufzustellenden Terminpläne, z. B. Netzpläne. 

0.2.8 Art und Umfang von Provisorien, z. B. zum Betreiben der Anlage oder von An-
lagenteilen vor der Abnahme. 

0.2.9 Geforderte Zertifizierungen. 

0.2.10 In einem besonderen Wartungsvertrag festzulegende Anforderungen an Art und 
Umfang der vom Auftragnehmer anzubietenden Wartung während der Dauer der Ver-
jährungsfrist für die Mängelansprüche. 

0.2.11 Angebot eines Wartungsvertrages für die Zeit nach Ablauf der Verjährungsfrist. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, 
sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 

0.5 Abrechnungseinheiten 

lm Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Längenmaß (m), getrennt nach Querschnitt oder Durchmesser und Art der Aus-
führung, für Kabel, Leitungen, Drähte, Rohre und Kanäle. 

0.5.2 Anzahl (Stück) für 

0.5.2.1 Systemkomponenten der Hardware, 

� getrennt nach Art und Leistungsmerkmalen, für 

�  Managementeinrichtungen und deren Peripheriegeräte, 

�  Kommunikationseinheiten, z. B. Modems und Gateways, 

�  Automationseinrichtungen und deren Komponenten, 

�  lokale Vorrangbedieneinrichtungen, z. B. Ein- und Ausgabeeinheiten, 
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