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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Marz 2005.

Vorwort

Dieses Dokument enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische
Arbeitsmittel (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG).

Dieses Dokument enthalt Festlegungen flr stationare Feuerléschanlagen in gewerblich genutzten Kiichen und
stellt wegen der Nutzung im Lebensmittelbereich besondere Anforderungen an Material, Léschmittel, und
Installation.

Anforderungen und Prifungen der Anlage beschranken sich auf die Punkte, die bei der Anwendung in der
gewerbsmaligen Kiche resultieren. Die Ausfuhrung und Funktion der Feuerldschanlagen wird nicht
behandelt.

Brandgefahren sind latent in gewerbsmafigen Kichen durch brennbare feste, flissige oder fllissig werdende
Stoffe vorhanden, insbesondere bei Friteusen, Fettbackgeraten und Kippbratpfannen.

Es wird empfohlen, Feuerléschanlagen unabhangig von Personen, Entstehungsbrande zu erkennen und ohne
Personengefahrdung automatische LoschmalRnahmen einzuleiten und sicher zu I6schen.

Unbenommen von diesem Dokument bleibt die notwendige Vorhaltung von mobilen Feuerldschgeraten nach
den geltenden Vorschriften (z. B. BGR 111).

Nach VDI 2052 missen Kichen mit einer installierten Gerateleistung grofer 25 kW mit einer Be- und
Entliftungsanlage versehen sein. Die gegenseitige Beeinflussung von Be-/Entliftungsanlage und stationarer
Feuerléschanlage wird in diesem Dokument behandelt.

DIN 18869 GroBkiichengerdte — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerbsméligen Kiichen
besteht aus:

— Teil 1: Kiichenliiftungshauben — Anforderungen und Priifung

— Teil 2: Kiichenliiftungsdecken — Anforderungen und Priifung

— Teil 3: Luftdurchldsse — Anforderungen und Priifung

— Teil 4: Luftleitungen — Ausflihrung und Dimensionierung

— Teil 5: Aerosolabscheider — Anforderungen und Priifung (in Vorbereitung)

— Teil 6: Einbau und Betrieb von stationédren Feuerléschanlagen

— Teil 7: Anlagen zur Aerosol- und Aerosolatnachbehandlung, Anforderungen und Priifung (ZZ. Entwurf)

Es ist geplant, dass das Erflillen dieses Dokuments ein Bestandteil der Anforderungen zum Erreichen des
HKI-Qualitatszeichens wird. Das Fuhren des HKI-Qualitatszeichens ist freiwillig.

Informationen zum HKI-Qualitatszeichen sind zu beziehen bei:
HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Kiichentechnik e. V. ¢ Postfach 11 07 37 ¢ 60042 Frankfurt am Main
Telefon: 0 69/25 62 68-0 ¢ Telefax: 0 69/23 59 64
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fir stationdre Feuerléschanlagen, die nach Art und Ausfihrung fir den Einsatz in
gewerbsmalfligen Kichen bestimmt sind. Sie gilt auch fir lebensmittelver- oder bearbeitende Betriebe, nicht
jedoch fur Haushaltskichen.

Dieses Dokument legt Anforderungen an den Einbau von Feuerldschanlagen zum Objektschutz (im Weiteren
Feuerldschanlage genannt) einschlieBlich der sicherheitstechnischen und hygienischen Merkmale fest. Sie gilt
nicht fur Raumschutz-Léschanlagen.

Dieses Dokument enthalt Entscheidungshilfen, ob eine ortsfeste Feuerléschanlage eingebaut werden soll.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 18851, Gro3kiichengerédte — Herde — Anforderungen und Priifung

DIN 18852, Gro3kiichengeréte — Brat- und Grillgerdte — Anforderungen und Priifung

DIN 18856, Gro3kiichengeréte — Friteusen — Anforderungen und Priifung

DIN 18857-1, GroBkiichengeréte — Kippbratpfannen — Anforderungen und Priifung

E DIN 18857-2, GroBkiichengeréte — Standbratpfannen — Anforderungen und Priifung

DIN 18862-1, GroRkiichengerdte — Automaten zum Braten und Grillen — Anforderungen und Priifung —
Teil 1: Kurzzeitbratstiicke

DIN 18862-2, Gro3kiichengerdte — Automaten zum Braten und Grillen — Anforderungen und Priifung —
Teil 2: Langzeitbratstiicke

DIN 18869-1, Gro3kiichengerédte — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerbsmélligen Kiichen —
Teil 1: Kiichenliiftungshauben, Anforderungen und Priifung

DIN 18869-2, GroB3kiichengerédte — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerbsméligen Kiichen —
Teil 2: Kiichenliiftungsdecken, Anforderungen und Priifung

DIN 18869-3, Gro3kiichengerédte — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerbsméligen Kichen —
Teil 3: Luftdurchlédsse, Mal3e, Anforderungen, Priifungen

DIN 18869-4, Grol3kiichengeréte — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerbsméBigen Kiichen —
Teil 4: Luftleitungen, Ausfiihrung und Dimensionierung

E DIN 18869-5, GroBkiichengerédte — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerbsméRigen Kiichen —
Teil 5: Aerosolabscheider, Anforderungen und Priifung

E DIN 18869-7, Gro3kiichengerédte — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung von gewerbsméBigen Kiichen —
Teil 7: Anlagen zur Aerosol- und Aerosolatnachbehandlung

DIN EN 2, Brandklassen
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Normenreihe
DIN EN 3, Tragbare Feuerléscher

Normenreihe
DIN EN 54, Brandmeldeanlagen

E DIN EN 203-1, GroBktichengeréte fiir gasférmige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Sicherheit

DIN EN 10088-2, Nicht rostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stahlen fiir allgemeine Verwendung und fiir das Bauwesen

DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1), Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrlistung von Maschinen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1), Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen flir
Anlagen und Betriebsmittel

DIN EN ISO 9001, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen

Normenreihe
DIN VDE 0100, Bestimmung fiir das Einrichten von Starkstromanlagen mit Nennspannung bis 1 000 V

Normenreihe
DIN VDE 0108, Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen fiir Menschen-
ansammlungen

VDI 2052, Raumlufttechnische Anlagen fiir Kiichen?)

Betriebssicherheitsverordnung, Verordnung (ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von
Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, liber Sicherheit beim Betrieb (berwachungsbediirftiger
Anlagen und Ulber die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung —
BetrSichV)?)

Druckgerate-Richtlinie, Richtlinie 97/23/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Druckgeréte?

BGR 111 (bisherige ZH 1/37), Arbeiten in Kiichenbetrieben3

LMBG, Gesetz (ber den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen
Bedarfsgegensténden [Lebensmittel- und Bedarfsgegenstédndegesetz]?)

LMHV, Verordnung iiber Lebensmittelhygiene und zur Anderung der Lebensmitteltransportbehélter-
Verordnung [Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)]2)

1) Zu beziehen bei: VdS Schadenverhltung Verlag, Amsterdamer Str. 174, 50735 Koln.
2) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
3) Zu beziehen bei: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Kaln.
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