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Rohrbauteile fiir lufttechnische Anlagen

Verbindungsarten
- fur Blechrohre und Formstucke 2
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Ventilation equipment, joints for metal tubes and fittings

1 Anwendungsbereich

f‘:z Diese Norm gilt fiir Verbindungsarten von Wickelfalzrohren nach DIN 24 145, Formstiicken nach DIN 24 147 Teil 1
§, bis Teil 8 und Teil 10 bis Teil 13, Blechrohren langsgefalzt nach DIN 24 152 und Blechrohren geschweillt nach
<l DIN24 151 Teil 1 und Teil 2.
3
i Tabelle 1. Verbindungsarten fiir Wickelfalzrohre nach DIN 24 145, Formstiicke nach DIN 24 147 Teil 1 bis
g Teil 8 und Teil 10 bis Teil 13 und Blechrohre lingsgefalzt nach DIN 25 152.

- 5 Verbin- Kurz- Verbindungsart Bemerkung
] dung zeichen
g mit Bild Beschreibung
2
% Steckver- V1 . Steckverbinder in das fir Rohre nach
g binder!) Rohr Steckverbinder | g i ingesteckt, nach | DIN 24 145
z (700 2 Bedarf mit Schrauben, und
2 Nieten oder Dichtungs- | DIN 24 152
® ‘ ‘ band befestigt
El 2l f
£
E
Q
2 Muffe MFA Muffe Formstick | wmyffe auf das Formstiick| fiir Formstiicke
El [ nach V2 -\ A aufgesteckt, nach Bedarf | nach DIN 24 147
< DIN 24 147 z 7772 | mit Schrauben, Nieten Teil 1 bis Teil 8
2 Teil 12 oder Dichtungsband be- | und Teil 10 bis
2 festigt Teil 13
) : : I
s
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( & Formstiick F . Formstiick in das Rehr | fiir Rohre nach
3 mit Einsteck- Rohr ormstick eingesteckt, nach Bedarf | DIN 24 145
s ende nach mit Schrauben, Nieten und
2 DIN 24 147 p— oder Dichtungsband be- | DIN 24 152
$ Teil 2 bis 8, V3 festigt
. Teil 10,
ps Teil 12 I M
< und 13 Il !
]
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1) Norm in Vorbereitung

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf Maschinenbéu {(NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Tabelle 1. (Fortsetzung)

Verbin- Kurz- Verbindungsart Bemerkung
dung zeichen
mit Bild Beschreibung
Flanschver- Flachflansch Flachflansch mit fiir Rohre nach
binder?) Rohr Flanschverbinder in das |DIN 24 145
und Flach- V4 \ Rohr eingesteckt und und
flansch nach | e durch Sicken befestigt DIN 24 152,
DIN 24 154 ( / Verbindung nicht
Teil 1 16sbar, Flach-

Jﬁ —F : hL flansch drehbar

Flanschverbinder
Flanschver- Flachflansch Flachflansch mit Flansch-| fir Rohre nach
binder! Rohr verbinder lose in das DIN 24 145 und
und Flach- V5 \ Rohr eingesteckt DIN 24 152 Flach-
flansch nach ezzss flansch drehbar,
DIN 24 154 wird an der Bau-
Teil 1 " stelle befestigt _
T ) ; I
Flanschverbinder
Flachflansch Flachflansch auf das fiir Rohre nach
nach V6 Fachflansch Rohr oder Formstiick- DIN 24 152 und
DIN 24 154 Rohr ende aufgesetzt, dann Formstiicke nach
Teil 1 \ Rohr oder Formstick- | DIN 24 147, Teil 1
s ende umgebdrdelt bis Teil 8 und
Teil 10 bis Teil 13
Il A Flachflansch dreh-
n ’ -H_ bar

1) Norm in Vorbereitung

Tabelle 2. Verbindungsarten fiir Blechrohre geschweift DIN 24 151 Teil 1 und Teil 2

Verbin- Kurz- Verbindungsart Bemerkung -
dung zeichen
mit Bild Beschreibung
Flach Flachflansch
lach- Rohrende glatt Flachflansch
flansch nach| v7 Rohr angeschweift
DIN 24 154 \ 3
Teil 1 und e Lol < 2
Teil 2 i ’
. ; I
I
Sc:weiB- v8 Schwei3naht Rohrende glatt Ausfiihrung der
naht SchweiBnaht nach
Rohr Rohr weiBnant na
\ Wahl des Herstellers
[, VA |
\
s L
2} nach Vereinbarung
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