Anderung April 1974:

DK 621.646 DEUTSCHE NORMEN April 1974

DIN
3230

Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen

Anfrage, Bestellung und Lieferung

Blatt 1
Technical conditions of delivery for valves, inquiry, order and delivery Mit DIN 3230 Blatt 2
Conditions techniques de livraison pour robinetterie, demande, Ersatz fiir DIN 3230

commande, livraison

@ Die mit einem Punkt gekennzeichneten Abschnitte enthalten Angaben iiber mogliche Vereinbarungen.

1. Geltungsbereich Zulassige Leckrate
Diese Norm gilt fiir Anfrage, Bestellung und Lieferung Oberflichenbeschaffenheit
genormter Armaturen. Sie gilt mit DIN 3230 Blatt 2 Oberflichenbehandlung

iiber Anforderungen in Verbindung mit den Festlegungen  Apnahmebedingung
der hierfiir bestehenden Normen. Sie gilt sinngemaf} auch
fiir nichtgenormte Armaturen oder fiir genormte Arma-
turen, an die besondere Anforderungen nach Vorschriften,
Regeln der Technik oder Normen gestellt werden, wenn

es vereinbart wurde.

Dokumentation
Versandanweisungen

Frithere Ausgaben: DIN 3230: 2.53

® 2.2. Bestellangaben fiir genormte Armaturen
A . - . Anzahl

Genormte Armaturen im Sinne dieser Technischen Liefer- .

bedingungen sind Armaturen, die mit einer DIN-Bezeich- ~ DIN-Bezeichnung nach Armaturennorm

nung bezeichnet und bestellt werden kénnen. ® 2.3. Bestellangaben fiir nichtgenormte Armaturen
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§ Diese Norm gilt nicht fiir Zubehorteile wie Flursiulen, Anzahl
g Betitigungsgestinge, Ubersetzungsgetriebe, Kettenridder
50 und Hilfsantriebe. Angaben entsprechend der Anfrage
4
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£1 2. Angaben fiir Anfrage und Bestellung e 3. Lieferumfang
3] Inallen Anfragen und Bestellungen sind die Armaturen Wenn nicht in der Bestellung anders vereinbart, umfaf3t
Q)  eindeutig zu bezeichnen. die Lieferung die bestellte Anzahl Armaturen (Teil-
3 lieferungen konnen vereinbart werden) und iiblicher-
=} @ 2.1. Angaben fiir die Anfrage weise die Dokumente nach Abschnitt 6.1.
3
F] Anzahl Wenn in Armaturennormen oder in der Bestellung Prii-
E| Benennung, nach DIN-Normen, Zeichnung o. 4. gegebenen- fungen festgelegt sind, die der Hersteller vorzunehmen
&l falls mit Form- oder Typbezeichnung oder zu veranlasse;n hat, gehort die Durchfiihrung dieser
- . . . Priifungen zum Lieferumfang des Herstellers.
g|] Nennweite bzw. Nennweiten nach der Anschliisse 2), . . .
5| DIN 24021) (Flansche, Ge- XVE?nfm Armat.!.lfrennon(’neril3 ogef fm der Bes(t}ellung wiltere
31 Nenndruck bzw. Nenndriick winde, Schweif- ieferungspriifungen (z. B. Priifungen in Gegenwart von
2 n::hnDrIl;\? 2 4(Z)Y Blaetrtml il;czf enden) Sachverstandigen im Sinne von DIN 50 049) festgelegt
g B ’ sind oder vereinbart werden, schlief3t der Lieferumfang
2| Gehédusewerkstoff, angegeben entweder als Werkstoff- nur das Bereitstellen der normalen Priifeinrichtung und
g| nummer oder als Kurzname nach den entsprechenden das Vorfiihren der Armaturen ein. Weitergehende Sach-
| Werkstoffnormen, und Dienstleistungen (z. B. Bauiiberwachungen, besondere
B die notigen Betriebsda- Funktionspriifungen durch einen Beauftragten des Be-
o £| Werkstoff der vom ten wie Durchflugstoff.  stellers oder durch den Hersteller) sind zu vereinbarende
- 3 Durchflu3stoff und/oder ’ Sonderleist
5 2| beriihrten Teile Druck-Temperaturbe- onderleistungen.
2 ; ’ reiche, Differenzdruck
5 Besondere Werkstoff-Einzelfestlegungen
; Angaben iiber Ausfiihrung -
2 Sitzdurchmesser 1) Wo Nennweiten und Druckstufen iiblicherweise nach
5 Antriebsart USA-Normen angewandt werden, kénnen abweichend
- . hiervon die Bezeichnungen nach den entsprechenden
=
2 Regelcharaktens't ik ANSI-Festlegungen gewihlt werden.
) DurchfluB3kennziffer 2 ) . .
! Einbaubedinguneen ) Wenn nichts anderes angegeben ist, muf} das Gehiuse
s . l{‘ au gung der fiir den Anschluf angegebenen Druckstufe ent-
ng Priifumfang sprechen.
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zd Fortsetzung Seite 2
%% Erliuterungen Seite 3 und 4
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4. Anforderungen und Gewihrleistung

Die allgemeinen Anforderungen an die Armaturen sind in
DIN 3230 Blatt 2 enthalten.

Sofern in Normen fiir Armaturen oder Armaturenteile
andere, abweichende oder zusitzliche Anforderungen fest-
gelegt sind, gelten diese stets vor den Festlegungen in

DIN 3230 Blatt 2 sowie den Festlegungen dieser allge-
meinen Technischen Lieferbedingungen.

Fiir die Einhaltung aller vereinbarten Anforderungen ist
der Hersteller verantwortlich.

5. Ablieferungszustand

Die Festlegungen iiber den Ablieferungszustand sind in
den Normen iiber besondere Anforderungen und Priifung
getroffen.

6. Dokumentation
® 6.1. Anweisungen des Herstellers

Wenn der Hersteller fiir den Versand oder fiir das Lagern
besondere Anweisungen zu geben hat, sind jeder Arma-
turenlieferung Versand- und Lagerungsanweisungen mitzu-

geben. An der Lieferung muf sichtbar gemacht werden,
daB solche Anweisungen beigegeben sind.

Wenn die Wirkungsweise, die Bauart oder der Betrieb
einer Armatur es zweckmifig erscheinen lassen, hat der
Hersteller nach seiner Wahl oder nach Vereinbarung der
Lieferung beizufiigen:

Einbauvorschriften

Bedienungsanleitungen

Wartungsvorschriften

Ersatz- oder Verschleifteilelisten

® 6.2. Nachweis iiber Erzeugnis- und Werkstoffpriifungen

Werden Bescheinigungen gefordert, hat sie der Armaturen-
hersteller beizubringen; Art und Umfang sind in Anfrage
und Bestellung vollstandig anzugeben.

o 7. Beanstandungen

Bei Beanstandungen muf} der Besteller dem Lieferer Gele-
genheit geben, sich innerhalb einer angemessenen Frist

an Ort und Stelle oder im Herstellerwerk — wenn nicht
anders vereinbart — nach Wahl des Herstellers, von der
Berechtigung der Beanstandungen zu iiberzeugen.
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