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Sachmerkmal-Leisten |

fiir elektrische Schalter und Schaltgeréte 4000
bis AC 1000V und DC 1200V Teil 56
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Tabular layouts of article characteristics for switches and switching devices up to AC 1000V and DC 1200V

Grille de description pour caractéristiques des objets pour interrupteurs électriques et organes de commutation a
AC 1000V et DC 1200V

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fir genormte und nichtgenormte elek-
trische Schalter und Schaltgeréte bis AC 1000V und DC 1200V anzuwenden.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Zuordnungshinweise im Anhang A.

Sachmerkmal-Leiste Nr 1: Installationsschalter (Abschnitt 3.1)

Sachmerkmal-Leiste Nr 2: Geréateschalter (Abschnitt 3.2)

Sachmerkmal-Leiste Nr 3: Induktive und kapazitive Naherungsschalter (Abschnitt 3.3)
Sachmerkmal-Leiste Nr 4: Schalter der Informationstechnik (Abschnitt 3.4)
Sachmerkmal-Leiste Nr 5: Hilfsstromschalter (Abschnitt 3.5)

Sachmerkmal-Leiste Nr 6: Leistungsschalter (Abschnitt 3.6)

Sachmerkmal-Leiste Nr 7:  Motorstarter (Motorschutzschalter) (Abschnitt 3.7)

Sachmerkmal-Leiste Nr 8: Lastschalter, Trenner, Lasttrenner und Schalter-Sicherungs-
Einheiten (Abschnitt 3.8)

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 11

NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 4000 Teil 56

3 Sachmerkmal-Leisten

Bei der Wahl der Benennung, die den Sachmerkmalen nebengeordnet wird, ist die Bauart des Schalters bzw. des Schalt-
gerdtes zu bericksichtigen; d.h. es ist nicht Schalter, sondern z.B. elektronischer Stellschalter (Dimmer) oder induktiver
Naherungsschalter bzw. nicht Schaltgerat, sondern z.B. Lasttrenner zu schreiben.

3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr1
fiir Installationsschalter
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Anschlisse sind nicht dargestellt. Form des Betatigungselementes beliebig.
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 56 -1
Kenn- abe A ] c D E F G H J
Leistungs- Betiti _
R i gungs
iaecrrllmal- Nenn- Nenn- bg:iegr;h Anzahl Montage- und Schutzart MaBe Zusatz-
Benennung strom spannung Mindest- der Pole art Schalter- einrichtung
strom art H1, Hz, Hg
Referenz-
~_hinweis
Einheit A \ VA; WA A - - - - mm —

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe

B: Die Spannungsart ist anzugeben:
AC = Wechselspannung
DC = Gleichspannung
UC = Gleich-und Wechselspannung

Angabe nur bei elektronischen
Schaltern und Stellschaltern.

Die Einheit ist anzugeben.

z.B.

AUPU = Aufputz

IMPU = Imputz

SCHB = Schienenbefestigung

TUER =Turrahmeneinbau

UP58 = Unterputz
Durchmesser 58 mm

UP70 = Unterputz
Durchmesser 70 mm

Full document details: DIN 4000-56:1987-04

F:

Betédtigungsart, z. B.

DREH = Drehbetdtigung
DRUK = Druckbetatigung
KIPP = Kippbetatigung
SCHI = Schiebebetétigung
SCHL = Schliisselbetédtigung
SENS = Sensorbetéatigung
WIPP = Wippbetatigung
ZUG = Zugbetatigung

Schalterart, z.B.

AUS = Ausschalter
GRUPP = Gruppenschalter
SERIE = Serienschalter
WECHS = Wechselschalter
KREUZ = Kreuzschalter

G: Schutzart, z.B. nach

DIN 40050
54=|P54
z.B.

BEL = beleuchtbar
S| = mit Sicherung
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DIN 4000 Teil 56 Seite 3
3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2
fur Gerateschalter
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Anschlisse sind nicht dargestellt. Form des Betétigungselementes beliebig.
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —56-2
Kenn: 1abe A B c D E F G H J
Anzahl und
Nennstrom Art der
Sach oo Last Siader Betti
ach- scher Las Nenn- gleder Montage- etatigungs- MaBe Zusatz-
merkmal- und/oder oder Anzahl und Schutzart g
Benennung | induktiver Spannung der Pole art Schalterart einrichtung
Last mit und Anzahl
cos 9 =06 der Schalt-
stellungen H1,Hz, Ha
Referenz- —
hinweis
Einheit A \ - - — - - mm -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: Die Art der Belastung ist anzugeben: E: z.B. G: Schutzart, z. B. nach
OHM = ohmsche Last AUFB = Aufbau DIN 40050
IND = induktive Last EINB = Einbau 54=IP54
B: Die Spannungsart ist anzugeben: SCHN = Schnurschalter J: z.B.
AC = Wechselspannung F: Betatigungsart, z.B. BEL = beleuchtbar
DC = Gleichspannung DREH = Drehbetitigung
UC = Gleich- und Wechselspannung DRUK = Druckbetéatigung
. . KIPP = Kippbetatigung
D: Art df:r Schaltglieder, z.B. SCHI = Schiebebetatigung
F = Offner WIPP = Wippbetatigung
S = SchlieBer ZUG = Zugbetatigung
W = Wechsler Schalterart z. B
Anzahl der Schaltsteliungen: chafterart, 2. B.
Angabe nur bei Stufenschaltern. AUS = Ausschalter
GRUPP = Gruppenschalter
SERIE = Serienschalter
WECHS = Wechselschalter
KREUZ = Kreuzschalter
STUFE = Stufenschalter
TAST  =Taster
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Seite 4 DIN 4000 Teil 56

3.3 Sachmerkmal-Leiste Nr 3
fir induktive und kapazitive Naherungsschalter
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Anschliisse sind nicht dargestellt.
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —56-3
Kenn- abe A B C D E F G H J
/{(Iimatci’sche
_ Dauerstrom Anzahl und Nenn- nwendungs-
rsnae?'rllmal- max. Nenn- Schalt- Art der Schalt- 'S?ﬁsfongfg Schutzart MaBe Zusatz-
Benennun und spannung frequenz Schalt- abstand oder einrichtung
9| Haltestrom glieder Sn Temperatur-
bereich Hq,Ho,H3,Ha
Referenz-
hinweis
Einheit mA \ Hz - mm —°C - mm -

Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe

B: Die Spannungsart ist anzugeben: G: Schutzart, z.B. nach DIN 40050
AC = Wechselspannung 54=|P54
DC = Gleichspannung J: 2B

D: Art der Schaltglieder, z.B. ANZG = LED-Anzeige

S = SchiieBer POLS = Verpolschutz
F = Offner DIOD = Loschdiode
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