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Friihere Ausgaben: 11.35, 9.36, 2.39

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Norm Uberarbeitet, Schild fur Wasserfernleitungen

Anderung November 1975:
aufgenommen.

Water; indicating labels; distribution pipes and pipelines

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Hinweisschilder zur Kennzeichnung der
fur den Betrieb von Orts-Wasserverteilungs- und Wasser-
fernleitungen fiir Trinkwasser notwendigen Armaturen und
des Verlaufs von Wasserfernleitungen.

Die Norm gilt auch fur Hinweisschilder fir Nichttrink-
wasser-Leitungen (z. B. Leitungen fur Rohwasser, Betriebs-
wasser), wenn die Wasserart auf dem Hinweisschild ge-
nannt wird.

Fiir Hinweisschilder fir Abwasser-Leitungen gilt DIN 4068.

2 Anwendungsbereich

Hinweisschilder nach dieser Norm kénnen wie folgt ange-
wendet werden:

Schild A fiir Wasserfernleitungen
Schild B fir Orts-Wasserverteilungsieitungen
Schild C fur AnschluBleitungen

Wasserversorgungsunternehmen, die sowohl Orts-Was-
serverteilungsleitungen als auch Wasserfernleitungen be-
treiben, konnen fir ihre Wasserfernleitungen auch Schild
B bzw. fur die Orts-Wasserverteilungsleitungen auch
Schild A verwenden, wenn die Beschriftung entsprechend
geandert wird.

3 Anforderungen
3.1 MaBe und Ausfiihrung

Hinweisschilder nach dieser Norm missen den in den
Bildern angegebenen MaBen und Anordnungen der
Schriftfelder entsprechen.

Die Worter ,Wasser*, ,Rohwasser*, ,Betriebswasser” oder
.Fernwasser* miissen bei den Schildern A und B in der
obersten Zeile des Schildes angebracht sein, wobei die
Lage (Mitte, rechts oder links) frei ist. Die Lage des Feldes 1
bei Schild A ist neben oder unter dem Wort ,Fernwasser®,
jedoch iiber den Angaben fir den Gegenstand (Kurz-
zeichen oder Nennweite).

Die Schenkelbreite des Entfernungsanzeigekreuzes be-
tragt 4 bis 6 mm, die Schenkellange mindestens 30 mm.
Bei den Entfernungsangaben konnen die ganzen ,m“ von
den Dezimalen durch einen Zwischensteg getrennt sein.

Die Schilder miissen gegen Witterungseinfliisse bestandig
sein. Sie durfen sich auch nach jahrelanger Einwirkung
von Feuchtigkeit und unterschiedlichen Temperaturen
weder verformen, noch so verfarben, daB das Lesen der
Beschriftung erschwert ist.

3.2 Farbe

Die Grundfarbe ist RAL 5010 (blau). Die Farbe der Be-
schriftung ist RAL 9002 (weiB) *).

3.3 Beschriftung

Die Anordnung der Beschriftung und die SchriftgréBen
sind den Bildern zu entnehmen. Die Schriftart ist senk-
rechte fette Mittelschrift bzw. fette Engschrift nach
DIN 1451,

Die Schriftfelder beinhalten im einzelnen:

Feld Schild A Schild B Schild C

1 Fir Angaben des Betreibers, z. B.
Nummer des Gegenstandes im

Bestandsplan, laufende Nummer
oder Ausfithrungsart der Armatur

2 Kurzzeichen des Leitungsbauteils, auf welches
hingewiesen wird. Folgende Kurzzeichen
konnen zum Beispiel angewendet werden:

S = Schieber

ES = Entleerungsschieber

LS = Liftungsschieber

K = Absperrklappe

AH = Absperrhahn der AnschluBleitung

AV = Absperrventil der AnschluBleitung
LV = Liftungsventil

3 Nennweite (NW) der Rohrleitung -

4 Entfernungsangabe in Meter nach links oder
rechts und/oder nach vorn

5 Hinweise fur die
Betriebstiber-
wachung, z. B.
Name des
Betreibers, Ruf-
nummer der
zustandigen
Betriebsstelle

4 Bezeichnung und Bestellangaben
4.1 Bezeichnung
Bezeichnung des Hinweisschildes fiir Wasserfernleitun-
gen (A):
Schild A DIN 4067

Bezeichnung des Hinweisschildes fiir Orts-Wasservertei-
lungsleitungen (B):

Schild B DIN 4067

Bezeichnung des Hinweisschildes fiir AnschluBleitun-
gen (C):

Schild C DIN 4067

4.2 Bestellangaben

Bei der Bestellung sind auBer der Bezeichnung und An-
gaben zur Ausfuhrung (z. B. Werkstoff, Anstrich, Auswech-
selbarkeit der Beschriftung) bei Bedarf zusatzlich anzuge-
ben: Beschriftung, Kurzzeichen, Nummer, Nennweite, Ent-
fernung, Leerfelder.

*) Siehe RAL-Farbkarte, zu beziehen durch Fa. Muster-
Schmidt, 6 Frankfurt/Main, RoBmarkt 23.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4
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