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DEUTSCHE NORMEN

Januar 1974

Orts-Gasverteilungsleitungen

Hinweisschilder

DIN
4069

Frithere Ausgaben:
11.35, 9.36, 2.39

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Gas distribution grids indication labels

Diese Norm wurde vom Deutschen Normenausschuf3 (DNA) im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein von Gas- und
Woasserfachmdnnern (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas" einbezogen worden.

Mafle in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Hinweisschilder zur Kennzeichnung des
Verlaufs in Betrieb befindlicher Orts-Gasverteilungsleitun-
gen und fir deren Betrieb notwendiger Armaturen.

Fir Hinweisschilder fir Gasfernleitungen gilt DIN 4065.

Gasversorgungsunternehmen, die sowohl Gasfernleitungen
als auch Oris-Gasverteilungsleitungen betreiben, kénnen
jedoch auch fir ihre Gasfernleitungen Hinweisschilder nach
DIN 4069 verwenden, wenn dabei das Wort ,,Gas” durch
~Ferngas” ersetzt wird.

2. Anforderungen
2.1. MaBe und Ausfihrung

Hinweisschilder nach dieser Norm missen den in den Bil-
dern angegebenen Mafien und Anordnungen der Schrifi-
felder entsprechen.

Das Wort ,,Gas” sowie das Abstandsanzeigekreuz und
das Kurzzeichen des Gegenstandes kdnnen fest angebracht
sein; die Zahlen fir die Abstandsangaben kénnen aus-
wechselbar sein.

Die Schenkelbreite des Abstandsanzeigekreuzes betragt
4 bis 6 mm, die Schenkellénge mindestens 30 mm. Bei den
Abstandsangaben kdnnen die ganzen Meter (m) von den
Dezimalen durch einen Zwischensteg getrennt sein.

Die Schilder missen gegen Witterungseinfliisse bestandig
sein. Sie dirfen sich auch nach jahrelanger Einwirkung von
Feuchtigkeit und unterschiedlichen Temperaturen weder
verformen, noch so verférben, daf3 das Lesen der Beschrif-
tung erschwert ist. .

Die Mafibuchstaben b und h bedeuten, da3 die Schrift-
felder gleich hoch bzw. gleich breit entsprechend den ein-
zelnen Herstellungsverfahren sein missen.

2.2. Farbe

Die Grundfarbe ist RAL1012") (Zitronengelb). Die Farbe
der Beschriftung ist schwarz.

2.3. Beschriftung

Die Anordnung der Beschriftung sowie die Schriftgréfien
sind den Bildern zu entnehmen. Die Schriftart ist senk-
rechie fette Mittelschrift bzw. fette Engschrift nach DIN 1451.

Die Schriftfelder beinhalten im einzelnen:

Feld 1: Nummer, unter der der Gegenstand in den Be-
standspldnen des Betreibers enthalten ist.

Feld 2: Kurzzeichen des Leitungsbauteils, auf welches hin-
gewiesen wird. Folgende Kurzzeichen kénnen z. B, ange-
wendet werden:

AH = Absperrhahn
S = Schieber
Feld 3: Nennweite der Rohrleitung

Feld 4: Abstandsangabe in Meter nach links oder rechts
und/oder nach vorn.

3. Bezeichnung und Bestellangaben

3.1. Bezeichnung
Bezeichnung eines groflen Hinweisschildes (G) fir Absperr-

hahn (AH):
Schild G — AH DIN 4069

Bezeichnung eines kleinen Hinweisschildes (K} fir Schie-

ber (S}:
Schild K — S DIN 4069

3.2. Bestellangaben

Bei der Bestellung sind aufier der DIN-Bezeichnung und
Angaben zur Ausfihrung (z. B. Werkstoff, Anstrich, Aus-
wechselbarkeit der Beschriftung) bei Bedarf zusdtzlich an-
zugeben: Kurzzeichen, Nummer, Nennweite, Abstéinde,
Leerfelder.

4, Normen

DIN 1451 Groteskschriften; Engschrift; Mittelschrift; Breit-
schrift

DIN 4065 Gasfernleitungen; Hinweisschilder

DIN 4067 Hinweisschilder; Wasser

Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30, Burg-
grafenstraBe 4-7, oder 5 Kéln 1, Friesenplatz 16.

') Farbe nach RAL-Farbregister 840 HR, zu beziehen durch
Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30, Burggrafenstraie 4-7,
oder 5 KéIn 1, Friesenplatz 16,

Inhalt vollstandig Gberarbeitet.

Anderung Januar 1974 :

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschu Gastechnik (FNGas) im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Documents
Din 4065 Qlan 19745 Praisgri-dib

Vertr.-Nr. 0004

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuvth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
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