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Schaltzeichen DIN
Beispiele fir Zahler und Schaltuhren 40 7] 6
Blott 4

Graphical symbols. Integrating meter and clock-switch

Zusammenhang mit IEC-Empfehlungen siehe Erliuterungen

Zeichenerklarung

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:

= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen Uberein.

=~ Das Schaltzeichen ist Ghnlich dem IEC-Schaltzeichen (die Abweichung ist so geringfiigig, daf3. Mifiversténdnisse
bei Benutzung der deutschen Norm im internationalen Gebrauch nicht zu befirchten sind).

— Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden.
K Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen.

Schaltzeichen Benennung
Nr IEC und Bemerkungen
Form 1 Form 2
1. Zahler
kWh
1.1. K kWh ~ Einphasen-Wechselstromzahler
~ AY
|
Ah
1.2 K Ah — Gleichstrom-Amperestundenzdhler
-/
kWh
1.3. K KWh e Gleichstromzahler
[

Form1: :
1.4. For=m2: h h Zeitzahler mit Synchronmotor
K Lﬁ_
ofo] o
S A own Z—— g Einphasen-Wechselstrom-Zweitarifzéhler
'~ | E mit Darstellung des Auflenanschlusses und
15 ~ kWh S Angabe der Nennspannung und des Nenn-
= N — 5 (Grenz-)Stromes.
N

~~
[ L Z Zweitarifausloser
220y wmroa | 229V 10140/ A {Schaltung 110 nach DIN 43 856)

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6
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Schaltzeichen Benennung
Nr | IEC
Form 1 Form 2 und Bemerkungen
kWh Dreileiter-Drehstromzahler
16, | = kWh <~ mit Darstellung einer Ricklaufsperre
alr ,G;] [Q}l {Zahler z&hlt nur in einer Energierichtung)
LTTHEE
2
kvarh S 7 Vierleiter-Drehstrom-Blindverbrauchzahler
1.7. ~ ;}mrh JN A mit elektromagnetischer Verriegelung, Schaltung der
Mp~ El) Strom- und Spannungspfade nicht dargestellt
6t of
o|lo]o
_E}’ M ] Vierleiter-Drehstrom-Zweitarif-Maximumzdhler
o[o] T3om ;Li — mit kumulativem Maximumzahlwerk, Zweitarif-
1.8 ~ kWh | 30min | m"} @ ausléser (Z) und Maximumausléser (M) durch
o max. @ kWh \YJ gesonderte Schaltuhr betétigt, Maximumriickstellung
3/Mpr . ~ u durch Motor mit Endschaiter (von gesondertem
/4 L4 AR Schalter zv schalten), Mefiperiode 30 Minuten
VIV N\
o l | ol
T Wirkverbrauch-Miinzzéhler
s To kWh |
1.9 ~ 1 mit einem Mef3werk, mit Zahlwerke fir
e kWh : <>l | Wirkverbrauch und fisr Minzvorrat,
Hl B \_ J Minzverbrauch proportional Stromverbrauch
il
l . ™
e Wirkverbrauch-impulsgeberzdhler
/f + mit 2 Mef3werken,
X — kWh 7 | OTkWh/imp. mit Drehmomentverstarkermotor
1.10. T 1 Impuls je 0,1 kWh
kWh | Ma - Verstarker (Statt des Zeichens «- kann im Schaltzeichen Form 1
9'I das Zeichen || verwendet werden, insbesondere
Ht bei elektronischer Impulsgabe)
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