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Graphical representations in electrical engineering; Ersatz fiir DIN 40 719

definitions and classification

Zusammenhang mit IEC-Empfehlungen siehe Erlduterungen.

Die englischen Benennungen sind der IEC-Empfehlung 113-1 ,,Diagrams, charts, tables. Part 1: Definitions and

classification** entnommen.

Der Deutsche Normenausschu kann trotz aufgewendeter Sorgfalt keine Gewihr fiir die Richtigkeit der Ubersetzung

der englischen Benennungen iibernehmen.

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Einteilung von Schaltungsunterlagen
und die entsprechenden Begriffe, wie sie in der Elektro-
technik iiblich sind, fest.

Die Schaltungsunterlagen dienen zur Erlauterung der
Funktion von Schaltungen oder von Leitungsverbindungen.
Sie vermitteln Angaben fiir das Fertigen, Errichten und das
Erhalten elektrischer Einrichtungen. Schaltungsunterlagen
im Sinne dieser Norm sind: Schaltpline aller Art, Tabellen,
Diagramme, Beschreibungen.

Schaltungsunterlagen werden in zwei Gruppen eingeteilt
(siehe Tabelle Seite 3):

a) Einteilung nach dem Zweck
b) Einteilung nach der Art der Darstellung
Anmerkung: Die Art des Schaltplanes wird nach

seinem Zweck festgelegt, die Art der Darstellung wird nach
ZweckmaBigkeit gewdhlt.

2. Begriffe

2.1. Ein Schaltplan (diagram) ist die zeichnerische Dar-
stellung elektrischer Betriebsmittel durch Schaltzeichen,
gegebenenfalls auch durch Abbildungen oder vereinfachte
Konstruktionszeichnungen.

Er zeigt die Art, in der die verschiedenen elektrischen
Betriebsmittel zueinander in Beziehung stehen und
miteinander verbunden sind.

2.2. Ein Diagramm (chart) ist die graphische Darstellung
errechneter oder beobachteter Werte. Das Diagramm soll
das Wesentliche herausstellen und dadurch einen schnellen,
leicht faBlichen und einprigsamen Eindruck vermitteln.

Es zeigt die Beziehung z. B. zwischen:

a) verschiedenen Vorgingen

b) Vorgingen und ihrer Zeitabhingigkeit

¢) Vorgingen und physikalischen Groen

d) Zustinden mehrerer Betriebsmittel.
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2.3. Eine Tabelle (table) ist eine systematisch angeordnete
Ubersicht und soll ohne erlduternden Text versténdlich
sein. Sie ersetzt oder erginzt einen Schaltplan oder ein
Diagramm.

2.4. Eine Beschreibung (description) ist die sprachliche
Fassung eines Sachverhaltes. Sie sagt z. B. etwas iiber die
Eigenschaften eines elektrischen Betriebsmittels oder iiber
Beziehungen zwischen elektrischen Betriebsmitteln aus.

3. Einteilung nach dem Zweck
3.1. Schaltungsunterlagen zur Erlduterung der Arbeitsweise

3.1.1. Erlduternde Schaltplidne (explanatory diagrams)
dienen dem Studium der Arbeitsweise elektrischer Einrich-
tungen z. B. eines Gerites oder einer Anlage.

3.1.1.1. Ein Ubersichtsschaltplan (block diagram) ist die
vereinfachte Darstellung einer Schaltung, wobei nur die
wesentlichen Teile beriicksichtigt werden. Er zeigt die
Arbeitsweise und die Gliederung einer elektrischen Einrich-
tung.

3.1.1.2. Ein Stromlaufplan (circuit diagram) ist die aus-
fiihrliche Darstellung einer Schaltung mit ihren Einzelteilen.
Er zeigt die Arbeitsweise einer elektrischen Einrichtung.

3.1.1.3. Ersatzschaltplan (equivalent circuit diagram) ist
eine besondere Ausfiihrung eines erlduternden Schalt-
planes fiir die Analyse und Berechnung von Stromkreis-
eigenschaften.

3.1.2, Erlduternde Tabellen und Diagramme (explanatory
tables and chart) erleichtern das Studium und das Ent-
wickeln von Ubersichtsschaltpldnen und vermitteln
zusitzliche Angaben.

3.1.2.1. Ein Ablaufdiagramm oder eine Ablauftabelle
(sequence chart or table) zeigt die Arbeitsvorginge in
einer festgelegten Reihenfolge.

3.1.2.2.Ein Zeitablaufdiagramm oder eine Zeitablauftabelle

(time sequence chart or table) zeigt zusitzlich die Zeitab-
stinde zwischen aufeinanderfolgenden Arbeitsvorgingen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE D |

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 40719-1:1973-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-40719-1-1973-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-40719-1-1973-06

Seite 2 DIN 40719 Blatt 1

3.2. Schaltungsunterlagen zur Erlduterung der Verbindungen
und der raumlichen Lage von Betriebsmittein.

Sie dienen zum Fertigen und Errichten elektrischer Einrich-
tungen.

3.2.1. Verdrahtungspldne (wiring diagrams) zeigen die lei-
tenden Verbindungen zwischen elektrischen Betriebsmitteln.

Sie zeigen die inneren und/oder duBeren Verbindungen und
geben im allgemeinen keinen Aufschlu® iiber die Wirkungs-
weise.

Anmerkung: Verdrahtungspline konnen durch Ver-
drahtungstabellen ersetzt oder erginzt werden.

3.2.1.1. Ein Gerateverdrahtungsplan (unit wiring diagram)
stellt alle Verbindungen innerhalb eines Gerates oder einer
Geridtekombination dar.

3.2.1.2. Ein Verbindungsplan (interconnection diagram)
stellt die Verbindungen zwischen den verschiedenen Geriten
oder Geritekombinationen einer Anlage dar.

3.2.1.3. Ein AnschluBplan (terminal diagram) zeigt die An-
schluBpunkte einer elektrischen Einrichtung und die daran
angeschlossenen inneren und du3eren leitenden Verbindun-
gen.

3.2.2. Ein Anordnungsplan (location diagram) enthilt Anga-
ben iiber die raumliche Lage elektrischer Betriebsmittel.

Der Anordnungsplan braucht nicht ma@stiblich zu sein.

Anmerkung zu Abschnitt 3: Mehrere
Schaltplanarten kGnnen in einem Schaltplan zusammen-
gefaBt werden und ergeben einen gemischten Schaltplan
(mixed diagram). Mit Riicksicht auf wirtschaftliche
Uberlegungen geniigt es im allgemeinen, eine oder einige
der vorgesehenen Planarten anzufertigen. Kombinationen
sind zuldssig.

4. Einteilung nach der Art der Darstellung

4.1. Ein- oder mehrpolige Darstellung (vereinfachte oder
ausflihrliche Darstellung).

Entsprechend der Anzahl der Leitungen, Gerite- oder
Bauelemente die durch ein einziges Schaltzeichen darge-
stellt werden, konnen zwei Arten von Darstellungen unter-
schieden werden.
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4.1.1. Bei der einpoligen Darstellung (single-line represen-
tation) werden zwei oder mehr Leiter durch eine einzige
Linie dargestellt. Diese kann bedeuten:

— Leiter eines Mehrleiter-Systems.

— Stromkreise mit gleicher elektrischer Funktion.
— parallel geschaltete Leiter.

— Leiter mit gleichem ortlichen Verlauf.

— Leiter mit gleichem Verlauf auf dem Schaltplan.

Mehrere gleiche Gerite oder Bauelemente konnen durch
ein einziges Schaltzeichen dargestellt werden.

4.1.2. Bei mehrpoliger Darstellung (multiline represen-
tation) wird jedes elektrische Betriebsmittel durch ein
Schaltzeichen dargestellt.

4.2. Anordnung der Schaltzeichen

Nach der unterschiedlichen Anordnung der Schaltzeichen
fiir elektrische Betriebsmittel oder Teile davon konnen fol-
gende Arten von Darstellungen unterschieden werden:

4.2.1. Bei der zusammenhiéngenden Darstellung (assembled
representation) werden alle Schaltzeichen eines elektrischen
Betriebsmittels zusammenhingend gezeichnet.

4.2.2. Bei der halbzusammenhingenden Darstellung (semi-
assembled representation) werden Schaltzeichen fiir verschie-
dene Teile eines elektrischen Betriebsmittels getrennt dar-
gestellt und so angeordnet, dal die Schaltzeichen fiir die
mechanischen Verbindungen zwischen den zusammengeho-
renden Teilen eingezeichnet werden konnen.

4.2.3. Bei der aufgelosten Darstellung (detached represen-
tation) werden Schaltzeichen fiir elektrische Betriebsmittel
oder Teile davon getrennt gezeichnet und so angeordnet,
daB jeder Stromweg moglichst gradlinig verlauft und leicht
zu verfolgen ist.

4.3. Lagerichtige Darstellung (topographical representation)
Bei der lagerichtigen Darstellung entspricht die Lage der
Schaltzeichen oder der vereinfachten Konstruktionszeichnung
eines Betriebsmittels ganz oder teilweise der raumlichen
Lage der Betriebsmittel. Die lagerichtige Darstellung braucht
nicht maBstablich zu sein.

Anwendungsbeispiele:

Verdrahtungsplan (wiring diagram), Installationsplan (archi-
tectural diagram), Netzplan (network diagram).

Anmerkung zu Abschnitt 4: Mehrere der
erwdahnten Darstellungsarten koGnnen im gleichen Schalt-
plan benutzt werden.
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