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Schaltungsunterlagen
Ausfiihrung von AnschluBpldanen

DIN
40 719

Teil9

Diagrams, charts, tables; Preparation of terminal diagrams

1 Geltungsbereich

Diese Norm enthalt Richtlinien fiir die Ausarbeitung von An-
schluBpléanen, in denen die AnschluBstellen einer elektri-
schen Einrichtung und die daran angeschlossenen inneren
und duBeren leitenden Verbindungen dargestellt sind.

2 Mitgeitende Normen

DIN 6771 Teil 5 Vordrucke fiir technische Unterlagen;
Schaltplan im Format A3

DIN 40705 Kennzeichnung isolierter und blanker
Leiter durch Farben
DIN 40711 Starkstrom- und Fernmeldetechnik;

Schaltzeichen; LeitungenundLeitungs-
verbindungen

Schaltungsunteriagen; Begriffe, Eintei-
lung

Schaltungsunterlagen; Kennzejchnung
von elektrischen Betriebsmitteln
Kennzeichnung der Anschliisse elektri-
scherBetriebsmittel; Richtlinien, alpha-
numerisches System

DIN 40719 Teil 1
DIN 40719 Teil 2

DIN 42400

3 Anwendung

AnschluBplane vermittelninformationen iiberden AnschiuB
der inneren und duBeren elektrischen Verbindungen. Sie
sind Unterlagen fir die Fertigung, Montage und Wartung.
EskonnenHinweise auf die entsprechenden Stromlauf-und
Anordnungsplane sowie auf Funktionszugehorigkeit gege-
ben werden.

4 Darstellung

4.1 AnschluBstellen

Die AnschluBstellen werden im AnschluBplan als Quadrate,
Rechtecke, Punkte oder Kreise dargestelit. Die AnschluB-
moglichkeiten konnen durch Angaben des Typs bzw. durch
Text oder bildliche Darstellung nach DIN 40 711 unterschie-
den werden. Erforderliche zusatzliche Darstellungen, z. B.
Sonder- und Priifanschliisse, sind zu erkiaren.

4.2 Innere und duBere Verbindungen

Die Darstellung erfolgt als Linie (Bild 1) oder Rechteck
(Bild 2) mit erforderlicher Kennzeichnung, wie unter Ab-
schnitt 5.3 ausgefihrt wird.

Teilweise Ersatz fur
Beiblatt 1 und Beiblatt 2
zuDIN 40719

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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Bild 1. Bild 2.

4.3 Zeichnungsformat

AnschluBplanefiirdie Energieverteilung, Energieerzeugung
und Energieanwendung werden vorzugsweise auf dem
Format DIN A3 dargestellt, siehe DIN 6771 Teil 5.

5 Kennzeichnung
5.1 Betriebsmittel

Die Betriebsmittel, z. B. Klemmen, Kiemmenleisten, Vertei-
ler, Steckverbinder, sind nachDIN 40 719 Teil 2zukennzeich-
nen, oder es ist eine entsprechend zweckméBige Kenn-
zeichnung zu widhlen, die im AnschluBplan oder einer ande-
ren zugehoérigen Unterlage zu erkliren ist; hierbei ist die
Typangabe in der Regel erforderlich.

5.2 AnschluBstellen

Die AnschiuBstellen werden mit Ziffern und/oder Buch-
staben gekennzeichnet. Wenn die AnschluBstellen selbst
eine Kennzeichnung tragen, muB diese in den AnschiuBplan
tibernommen werden.

5.3 Innere und duBere Verbindungen

DieandenAnschluBstellen dargestellten Verbindungslinien
sind zu kennzeichnen, z. B. durch Zielbezeichnungen, Lei-
tungsnummern, Signalbezeichnungen. Diese Angaben
dienen dem Auffinden des Gegenanschlusses und der
Leitungsverfolgung.

Das zu verwendende Leitungsmaterial sollim AnschluBplan
oder in einer dazugehdrigen Unterlage angegeben werden.
Fir die Farbangaben im AnschiuBplan sind bestehende
Normen zu beriicksichtigen.

6 Einsatz von Datenverarbeitungsaniagen

Werden AnschluBpldane mit Datenverarbeitungsanlagen
erstellt, so miissen diese den gleichen Informationsinhalt
aufweisen. Es sollte auch die gleiche Darstellungsform an-
gestrebt werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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7 Anwendungsbeispiele Bild 4 zeigt einen AnschluBplan mit gleichem Inhalt wie Bild 3,
Bild 3 zeigt den Ausschnitt eines AnschiuBplanes einer Klem- jedoch mit Darstellung der duBeren und inneren Verbindun-
menleiste. Die Darstellung der inneren und duBeren Verbin- gen als Rechtecke (siehe Abschnitt 4.2, Bild 2) und einem
dungen erfolgt mit Linien (siehe Abschnitt 4.2, Bild 1). Als Rgste( fur Kabel und Leitungen. Die einzelnen Leiter sind
Kennzeichnung der inneren und duBeren Verbindungen ist mit einem entsprechenden Kennzeichen eingetragen.
die Zielbezeichnung gewihit. Die Kennzeichnung der Ziele Diese Kennzeichen sind z. B. Leiternummern, Kennfarben
selbst ist nach DIN 40 719 Teil 2 erfolgt. oder je ein Kreuzim Rasterfeld.
Im Bild 4 sind Leiternummern verwendet.
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