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AnschluBbezeichnungen fur Kleintransformatoren,
Sicherheitstransformatoren,
Stelltransformatoren und Kleindrosseln

DIN
42 404

variable transformers and small chokes

(1973), siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir die Bezeichnung der Anschlisse

matoren und Kleindrosseln. Unter dem Begriff Klein-
transformatoren werden in dieser Norm nachfolgend
aufgefiihrte Gruppen einbezogen.

nach DIN VDE 0550 Teil 1
DIN VDE 0550 Teil 3
DIN VDE 0550 Teil 4
DIN VDE 0550 Teil 5
und DIN VDE 0550 Teil 6
Sicherheitstransformatoren nach DIN VDE 0551
Stelltransformatoren nach DIN VDE 0552
Sicherheitstransformatoren
und Trenntransformatoren nach DIN VDE 0551 T1 *)
und DIN IEC 14D(CO)7/
VDE 0551 Teil 100%)

Kleintransformatoren

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist, ein numerisches und alpha-
numerisches Kennzeichnungssystem fiir die Bezeichnung
der Anschlisse (Leiter, Sternpunkte, Anzapfungen)
von Transformatoren und Drosseln fir den in Ab-
schnitt 1 genannten Anwendungsbereich festzulegen.
Um das richtige AnschlieBen an eine Stromquelle
oder ein Netz bzw. den richtigen AnschluB einer Be-
lastung sicherzustellen, ist eine eindeutige Zuordnung

*)y Z.Z. Entwurf

Terminal markings for small transformers, safety isolating transformers,

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 445
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der AnschluBspannungen zu den numerisch gekenn-
zeichneten AnschluBstellen anzugeben. Das System
schafft ferner in Verbindung mit den Schaltgruppen bei
dreiphasigen Transformatoren die Voraussetzung fiir das
richtige Parallelschalten.

3 Begriffe
3.1 Anschlu

Ein leitendes Element, das zur Verbindung einer Wick-
lung mit duBeren Leitern dient (aus DIN VDE 0532
Teil 1/03.82).

3.2 Leiteranschlu®

Ein AnschluR, der zur Verbindung mit einem Haupt-
leiter eines Netzes dient (aus DIN VDE 0532 Teil 1/
03.82).

3.3 Sternpunktanschluf

a) Bei Mehrphasentransformatoren und aus Einphasen-
transformatoren bestehenden Mehrphasenbanken:
Der Anschlu an den Sternpunkt einer Wicklung in
Stern- oder Zickzackschaltung (aus DIN VDE 0532
Teil 1/03.82).

b) Bei Einphasentransformatoren: Der AnschluB, der
zum Zusammenschalten zu einem Netzsternpunkt
vorgesehen ist (aus DIN VDE 0532 Teil 1/03.82).

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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3.4 Anzapfungsanschlul

Ein AnschluB, der zur Verbindung einer bestimmten
Stelle einer Wicklung mit dem AnschluR eines Stufen-
schalters, eines Umstellers, einer zusatzlichen Durch-
fuhrung oder dergleichen dient.

3.5 StromabnehmeranschluR
Ein Anschlu zu den beweglichen Kontaktelementen.

4 Grundregeln fiir die AnschluBbezeichnungen

4.1 Einphasige Transformatoren und Drosseln

Die Anschliisse werden in frei zu wahlender Zahlenfolge
numerisch gekennzeichnet, gegebenenfalls unter Beach-
tung von Normen lber Bauteile (z. B. DIN 41 305 Teil 2).
Die Zuordnung der Anschlisse muR eindeutig angegeben
sein.

42 Dreiphasige Transformatoren und Drosseln und ein-

und dreiphasige Stelltransformatoren

42.1 Eine AnschluBbezeichnung setzt sich aus Zahlen-
gruppen und Buchstaben in abwechselnder Folge ohne
Zwischenraum zusammen. Es werden lateinische Grol3-
buchstaben angewendet. In einer vollstandigen AnschluR-
bezeichnung konnen die Zahlengruppen, die zur Kenn-
zeichnung entbehrlich sind, wegfallen, z. B. 1U, 1V, 1W
anstelle von 1U1, 1V1, 1W1 oder 2U, 2V, 2W anstelle
von 2U1,2V1, 2W1 (siehe Bild 5).

422 Die beiden fest mit Leiter- oder Sternpunkt-
anschlissen verbundenen Enden von Wicklungsstrangen
oder Teilen derselben werden durch die Zahlen 1 und 2
gekennzeichnet (siehe Bild 1, Bild 3 und Bild 4). Verbin-
dungen von Stufenschaltern, Umstellern, Stromabneh-
mern oder dergleichen, die fest zu Leiter- oder Stern-
punktanschlissen fiihren, werden entsprechend mit 1
oder 2 bezeichnet (siehe Bild 2).

Wird dieses Bezeichnungssystem auf Kleintransformato-
ren und Stelltransformatoren angewandt, ist bei der Dar-
stellung der Schaltplane Voraussetzung, dall alle Wick-
lungen gleichen Wickelsinn besitzen. Dabei ist die
Polaritat zwischen den Enden 1 und 2 aller Wicklungs-
strange eines Schenkels gleich. Bei Zickzackschaltung
erhalt die Polaritat den Vorrang.

Anmerkung: Bei Spartransformatoren ist die Kennzeich-
nung der Enden von Reihen- und Parallelwick-
lung eine Kombination der Bezeichnungen nach
den Abschnitten 4.2.2 bzw. 4.2 4.

42.3 Die Leiteranschlisse der Wicklungsstrange von
Drehstrom-Kleintransformatoren und -Drossein werden
mit den Buchstaben U, V, W bezeichnet. Sie stehen vor
den Zahlen nach den Abschnitten 4.2.2, 425 bzw.
426.

Der Sternpunktanschluf einer Wicklung in Stern- oder
Zickzackschaltung wird durch den Buchstaben N ge-
kennzeichnet.

424 Die verschiedenen Wicklungen eines Kleintrans-
formators werden durch Zahlen gekennzeichnet, die vor
den Buchstaben nach Abschnitt 4.2.3 stehen. Abwei-
chend von DIN 42 400 wird immer die Eingangswicklung
mit der Zahl 1 versehen. Die weiteren Wicklungen er-

Full document details: DIN 42404:1985-07

halten die Zahlen 2, 3, 4 ..., die mit abnehmenden
Nennspannungen steigen. So erhadlt bei einem Drei-
wicklungstransformator die Eingangswicklung die Zahl 1,
die erste Ausgangswicklung die Zahl 2 und die zweite
Ausgangswicklung die Zahl 3.

Bei Spartransformatoren wird dasjenige Ende der Reihen-

wicklung, welches zum AnschluR an das Netz niedrigerer

Spannung vorgesehen ist, mit der Zahl 2 gekennzeichnet.

Anmerkung: Wenn mehrere Wicklungen die gleiche
Nennspannung haben, sind die Zahlen zu ihrer
Kennzeichnung zwischen Hersteller und Abneh-
mer zu vereinbaren.

4.25 Bestehen Wicklungsstrange aus mehreren Teilen,
die entweder in Reihe oder parallel geschaltet werden
konnen, so sind ihre Enden durch die Zahlen 1, 2, 3,
4 ... zu kennzeichnen. Die leiter- und die sternpunkt-
seitigen Enden erhalten die Zahlen 1 bzw. 2 nach Ab-
schnitt 4.2.2. Die iibrigen Enden werden mit Zahlen in
steigender Reihenfolge bezeichnet. Dabei wird mit dem
Wicklungsteil begonnen, dessen eines Ende die Zahl 1
tragt (siehe Bild 3 und Bild 4).

426 Die Anzapfungsanschlisse, die zu Stufenschal-
tern, Umstellern, Stromabnehmern, zusatzlichen Durch-
fuhrungen oder dergleichen fiihren, werden durch Zah-
lengruppen in steigender Reihenfolge gekennzeichnet.
Diese Zahlen sind hoher als die zur Kennzeichnung von
leiter- und sternpunktseitigen Enden sowie zur Kenn-
zeichnung der Enden von Wicklungsteilen fiir Reihen-
und Parallelschaltung. Die niedrigste Zahl erhilt der
AnzapfungsanschluR, der dem Wicklungsende am nach-
sten liegt, das bei der Kennzeichnung nach den Ab-
schnitten 4.2.2 bzw. 425 die Zahl 1 erhalt. Die Fest-
legung der Zahlen fiir Anzapfungsanschliisse von Wick-
lungsteilen, die in Zu- oder Gegenschaltung betrieben
werden konnen, geht von der Schaltung aus, welche fiir
die Wicklung mit Anzapfungen die héchste effektive
Windungszahl ergibt.

Bei Spartransformatoren mit Anzapfungen zwischen
Reihen- und Parallelwicklung, am Ende der Reihenwick-
lung oder in Gabelschaltung werden die Zahlen fir die
Anzapfungsanschliisse so festgelegt, als ob der Wicklungs-
teil mit Anzapfungen zur Reihenwicklung gehdren
wiurde.

4.2.7 Die AnschluBbezeichnungen von Stufenschaltern
und Umstellern sollen den Festlegungen in den Ab-
schnitten 4.2.2 und 4.2.6 entsprechen (siehe Bild 2).

428 Die AnschluBstellen fiir Schutzleiter sind mit
dem Bildzeichen B ,,Schutzleiter’” nach DIN 40 011
und/oder der AnschluRbezeichnung PE nach DIN 42 400
zu versehen.

5 Beispiele fiir die Bezeichnungen
von Anschliissen
5.1 Transformatoren und Drosseln

Die Bilder in diesem Abschnitt zeigen praktische Bei-
spiele fiur die Bezeichnungen von Anschliissen in einigen

haufig vorkommenden Failen.
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5.1.1 Einphasig

@O N W

Bild 1. Wicklungsstrang mit Anzapfungen in Wicklungs-

Bild 2. Wicklungsstrang mit Grob- und Feinstufen an
mitte

einem Wicklungsende

2

Bild 3. Wicklungsstrang mit zwei gleichen Teilen fiir

Bild 4. Wicklungsstrang mit zwei gleichen Teilen fir
Reihen- und Parallelschaltung

Reihen- und Parallelschaltung sowie Anzapfun-
a) Reihenschaltung gen in der Mitte der Wicklungsteile
b) Paralielschaltung
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