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Drehstrom-Ol-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2 500 kVA —
mit einer héchsten Spannung fiir Betriebsmittel bis 36 kV D N
Teil 2: Verteilungstransformatoren mit KabelanschluBkasten auf der Ober- -
und/oder Unterspannungsseite, Hauptabschnitt 1: Allgemeine Anforderungen 42500_21
Deutsche Fassung HD 428.2.1 51:1994

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokuments HD 42821 S1

ICS 29.180

Deskriptoren: Transformator, Drehstromtransformator, Verteilungstransformator,
Oltransformator, KabelanschluBkasten

Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to 2 500 kVA for
equipment not exceeding 36 kV—Part 2: Distribution transformers with cable boxes on
the high voltage and/or low voltage side — Section 1: General requirements;

German version HD 428.2.1 §1:1994

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans I'huile, 50 Hz, de 50 a 2 500 kVA,
pour le matériel ne dépassant pas 36 kV— Partie 2: Transformateurs de distribution rac-
cordés par boites a cable cOté haute tension et/ou c6té basse tension — Section 1:
Prescriptions générales;

Version allemande HD 428.2.1 $1:1994

Diese Norm enthéit das Europdische Harmonisierungsdokument HD 428.2.1 §1:1994.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthiit die Deutsche Fassung HD 428.2.1 S1 “Drehstrom-0!-Verteilungstransformatoren 50 Hz von 50 bis
2500 kVA, mit einer hochsten Spannung fiir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 2: Verteilungstransformatoren mit Kabel-
anschluBkasten auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite — Hauptabschnitt 1: Allgemeine Anforderungen”, Aus-
gabe 1994-05.

Das HD 428.2.1 S1:1994-05 wurde von der WG 5 des TC 14 “Power transformers” des Europdischen Komitees fiir Elektro-
technische Normung (CENELEC) erarbeitet und von CENELEC den Nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.
Zusténdig fur dieses Harmonisierungsdokument ist in Deutschland das UK 321.2 “Transformatoren, Leistungen und
Abmessungen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE),von dem die Ubersetzung der Ver-
offentlichung autorisiert wurde.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.
Fiirden Fall einer undatierten Verweisung (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis
aufeine Abschnittsnummer,eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe
der in Bezug genommenen Norm.
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusédtzen

DIN 42500-1 Drehstrom-0l-Verteilungstransformatoren, 50 Hz, 50 bis 2500kVA — Allgemeine Anforderungen und
Anforderungen fiir Transformatoren Uy, bis 24 kV; Deutsche Fassung HD 428.1 S$1:1992

DIN 42500-3 Drehstrom-0I-Verteilungstransformatoren, 50 Hz, 50 bis 2500 kVA fiir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 3:
Ergéanzende Festlegungen fiir Transformatoren mit Uy, bis 36 KV; Deutsche Fassung prHD 428.3 S1:1992

E DIN 42530-1 Transformatoren — Durchfiihrungen fiir Spannungen bis 1000V, fiir 250 bis 5000 A; Deutsche Fas-

sung prHD 596 S1:1991

Normen der Reihe
E DIN 42542 Transformatoren — Durchfiihrungen fiir Innenraum und Freiluft Uy, 12, 24, 36 kV

E DIN 42543 Schienendurchfiihrungen fir flissigkeitsgefiillte Transformatoren bis 1000V; Deutsche Fassung
prHD 607 : 1994
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HD 428.2.1 S1

Mai 1994

DK 621.314.212

Transformator, Drehstromtransformator, Oltransformator, Verteilungstransformator, KabelanschluBkasten,
Konstruktionmerkmale, MaB

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Drehstrom-('il-VerteiIungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2 500 kVA
mit einer héchsten Spannung fiir Betriebsmittel bis 36 kV

Teil 2: Verteilungstransformatoren mit KabelanschiuBkésten auf der Ober-
und/oder Unterspannungsseite, Hauptabschnitt 1: Allgemeine Anforderungen

Three phase oil-immersed distribution
transformers 50 Hz, from 50 to 2500 kVA for
equipment not exceeding 36kV — Part 2:
Distribution transformers with cable boxes
on the high voltage and/or low voltage side
— Section 1: General requirements

Transformateurs triphasés de distribution
immergés dans r'huile, 50Hz, de 50 a
2500 kVA, pour le matériel ne dépassant
pas 36kV — Partie 2: Transformateurs de
distribution raccordés par boites a céble
coté haute tension et/ou coté basse ten-

sion — Section 1: Prescriptions générales

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 1993-09-22 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen fiir die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes auf natio-
naler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernahmen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage_erhéltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1994. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. HD 428.2.1 S1:1994 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 42500-21:1995-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-42500-21-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-42500-21-1995-04

