DK 621.314.212 : 621.316.543 DEUTSCHE NORMEN November 1971

Oltransformator mit Kupferwicklung DIN
mit Umsteller oder mit Stufenschalter Hauptabmessungen und Ausriistungen 42 50 4

2000 bis 10 000 kYA und bis Reihe 110N Blatt 2

Powertransformers with off circuit tap-changer resp. on load tap changer,
main dimensions and accessories, 2000 to 10000 kVA and up fo insulation class 110 N.

Diese Norm gilt fiir Oltransformatoren nach DIN 42 504 Blait 1 in der Ausfihrung mit Umsteller oder versenkt einge-

bautem Stufenschalter, deren Nennstrome nicht grofier als 400 A sind. Bei Ausfihrung mit Stufenschalter gilt auch
DIN 42 515.

Der Oltransformator braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; jedoch ist die Lage der Ausristungsteile
nach Méglichkeit einzuhalten.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

a;

Ausfihrung: Transformatoren fir Innen- und Freiluftaufstellung geeignet.
Olkessel, Deckel und Ausdehnungsgefdf bei Reihen Gber 30 N vakuumfest (<1 mbar).

Korrosionsschutz : mindestens 1 Grund-, 2 Deckanstriche, Farbe des Deckanstriches zementgrau RAL7033 nach Far-
benregister RAL 840 HR*).

*) Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30, Burggrafenstrafie 4-7, und 5 Kéln, Friesenplatz 16.
) Maf3 =30 mm bis 5000 kVA. MaB = 50 mm Uber 5000 kVA

?) Falls Verladung mit angebauten Rollen erfolgen kann, gilt dieses Maf} von Schienenoberkante.

%} Beachte hierzu VDE 0532; danach auch x, y, z anstelle von 4, v, w.

4} Bei Reihe 60 N und 110 N: OS-Sternpunkt kann auf der Unterspannungsseite angeordnet werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Oltransformatoren mit Stufenschalter neu aufgenom-
men. MaBe teilweise gedindert. Stiickliste Gberarbeitet.

Anderung November 1971:

Deutsche Elekirotechnische Kommission « Fachnormenausschuf3 Elekiro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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