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MeBwandler fiir 50 Hz, U,,, von 0,6 bis 52 kV DIN
Stromwandler U, =0,8kV 42 600
HauptmaBe Teil 2
Instrument transformers for 50 Hz, U, 0,6 to 52kV Ersatz fiir Ausgabe 03.65

Current transformers U, 0,8kV
Main dimensions

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Allgemeine Richtlinien nach DIN 42600 Teil 1
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z Lq_J derlich
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L\ 3) Langlécher zuldssig (auch Schlitze moglich)
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Form B
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Bezeichnung eines Stromwandlers Form B, fiir Uy, = 0,8kV und den angegebenen HauptmaBen:
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Stromwandler DIN 42600—B0,8
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