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MeBwandler fiir 50 Hz, U, von 0,6 bis 52 kV |

Stitzer-Stromwandler U, 12 kV 42 600
kleine Bauform HauptmaBe Innenraumausfiihrung Teil 4
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Instrument transformers for 50 Hz, HSV 0.6 to 52 kV, current transformers
{support-typ-insulator) HSV 12 kV, small design, main dimensions, indoor type

MaRe in mm
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2| Bezeichnung eines Stiitzer-Stromwandlers (S) kleine Bauform (K) mit U, von 12 kV und I,;, von 40 kA:
3 Stromwandler DIN 42 600 — SK 12 — 40
3
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kV max. Abw. | min. Abw. | max. Abw. Abw. Abw.

12 190 | 100 +10 | 11 155 | 155 | 160 | +3 290 | 120 | £15 | 100 { +10 | 150 i'15

Allgemeine Richtlinien nach DIN 42600 Teil 1
1) Auch Langlécher oder offene Schiitze zulassig.

Erlauterungen Seite 2

Die Staffelung von dg in Abhingigkeit von Iy, ent-
fallt und wird einheitlich Durchmesser 14. Titeldn-

derung, der Begriff ,,Reihe’’ entfalit.

Anderung Juli 1977:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 42600 Teil 4

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 471 ,,MeRBwandler’
der Deutschen Elektrotechnischen Kommissionim DINund VDE (DKE).

Im Titel dieser Norm ist der Begriff ,,Reihe’’ entfallen in Anpassung
an eine Regelung bei IEC. Diese Regelung ist auch fir VDE 0111 in
Vorbereitung.

Weitere Erlauterungen siehe DIN 42600 Teil 1.
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