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MeBwandler fiir 50 Hz, Uy, von 0,6 bis 52 kV DIN
Stutzer-Stromwandier Uy, 12 bis 36 kv 42 600
groBe Bauform  HauptmaBe  Innenraumausfiihrung Teil 5
Instrument transformers for 50 Hz, HSV 0.6 to 52 kV, current transformers
{support-typ-insulator) HSV 12 to 36 kV, large design, main dimensions, indoor type
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Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 471 ,,MeBwandler’’ der

Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
Im Titel dieser Norm ist der Begriff ,,Reihe’” entfallen in Anpassung
an eine Regelung bei {EC. Diese Regelung ist auch fir VDE 0111 in
Vorbereitung.

Weitere Erlduterungen sieche DIN 42600 Teil 1.
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