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Connection device for potential equalization conductors

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine en tsprechenden regionalen oder interna tionalen Normen.

MaBe in mm

1 Zweck

Die Bolzen dienen zum Anschiuf von Leitungen fiir den besonderen Potentialausgleich nach DIN 57 107/VDE 0107
{z. Z. noch Entwurf), DIN 57 750 Teul 1/VDE 0750 Teil 1 und VDE 0750 Teil 2.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 78 Gewindeenden, Schraubeniiberstande fiir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13

DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Aus-
fiilhrungen und MaRgenauigkeit

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und kaelmaBe

DIN 17672 Teil 1 Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, Festigkeitseigenschaften

DIN 57 107/ (z.Z. noch Entwurf) VDE-Bestimmung fiir das Errichten und Priifen von elektrischen Anlagen

VDE 0107 in medizinisch genutzten Raumen

DIN 57 750 Teil 1/ VDE-Bestimmung fiir elektromedizinische Geréate; Aligemeine Festlegungen

VDE 0750 Teil 1

VDE 0750 Teil 2 VDE-Bestimmung fiir elektromedizinische Gerate; Besondere Bestimmungen

3 Male, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel
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Bezeichnung eines AnschluBbolzens fiir Potentialausgleichsleitungen von =15 mm:

Bolzen DIN 42801 — 15
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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4 Werkstoff -
Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 672 Teil 1 (Sorte nach Wahi des Herstellers)

5 Ausfithrung
m nach DIN 267 Teil 2.

Nach Wahl des Herstellers mit galvanischem Silber- oder Nickeliiberzug, Schichtdicke 5 pm

Anwendungsbeispiele
Bolzen

Montageplatte

Kabelschuh

Facherscheibe A 6,4 DIN 46 211-A6x34

nach DIN 6798

Scheibe
DIN 433-6,4-Ms Sechskantmutter
DIN 439-BM6-04

016,5 min,
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Facherscheibe A 6,4
nach DIN 6798
7
versenkter Einbau
Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 751 , Aligemeine Bestimmungen fiir elek-
trische Einrichtungen in medizinischer Anwendung’’ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE.
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