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Dampfturbinen DIN

Benennungen der Baugruppen und Bauteile der 4305
Kondensationsanlage Blatt 2

Steam turbines, terms of assemblies and parts of the condenser system

Vorbemerkung

Bei der Beratung der Stellungnahmen zum Eniwurf dieser Norm hat sich gezeigt, daBl eine mehr ins einzelne gehende
Benennung der Teile einer Kondensationsanlage von der Industrie fiir notwendig gehalten wird. Um jedoch die Ver-
Offentlichung der gesamten DIN-Norm 4305 nicht noch linger hinauszuzdgern, wird Blatt 1 und Blatt 2 zundchst in
der vorliegenden Form herausgegeben und méglichst bald mit den Arbeiten fiir eine Erweiterung von Blatt 2 be-
gonnen.

Der Hinweis soll dazu dienen, enisprechende Anregungen fiir die Neuauflage aus dem Kreise der Interessenten zu
erhalten.
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Seite 2 DIN 4305 Blatt 2

Nr Benennung Erkldrung Bild (Beispiel)

1. Kondensatoren

1.1. Oberflachen- Oberflachenwarmeaustauscher
kondensatoren zum Kondensieren von Dampf
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flachenkondensatoren tragen der Kondensationswdrme an

Wasser

1L Wassergekihlter Wassergekiihlter Oberfléchenkonden- Abdamof
Oberfldchenkondensator | sator, bei dem Dampf in der Regel bei * P
fur Kondensationsturbinen | Unterdruck kondensiert wird T,

<

C——— ]
' I Kihlwasser

Kondensat

mit geschlossener Rick-
kishlung

1.1.1.2. Heizdampfkondensator Oberflachenkondensator zum Uberira-
gen der Kondensationswdrme von Ge-
gendruckdampf an Wasser zu Heiz-
zwecken
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1.2, Mischkondensator Kondensator, bei dem die Kondensa-

tionswdrme an Einspritzwasser (Kon-
densat) {bertragen wird. Dieses Ein-
spritzwasser kann in einem luftbeauf-
schlagten Wadérmeaustauscher zuriick-
gekihlt werden
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