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Einsaulenerdungsschalter —
Bemessungsspannung 420 kV —
Anschluss- und Befestigungsmafle, Anordnung

Single-support earthing switch —
Rated voltage 420 kV —
Terminal and mounting dimensions, layout

Interrupteurs de mise a la terre a support unique —
Tension nominale 420 kV —
Dimensions de raccordement et de fixation, disposition
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Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN 43453:2007-08.

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis AK 432.1.1 ,Normen fur Schaltgerdate ab 52 kV* des UK 432.1
»Hochspannungs-Schaltgerate® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE (www.dke.de) ausgearbeitet. Basierend auf einer Reihe von langjahrig bewahrten
Festlegungen der deutschen Elektrizitdtsversorgungsunternehmen wurden auch die einschlagigen Bestim-
mungen der DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) bertcksichtigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 43453:1985-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde inhaltlich Gberarbeitet und dem Stand der Technik angepasst;

b) die Bezeichnung ,Einsaulenerdungsschalter” entfallt mangels praktischer Bedeutung;

c) die Unterabschnitte 4.3.1 ,Befestigungsflache flr den Antrieb“, 4.3.3 ,Fulizwischenstlick“ und 4.3.6
»Anschlussflachen” wurden neu verfasst.

Frilhere Ausgaben
DIN 43453: 1985-04
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