DK 621.316.923 : 621.3.027.26 DEUTSCHE NORM Mai 1984

Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen bm
mit Kontaktmessern -
NH-Sicherungseinsétze fiir Wechselspannung 500 und 660V 43 620
und fiir Gleichspannung 440V Teil 1

Low-voltage high-rupturing-capacity fuses with blade contacts; LV HRC fuse links for 500 Ersatz fiir Ausgabe 05.78
and 660V a.c. and 440V d.c.

Coupe-circuit B.T. a fusibles a haut pouvoir de coupure avec couteaux de contact; éléments
de replacement B.T. a haut pouvoir de coupure pour 500 et 660V en courant alternatif et
440V en courant continu

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 269-2A,
Datenblatt I1 (1975), siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

,:'_’ NH-Sicherungseinsétze nach dieser Norm werden in Verbindung mit NH-Sicherungsunterteilen nach DIN 43 620 Teil 3,
% NH-Sicherungsleisten nach DIN 43 623 und NH-Sicherungsaufsteckgriffen nach DIN 43 620 Teil 4 und Schaltgeraten, z.B.
z,’ Sicherungsschaltern, verwendet.
£
‘:, 2 MaBe, Bezeichnung
s | Die Sicherungseinsédtze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzu-
gl halten.
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Bezeichnung eines NH-Sicherungseinsatzes BaugriBe 00 fir Nennstrom 100 A der Betriebsklasse ,Ganzbereichs-Kabel-
und Leitungsschutz” (gL) und Nennspannung 500V:

NH-Sicherungseinsatz DIN 43 620 — 00 —-100—gL — 500

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 43620 Teil 1

Tabelle 1.
Bau- a, as ag ay b9 by b3 bs?d)
groBe 1) zul. zul. 2ul. zul. . ) .
Abw. Abw. Abw. Abw. min. min. max. min.
00 78,5 +1,5 54 _8 45 +1,5 49 +1,5
15 45 5 12
03) 125 68 3 3 18
1 135 20 5 17
+2,5 62 68
2 75 - 18 +2,5 +25 25 8 6 22
150 ,
3 32 11 29
4a 200 +3 100 max 84 +3 90 +3 49 - 8 45

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Bau- G €2 d ey ey es3 eq f 2
groBe ") zul. 2ul. zul. 2ul.
Abw. Abw. Abw. max. max. Abw. +0,2 max. max.
00 10 _9 30
35 2 *os 48 +5 3
03) 40
15
1 40 +08 53 52 20
6
2 48 11 23 61 60 3 5
25 42
3 60 76 75 18
4a 85 +2 110 102 30 +10 30 -

1) Der Nennstrombereich héngt ab von der jeweiligen Nennspannung und Betriebsklasse und ist daher in DIN 57 636 Teil 21/
VDE 0636 Teil 21 und DIN 57 636 Teil 22/VDE 0636 Teil 22 angegeben.

2) !'n Bereichen mit Nennstromiiberschneidungen benachbarter BaugrdBen gilt das KleinstmaB der kleineren BaugroBe.
3) Nur fir Ersatzbedarf.
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