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Kabel-HausanschluBkasten DIN

fiir NH-Sicherungen GroBe 00 bis 100 A, 500V -
und GrdBe 1 bis 250 A, 500V 43 627
House connection boxes for underground service for HRC-fuses size 00 up to Ersatz fir DIN 43627 T 2/05.85

100 A 500V and size 1 up to 250 A 500V

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kabel-HausanschluBkésten, die mit _I_\lH-Sicherungsunterteilen nach
DIN 43 620 Teil 3 und DIN VDE 0636 Teil 21 bestiickt und Ubergabestelle vom &ffentlichen
Verteilungsnetz zur Verbraucheranlage sind.

Kabel-HausanschluBkisten nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir die Anbringung in
Innenraumen bestimmt.

Diese Norm dient der Konstruktion durch die Festiegung von MaBen und Anforderungen.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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2 MaBe, Bezeichnung
Die Kabel-HausanschluBkasten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 —m
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Bezeichnung eines Kabel-HausanschluBkastens mit NH-Sicherungsunterteil GroBe 00 nach DIN 43 620 Teil 3 (KH 00— A):
AnschluBkasten DIN 43627 — KH 00 — A

Verwendbar fir |AnschiluBquerschnitt MaBe
Stromkreise mit
. NH-Sicherungs- by b2 d1 d2 3) 1 12 l3 k4| ¢t

Kurzzeichen einsédtzen Z‘:‘f’:";g A?ngn":QQ Gewinde

nach DIN 43620 nach 1

Teil 1 max. max. min. | max. min. |[DIN 40430( min. | max. min. | 0 |max.

KH 00 — A |3xGroBe 00+PEN/N| 4x 501) [ 4x 50 230 (245|195 | 35 Pg 36 350{420(|210|125| 12 [ 150
KH1 —B |3xGroBe 1 +PEN/N| 4x150 4%x1201) | 350 | 420 | 360 | 52 Pg482) |640(720|500(|220| 156 {200

1) GroBerer AnschluBquerschnitt nach Vereinbarung

2) GréBere Kabelverschraubung nach Vereinbarung

3) Statt Pg-Gewinde nach DIN 40 430 fiir Kabelverschraubungen diirfen auch andere gleichwertige Leitungseinfithrun-
gen, nach Vereinbarung, vorgesehen werden

4) Zum Ausgleich von Abweichungen beim Bohren der Lécher fiir die Wandbefestigungsstellen (b, I5) sind Einrichtungen
in Form von z. B. Exzenterscheiben, Schlitzscheiben, Langlécher zuldssig. Diese Einrichtungen miissen sicherstellen,
daB die verwendbaren Wandbefestigungsmittel den angegebenen Nenndurchmesser & nicht iiberschreiten.

3 Bauliche Ausfiihrung
3.1 Kabel-HausanschluBkisten miissen DIN VDE 0660 Teil 505 erfiillen.

3.2 Kabel-HausanschluBkisten diirfen so ausgebildet sein, daB sie auch als Freileitung-HausanschiuBkésten einsetzbar
sind.

3.3 Kabel-HausanschluBkasten diirfen einen getrennten Konsumentenraum haben.

3.4 Kabel-HausanschluBkisten, deren Wandbefestigungsmittel im Inneren des Kastens angeordnet sind, miissen Einrich-
tungen enthalten, die es ermdglichen, diese Befestigungsmittel isolierend abzudecken und die IP-Schutzart sicherzustellen.

3.5 Fiir die nach DIN VDE 0660 Teil 505, Abschnitt 7.1.4, geforderte Plombierbarkeit sollte vorzugsweise eine Verschiug-
schraube z.B. mit 8 mm AuBenvierkant, passend fiir Schliissel DIN 904-8, verwendet werden.
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