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: 621.314.21 DEUTSCHE NORMEN Januar 1979
AnschluBstiicke fiir AnschluBbolzen DIN
Achtkant-AnschluBstiicke iber 10000 A 43 675
B von Transformator-Durchfiihrungen Teil 5

Octagon connectors for terminal studs rated over 10000 A for transformer-bushings

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen
Normen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Achtkant-AnschluBstiicke {iber 10 000 A fir AnschiuBbolzen von Transformator-Durchfiih-
rungen nach DIN 42 537 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf).

2 Mitgeltende Normen

DIN 267 Teil 11 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile aus
nichtrostenden Stéhilen

DIN 931 Sechskantschrauben; Metrisches Gewinde, Ausfiihrung m und mg

DIN 934 Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, Metrisches Feingewinde, Ausfiihrung
m und mg

DIN 1725 Teil 2 Aluminiumlegierungen; GuBlegierungen; SandguB, KokillenguB, DruckguB

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Ldngen- und WinkelmaBe

DIN 17 224 (Vornorm) Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stahlen; Giitevorschriften
DIN 17 225 (Vornorm) Warmfeste Stéhle fur Federn; Giiteeigenschaften

DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Gitevorschriften

DIN 17 655 Kupfer-GuBwerkstoffe, rein und niedriglegiert; GuBstiicke

DIN 42537 Teil 1 (z.Z. noch Entwurf) Transformatoren; Durchfiihrungen fiir Freiluft, Reihe 30N,
fiir 12,5 bis 25 kA; Zusammenstellung

DIN 46276 Teil 1 Schaitanlagen; Dehnungsbander fiir Stromschienen und Flachanschlisse;
Lamelliert-Flexibel

DiIN 46276 Teil 2 Schaltanlagen; Dehnungsbander fiir Stromschienen und Flachanschlisse;

Lamelliert-Hochflexibel

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Erlduterungen Seite 7
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Seite 2 DIN 43675 Teil 5

3 MaBe, Bezeichnung
Die AnschluBstiicke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe und Angaben sind

einzuhalten.

Form TAE

Exzentrisches Achtkant-AnschluBstiick fiir AnschluBbolzen von 118 mm Durchmesser, NennanschiuBbreite 110 mm
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Bezeichnung eines exzentrischen Achtkant-AnschluBstiickes (TAE) fir AnschluBbolzen von 118 mm Durchmesser, Nenn-

anschluBbreite 110 mm: AnschluBstiick DIN 43675 — TAE 118 — 110

1) Siehe Ausfihrung
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fiir AnschluBflansch mit Lochkreis von dy = 225 mm Durchmesser, NennanschluBbreite 165 mm
fiir AnschluBflansch mit Lochkreis von dy = 280 mm Durchmesser, NennanschluBbreite 165 mm
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Bezeichnung eines exzentrischen Achtkant-AnschluBstiickes (TAE) fiir AnschluBflansch mit Lochkreis von d{= 225mm

Durchmesser, NennanschluBbreite 165 mm:

AnschluBstiick DIN 43675 — TAE 225—165

Tabelle 1.
AnschluBstiick d, ds da Anzahl der Bohrungen W;Z?ég;:ﬁfg::n
TAE 225 - 165 225 260 188 16 22,5°
TAE 280 - 165 280 320 238 24 15°
1) Siehe Ausfiihrung
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