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Electricity meters — Plug-in static electricity meters — Principal dimensions
Compteurs d’energie — Compteurs d’energie statiques enfichables — Dimensions

principales

Vorwort

Diese Norm wurde als Nationales Norm-Vorhaben im Vilamoura-Verfahren bei CENELEC
notifiziert. Auf seiner 80. Sitzung beschloB3 das Technische Biro von CENELEC, dem
Deutschen Nationalen Komitee die Fortsetzung dieser Normungsarbeit auf nationaler
Ebene zu gestatten, mit Beteiligung der ebenfalls an diesem Norm-Vorhaben interessierten
Nationalen Komitees von Belgien, Frankreich, ltalien und Schweden.

Diesem BeschluB3 wurde entsprochen.

Diese Norm wurde vom Komitee 461 “Elektrizitdtszahler” der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet. Die genannten Nationalen Komitees
wurden in die Normungsarbeit einbezogen.

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe Juli 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Fur direktsteckbare Zahler wurden die MaBe, Anschlisse und die AnschluBkennzeich-
nung neu aufgenommen.

Frilhere Ausgaben
DIN 43862: 1983-07

Inhalt

Seite
1 Anwendungsbereich ... ... . e 2
2 Normative VerweiSUNgEN . .. .. ittt et ettt ettt 2
B MaBe . . e e e e 2
4 BezZeiChNUNG . oot e 2
5 ANSChIUSSE . . .. e 2
6 AnschluBKennzeiChnUNG. . .. .. ..ottt i e 3

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents

-

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 43862:1996-12

RefONE DiIN4#BE6Ra9gsHB b

Preisgr. 05 Verir.-Nr. 1905


http://www.avadocuments.com/doc/din-43862-1996-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-43862-1996-12

Seite 2
DIN 43862 : 1996-12

1 Anwendungsbereich 3.2 MaBe fiir direktsteckbare Zahler

Diese Norm gilt fir Einschubz&hler mit statischem MeBwerk. - %
Sie legt die HauptmaBe dieser Zahler fest. T

112max.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- 264
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text 3

zitiert, und die Puglikationen sind nachstehend aufgefiihrt. P2ma) 250max?) 25max.)
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser 686 1346
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die ietzte Aus- 336 1696 Buchse
gabe der in Bezug genommenen Publikation. ®Lmm
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Elektrizitatszahler, Tarifschaltuhren und Rundsteueremp- I

ggﬁ;;’p?érsl:haltungsnummern, Klemmenbezeichnungen, Einbaubreite <450
3 MaBe Bild 2: Ansicht auf die Geréteriickseite
MaBe in Millimeter.
Die MaBe gelten einschlieBlich Baugruppentrager und Geréteausfihrungen: . .
Gehéause. GroBe 3: Ein Gerat mit ganzer Einbaubreite.

GroBe 4: Ein Gerat mit halber Einbaubreite.

3.1 MaBe fiir Zdhler mit Klemmen oder .
Steckverbindungen . 4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Einschubzahlers mit statischem MeB-

——t i:.__1 werk mit MaBen GroBe 1:
: B!
i i Zahler DIN 43862 — 1
- = 5 Anschliisse
5.1 Anschlisse bei Zdhlern mit Klemmen oder
95max.3) 250max.2) SSmaxAl') Stecwerblndungen
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Ein Gerat
" _ nach GréBe 1
|
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Einbaubreite <450

Zwei Gerate

nach Gro3e 2
Bild 1: Ansicht auf die Geréteriickseite Z/

Gerédteausfiihrungen:
GroBe 1: Ein Gerat mit ganzer Einbaubreite. Bild 3: Anordnung der Steckverbindung
GroB3e 2: Ein Gerat mit halber Einbaubreite. mit Lage der Kabelfiihrung

(Ansicht auf die Geréterlickseite)
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1) Frontplattenabmessung  entsprechend  DIN 41494-1,
GréBe 3, Form V }
2) Geratetiefe Schut zleiter
3) Tiefe des AnschluBraumes einschlieB3lich Plombierung
4) Tiefe der Traggriffe einschlieBlich Frontplattendicke Bild 4: Lage der Steckerstifte am Gerét
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