DK 621.317.785 : 621.3.049.7 DEUTSCHE NORM Mérz 1991

Zahlerplatze DIN
Funktionsflachen 43 270

Meter mounting boards; functional area Ersatz fur Ausgabe 04.86
Panneaux de montage a compteurs; surface fonctionelle

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen.

Entwurf war verdffentlicht als DIN 43 870 Teil 2 A1/02.89.

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — Sg

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fiir die Bemessung der AnschluBraume .und Zahlerfelder fiir Zahlerplatze
nach DIN 43 870 Teil 1 anzuwenden.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Document Sharing Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 43870 Teil 2 Mrz 1991 Prejsgr' 7

03.: Vertr.-Nr. 0007
Full document details: DIN 43870-2:1991-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-43870-2-1991-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-43870-2-1991-03

Seite 2 DIN 43870 Teil 2

2 Zahlerfeld und Tarifschaltgerat-Feld

2.1 Zabhlerfeld
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Ubrige MaBe und Angaben wie in Bild 1
Bild 2. Zihlerfeld fiir 2 Zahler
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Bild 3. TSG-Feld
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*) Gilt nicht fir Zahlerplatze mit plombierbarer Front-

abdeckung.
1) bis 6) siehe Seite 5
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3 Oberer AnschluSraum

DIN 43870 Teil 2 Seite 3

Die den einzelnen Zahlerfeldern zugeordneten oberen AnschluBraume sind zumindest optisch voneinander zu trennen. Bei
kundenzugénglichen oberen AnschluBraumen sind Isolierstoffstege vorzusehen, die bei abgenommener Beruhrungsschutz-
abdeckung eine eindeutige Zuordnung erkennen lassen.
Bei Zéahlerplatzen mit Frontabdeckung sollte jeder dem Zahlerfeld zugeordnete obere AnschluBraum bei Ausristung mit
Zugangsklappen eine eigene verschlieBbare Zugangsklappe zwecks individueller SchlieBung haben.

3.1 Frontaufteilung und FrontmaBe
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Ubrige MaBe und Angaben wie in Bild 5.
Bild 4. Oberer AnschluBraum 150 mm
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Bild 5. Oberer AnschluBraum 300 mm

3.2 Tiefenaufteilung und TiefenmaBe
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Bild 6. Tiefenaufteilung und TiefenmaBe

7) bis ') siehe Seite 6
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