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Messen Steuern Regeln D | N

AnschluBkennzeichnung von MSR-Geréaten 45140
Teil 1

Festlegung des alphanumerischen Systems

Measurement and control; terminal markings for control equipment; specification of the alphanumeric system

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Kennzeichnung von nach auBen gefiihrten elektrischen und pneuma-
tischen Anschliissen an MeB-, Steuer- und Regelgeraten fiir verfahrenstechnische Anlagen,
beispielsweise in der chemischen Industrie, in der Mineraldlindustrie, fiir entsprechende
Anlagen in Kraftwerken, Hiittenwerken und im Bergbau, fur die Industrie der Steine und
Erden, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Nahrungsmittel-Industrie.

Sie gilt fur Einzelanschlusse, z.B. Einzelklemmen, Flachstecker, Reihenklemmen. Sie gilt
nicht fur Sammelanschlisse (z.B. fir mehrpolige Steckverbinder), Verknipfungs- und
Ablaufsteuerungen, MeBstoffanschlisse, elektrische MeBgerate und MeBumformer mit
AnschluBkennzeichnung nach DIN 43 807.

Soweit Gerdteanschliisse nicht nach dieser Norm gekennzeichnet werden konnen, ist im
AnschluBbereich des Gerites ein Ubersetzungsschliissel des Herstellers anzubringen.
Kann aus Platzgriinden der Ubersetzungsschliissel nicht angebracht werden, so muB er in
der Dokumentation des Herstellers aufgefiihrt sein.

Der Ubersetzungsschliissel ist eine Gegeniiberstellung der Herstellerkennzeichnung mit
der AnschluBkennzeichnung entsprechend dieser Norm.

Anmerkung: Eine Norm fiir die Ausfiihrung des Ubersetzungsschliisselsistin Vorbereitung.

2 Zweck

Diese Norm legt AnschluBkennzeichnungen zu denin den Normen der Reihe DIN19 227 ent-
haltenen Sinnbildern fiir die Geratetechnik fest.

Sie dienen zur einheitlichen Kennzeichnung der AnschluBklemmen von MSR-Geraten.
AuBerdem ermoglichen sie eine einheitliche Dokumentations-Erstellung und erleichtern
Wartungs- und BetriebsbetreuungsmaBnahmen unabhangig vom Fabrikat des Betriebs-
mittels.

Die Anwendung dieser Norm ermoglicht z. B.

— zukunftsorientierte Planung durch CAD

— Selbstdokumentation durch digitale Automatisierungs-Systeme.
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3 AnschluBkennzeichnung

Besitzen MSR-Geréte Priifanschliisse, so sind diese nach vorliegender Norm auszufiihren. Priifbuchsen und Priifhilfen hin-
gegen konnen nach eigener Wahl gekennzeichnet werden.

Sind Gerate mit mehrpoligen Steckverbindern, z. B. nach den Normen der Reihe DIN 41 612 bei der 19”-Bauweise ausgefiihrt,
so ist eine Kennzeichnung der Anschliisse nach dieser Norm nicht erforderlich, da diese AnschluBkennzeichnung schon fest-
liegt. Flir Mehrfach-Eingdnge bzw. -Ausgédnge (z. B. 6fach-Schreiber) reicht die vorgesehene zweiziffrige Bezeichnung nicht
aus. In diesem Fall soll auf eine dreiziffrige Ziffernfolge ausgewichen werden.

Tabelle.
1 2 3 4
AnschluB-
AnschluBsymbol o
AnschluB AnschluBbezeichnung kennzeich Bemerkung
nung
Schutzleiter PE/D) nach DIN 40712
SchutzmaBnahmen Potentialausgleichsleitung 0
Abschirmung S
Wechselstrom h Drehstrom siehe DIN 42 400
L+
Gleichstrom L— Mittelleiter
elektrisch M
Hilfs- Allstrom ; * bei Gleichstrom
energie
Masse MM/L bevorzugt Symbol nach DIN 40712 verwenden
Zuluft (1,4 bar) 8 z.B. fur Einheitssignalgerate
pneumatisch
Zuluft (beliebiger Druck) 9 z.B. fur Stellsignalgerate
Grundsatzlich mit 11 beginnen, ungerade
elektrisch Zahlen (+), gerade Zahlen (=) *).
11 bis 25 Bei Geraten mit MeBkreisorganisation **) sind
die Ziffern 11 bis 25 frei belegbar.
Analog- RegelgroBe x 26
eingange
FlihrungsgroBe w 27
pneumatisch Einheitssignaleingang allgemein
Rickfihrung r 28
StellgroBe (Automatik) ya 29
. . Grundsaétzlich mit 31 beginnen, ungerade
elektrisch 31bis 35 Zahlen (+), gerade Zahlen (—) *).
RegelgroBe x 36
Analog-
ausgénge FlhrungsgroBe w 37
pneumatisch Einheitssignalausgang allgemein
StellgroBe y 38
StellgroBe (Automatik) ya 39
*) Bei Belegung mit unterschiedlichen Analogsignalen ist mit den Einheitssignalen zu beginnen.
Diese konnen sein: a) Stromsignale nach DIN IEC 381 Teil 1
b) Spannungssignale nach DIN IEC 381 Teil 2
Das Impuls-Frequenzsignalist kein Einheitssignal und gegebenenfalls als Abbild eines Analogsignals zu betrachten und
entsprechend zu kennzeichnen.
**) MeBkreisorganisation liegt vor, wenn an gleichen Klemmen mit Hilfe eines MeBzusatzes versBO&Hmem
angeschlossen werden kdonnen. i
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Tabelle. (Fortsetzung)
1 2 3 4
AnschluB-
AnschluB AnschluBsymbol kennzeich- Bemerkung
AnschluBbezeichnung
nung
GW1 | GW2
A B
+ 41 51 Grenzwerte,
J Endlagen
- 42 52 | erster und zweiter Grenzwert (GW)
— 43 53
B GW3 | GW4
A 44 54
g I N
45 55
| Grenzwerte,
elektrisch - 46 56 Endlagen
dritter und vierter Grenzwert (GW)
A: Induktive Abgriffe
nach DIN 19234
B: Potentialfreie
Kontakte
Ausg.1|Ausg.2
Binar- 47 57 | x>w Zweipunkt- bzw. Dreipunkt-
Ausgange [ I 48 58 | *<w Schrittausgang
1
49 59
GW1 | GW2
61 71 Grenzwerte,
N| Endlagen
62 72 erster und zweiter Grenzwert (GW)
— 63 73
GW3 | GW4
pneumatisch 64 74 Grenzwerte,
N| Endlagen
65 75 | dritter und vierter Grenzwert (GW)
L— 66 76
67
Reserve 68 elektrisch/pneumatisch
69
Pneumatische 77 Bindreingang, z. B. Strukturumschaltung
. Schaltsignal 78 Bindrausgang
Zusatzfunktionen
79 Reserve
Fir Anschlisse mit Funktionen, die sich nicht
in die vorstehenden Gruppen einordnen las-
Sonstige sen, z.B. Prifanschliisse. (Erklarung der
Ein- ur?d Ausginae 81 bis 99 Funktion in der Dokumentation des Gerites.)
gang Falls Polaritdatszuordnung erforderlich, erstes
Signal 81 (+), 82 (—). Weitere Signale in auf-
steigender Numerierung.
1..
2..
3.. Hat ein Gerat mehrere Anschlusse gleich-
Mehrfach- g o artiger Funktion, ist eine dritte Ziffer mit
Ein- und Ausgédnge 6 Zahlcharakter vor die zweiziffrige AnschluB-
7 .. kennzeichnung zu setze
7 ‘Documents
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4 Beispiele

Die Sinnbilder der nachfolgenden Beispiele sind nach DIN 19227 Teil 2 dargestellt.

Die in den Funktionsschemen teilweise eingetragenen Formeizeichen entsprechen DIN 19 221. Sie sollen dem besseren Ver-
standnis der Zusammenhange zwischen der AnschluBkennzeichnung und den Formelzeichen dienen.

4.1 Pneumatischer Signalbegrenzer

Funktionsschema

8
4.2 Pneumatischer Strukturumschalter
Funktionsschema
Leitgerat x] w-Einsteller Regler
260x ) ] ) ]
, 4
27_||LV f ! yA' 29
8:7 - A-Punkt- x[26
= Einsteller ¥ w27
29 .yA =~ f‘! 28
S|?78
28:r
L Z!8

Full document details: DIN 45140-1:1986-01

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-45140-1-1986-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-45140-1-1986-01

DIN 45140 Teil 1 Seite 5

4.3 Pneumatischer Doppelanzeiger mit je 2 pneumatischen Grenzwerten

Sinnbild Funktionsschema
172 173 1M M 2B R
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171, | 2H1 | ) , |
L Bl max. \‘Z \’/ max. |
o s =/ =
126 226 ' \ / -
! min. min. |
I N

161—163 162 126 226 262 263-261

4.4 Pneumatischer Kompaktregler

Sinnbild Funktionsschema
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4.5 Schaltende elektrische Regler
a) Zweipunktregler mit 2 Ausgéangen und 1 Grenzwert b) Dreipunkt-Schrittregler mit 2 Ausgéngen
und alternativer Spannungsversorgung
Sinnbild’
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