Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 691.1.004.003 : 696.4.004.003 : 657.47
: 681.125

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1980

Verbrauchsabhangige Warmekostenabrechnung
Betriebskostenverteilung und Abrechnung

DIN
4713

1 Zweck und Geltungsbereich

In dieser Norm werden einheitliche Regein fiir die Ver-
teilung von Heizkosten und Wassererwarmungskosten
sowie deren Abrechnung nach einem verbrauchsabhin-
gigen Mal3stab festgelegt.

Die Norm enthélt Festlegungen iiber die Verteilung und
Abrechnung der Kosten des Betriebes bei zentralen
Warmeversorgungsanlagen.

2 Heiz- und Warmwasserkosten

2.1 Kosten des Betriebs zentraler Heizungsanlagen

Umlageféhige Kosten des Betriebes von Heizungsanlagen
im Sinne dieser Norm sind die Kosten

a) der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung
b) des Betriebsstromes
c) der Bedienung, Uberwachung und Pflege der Anlage

d) der regelmaRigen Priifung ihrer Betriebsbereitschaft
und Betriebssicherheit einschlieRlich der Einstellung
durch einen Fachmann
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e) der Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes

f) der Messung nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz

g) der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchs-
erfassung

2.2 Kosten des Betriebs bei Versorgung mit Fernwirme
Zu den umlagefahigen Kosten der Versorgung mit Fern-
warme gehdren die Kosten

a) der Warmelieferung (Grundpreis, Arbeits- und Ver-
rechnungspreis)

b) des Betriebs der zugehdrigen Hausanlagen

2.3 Kosten des Betriebs zentraler
Warmwasserversorgungsanlagen

Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasser-
versorgungsanlagen gehéren die Kosten

a) der Wasserversorgung, soweit sie nicht gesondert ab-
gerechnet werden,
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Seite 2 DIN 4713 Teil 5

Tabelle 1. Brennstoffbedarf B, fiir die Erwirmung von 1 m3 Wasser von 10 °C auf Solltemperatur
Warmwasser in Brennstoff-Einheiten (bei mittlerer Wirkungsgrad-Ziffer 7 ~ 45)

Heizwert 1) Brennstoffbedarf B,
Brennstoff H, Brennstoff- bei Solltemperatur
in kWh je Einheit Warmwasser in °C
Brennstoff-Einheit 45 50 55 60
Heizol EL ~ 10 11 9,1 104 | 116 | 129
nach DIN 51603 Teil 2 - ’ ’ ’ ’
7.9 11,6 13,1 14,7 16,4
L
Erdgas bis 10,1 8,9 10,2 11,6 12,9
nach VDI 2067 3) 1Tm3%)
Blatt 1 Tafel 14 9,42 9,6 11,1 12,4 13,8
: H
bis 11,86 7.8 8,7 9.8 10,9
A 4,2 21,6 24,7 276 30,7
Stadtgas bis 4,9 18,4 21,1 23,8 26,2
nach VDI 2067 3) 1m3%)
Blatt 1 Tafel 14 5 442 20,4 23,3 26,2 29,3
bis 5,23 17,3 19,8 22,2 24,7
1 8,02 1.3 12,9 14,4 16
Brechkoks
nach VDI 2067 2) 2 7.8 1 kg 11,6 13,3 14,9 16,4
Blatt 1 Tafel 13
3 744 12 13,8 15,6 17,3
1) Zwischenwerte kénnen durch Interpolation ermittelt werden.
2) Z.Z. noch Entwurf, Ausgabe Dezember 1979
*) Betriebs-Kubikmeter

b) der Wassererwarmung entsprechend Abschnitt 2.1

Zu den Kosten der Wasserversorgung gehdren die Kosten
des Wasserverbrauchs, die Grundgebiihren und die Zzhler-
miete, die Kosten der Verwendung von Zwischenzahlern,
die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversor-
gungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage ein-
schlieBlich der Aufbereitungsstoffe.

2.4 Kosten des Betriebs bei Versorgung
mit Fernwarmwasser

" Zu den Kosten der Versorgung mit Fernwarmwasser

~ gehoren die Kosten

a) der Lieferung des Warmwassers (Grund-, Arbeits- und
Verrechnungspreis)

b) die Kosten des Betriebs der zugehdrigen Hausanlagen
entsprechend Abschnitt 2.1

2.5 Kostentrennung bei verbundenen Anlagen

Ist die zentrale Heizungsanlage mit der zentralen Warm-
wasserversorgungsanlage verbunden, sind die einheitlich
entstandenen Kosten des Betriebs aufzuteilen. Die An-
teile an den einheitlich entstandenen Kosten sind nach
den Anteilen am Brennstoffverbrauch zu bestimmen.
Kosten, die nicht einheitlich entstanden sind, sind dem
Anteil an den einheitlich entstandenen Kosten hinzuzu-
rechnen.

Der anteilige Brennstoffverbrauch B, der zentralen

Warmwasserversorgungsanlage kann ermittelt werden:

a) unter Verwendung der Brennstoffbedarfswerte nach
Tabelle 1 nach der Gleichung:

BV= VBt

Hierin bedeuten:
B, = Brennstoffverbrauch (Einheit siehe Tabelle 1)
V = Volumen des erwarmten Wassers

B, = Brennstoffbedarf je m3 erwarmten Wassers (Ein-
heit siehe Tabelle 1)
Liegt der Heizwert H,, des eingesetzten Brennstoffes
ber oder unter den der Tabelle zugrunde fiegenden
Heizwerten, kann der Brennstoffverbrauch B, nach
folgender Formel umgerechnet werden:
H,)
Brennstoffverbrauch B, = B,1) - —
u, vorhanden
b) unter Zugrundelegung eines Kostenanteils von 18%
der insgesamt verbrauchten Brennstoffe, wenn weder
die Menge des erwarmten Kaltwassers noch die Menge
des verbrauchten Warmwassers gemessen werden kann.

') Werte aus Tabelle 1.
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