DK 621.885.7 : 621.315.235

DEUTSCHE NORMEN

Mai 1975

Kabelschellen aus Metallgul}
fiir Garnituren
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einzuhalten.

Friihere Ausgaben: 10.53, 7.54, 6.64

Cast-metal cable sheathes for accessories

Maf3e in mm

Die Kabelschellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
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Bezeichnung einer Kabelschelle (KS) von Durchmesser ¢ = 30 mm:

Kabelschelle KS 30 DIN 47 642
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Kurzzeichen und
DIN —Verbandszeichen
z2.B. KS 30 bR

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Kurzzeichen a by by c d f
KS 19 46 25 10 8 19
KS 24 54 27 9 24
KS_30 62 30 10 30 2
KS 37 72 34 12 11 37
KS 45 82 39 12 45
KS 54 94 45 13 54 3
KS 64 106 52 14 64
KS 69 113 56 14 69
KS 75 120 60 14 15 75 4
KS 87 134 69 16 87
KS 100 150 79 17 100
KS 114 166 90 18 114 5

Titel erweitert, KS 69 aufgenommen,

Anderung Mai 1975:
siehe Erliuterungen.
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Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf® des VDE

Werkstoff: GrauguB nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfiihrung: Oberflichenschutz: Bitumen getaucht oder gleichwertiger Schutz

Erlduterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 47 642

Erlduterungen

Die Norm DIN 47 642 erhielt den erweiterten Titel:

,,Kabelschellen aus Metallgu® fiir Garnituren*‘.

Kabelschellen aus anderen Werkstoffen, etwa aus Kunststoffen, miissen andere

MaBe, andere Wanddicken, Verstarkungsrippen usw. haben. Deshalb wurde in der
Uberschrift zugefiigt: ,, . . . aus Metallguf . . .*.

Der Titel wurde ferner erginzt durch den Zusatz: ,,. . . flir Garnituren . . 4 damit
diese Kabelschellen sich schon in der Bezeichnung deutlich von anderen
Befestigungselementen fiir Kabel unterscheiden.

Unter Garnituren werden z. B. verstanden: Muffen, Endverschliisse, Hausanschluf3-
kiasten, Einschleifkisten.

Erweitert wurde die Reihe um die GroBe KS 69. Die Kabelschelle KS 69 wurde fiir
die ,,Verbindungsmuffen aus Metallguf fiir Starkstromkabel bis 10 kV; Schutzmuffen®,
DIN 47 600 Blatt 1 erforderlich, weil beim Montieren von Kunststoffkabeln in diesen
Muffen in vielen oft vorkommenden Fillen der Muffenhals-Durchmesser von 64 mm
zu eng, von 75 mm jedoch zu weit ist.
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