DEUTSCHE NORM Februar 2022

DIN 4817-2 |

Z

ICS 23.060.10 Siehe Anwendungsbeginn

Handbetitigte Absperrventile fiir Fliissiggas -
Teil 2: Konformitatsbewertung

Manual shut off valves for liquefied petroleum gas -
Part 2: Conformity assessement

Robinets d’arrét manuel pour gaz de pétrole liquéfié -
Partie 2: Evaluation de conformité

Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk aufgenommen.

Gesamtumfang 14 Seiten

DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)

Poctiments-

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4817-2:2022-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-4817-2-2022-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-4817-2-2022-02

DIN 4817-2:2022-02

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2022-02-01.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-03-04 AA ,Fliissiggas“ im Normenausschuss
Gastechnik (NAGas) vom DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V. im Einvernehmen mit dem Deutschen
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) erarbeitet.

Diese Norm ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks ,Gas".

DIN 4817 unter dem allgemeinen Titel Handbetdtigte Absperrventile fiir Fliissiggas besteht aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung
— Teil 2: Konformitdtsbewertung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitdtsbewertung von handbetitigten
Absperrarmaturen fiir Fliissiggas fest.

Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 4817-1:2022-02.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

DIN 4817-1:2022-02, Handbetdtigte Absperrventile fiir Fliissiggas — Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
DIN EN ISO 9001, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen

DIN EN ISO/IEC 17065, Konformitditsbewertung — Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und
Dienstleistungen zertifizieren

DIN EN ISO/IEC 17067, Konformitdtsbewertung — Grundlagen der Produktzertifizierung und Leitlinien fiir
Produktzertifizierungsprogramme

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe der DIN 4817-1:2022-02 sowie die folgenden
Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

Konformitidtsbewertungstatigkeit durch eine dritte Seite

Konformititsbewertungstatigkeit, durchgefiihrt von einer Person oder einer Organisation, die unabhangig
vom Anbieter des Gegenstands der Konformitatsbewertungstatigkeit ist und kein Interesse als Anwender hat

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Beschreibungen erste Seite (Anbieter), zweite Seite (Anwender) und dritte Seite
(unabhangiger Dritter) werden verwendet, um Konformititsbewertungstatigkeiten in Hinsicht auf einen gegebenen
Gegenstand der Konformitdtsbewertung zu bezeichnen. Sie sind nicht mit den Bezeichnungen von entsprechenden Seiten

(Parteien) im Vertragsrecht zu verwechseln.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17000:2020-09, 4.5, modifiziert - Querverweis ,(4.2)“ wurde entfernt]
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3.2
Konformitidtsbewertungsstelle
Stelle, die Konformitatsbewertungstatigkeiten durchfiihrt, jedoch keine Akkreditierung

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17000:2020-09, 4.6, modifiziert - Querverweis ,(7.7)“ wurde entfernt]

3.3

Konformitidtsbewertungsprogramm

Reihe von Regeln und Verfahren (3.5), die den Gegenstand der Konformitiatsbewertung beschreiben, die
festgelegten Anforderungen (3.4) identifizieren und die Vorgehensweise zur Durchfithrung der
Konformitdtsbewertung beschreiben

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Konformitatsbewertungsprogramm kann innerhalb eines
Konformitatsbewertungssystems betrieben werden.

[QUELLE: DIN ENISO/IEC 17000:2020-09, 4.9, modifiziert - Verweisungen in der Definition wurden
angepasst und Querverweis ,,(4.8)“ in Anmerkung 1 zum Begriff wurde entfernt]

3.4
festgelegte Anforderung
Erfordernis oder Erwartung, das oder die niedergelegt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Festgelegte Anforderungen konnen in normativen Dokumenten wie Rechtsvorschriften,
Normen und technischen Spezifikationen niedergelegt sein.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Festgelegte Anforderungen konnen detailliert oder allgemein sein.
[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17000:2020-09, 5.1]

3.5
Verfahren
festgelegte Art und Weise, eine Tatigkeit oder einen Prozess auszufiihren

Anmerkung 1 zum Begriff:  In diesem Zusammenhang ist ein Prozess definiert als eine Reihe von in Wechselbeziehung
oder Wechselwirkung miteinander stehenden Tatigkeiten, die Eingaben nutzen, um ein angestrebtes Ergebnis zu liefern.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17000:2020-09, 5.2]

3.6

Bestitigung

Erstellen einer Aussage auf der Grundlage einer Entscheidung, dass die Erfiillung festgelegter
Anforderungen (3.4) dargelegt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die sich ergebende Aussage, in DIN EN ISO/IEC 17000:2020-09 als ,Konformitdtsaussage“
bezeichnet, soll die Sicherheit vermitteln, dass die festgelegten Anforderungen erfiillt wurden. Eine solche Bestatigung ist
fiir sich allein keine vertragliche, gesetzliche oder anderweitige Garantie.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bestdtigungen durch eine erste Seite oder eine dritte Seite werden durch die Benennungen

in 3.8 und in DIN EN ISO/IEC 17000:2020-09, 7.5 und 7.7, unterschieden, es gibt jedoch keine entsprechende Benennung
fiir die Bestatigung durch eine zweite Seite.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17000:2020-09, 7.3, modifiziert - Verweisungen in der Definition und den
Anmerkungen angepasst]
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