DK 621.316.541.11.053-78 DEUTSCHE NORM Dezember 1989

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt ﬁﬁ
DC 10A 250V, AC 16 A 250V —_—
fiir Einbau in Geratedosen 49 440
- MaBe Teil 5
Two-pole socket-outlets with earthing contact; 10A250Vd.c.16 A250Va.c; Mit DIN 49 440 Teil 1/12.89
for mounting in boxes; dimensions und DIN 49 440 Teil 6/12.89

Ersatz fiir DIN 49 440/05.66,
siehe jedoch Ubergangsfrist

Zusammenhang mit internationalen Normen siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1989.

Daneben gilt DIN 49 440, Ausgabe Mai 1966, noch bis zum 30. November 1991.
Entwurf war verdffentlicht als DIN 49 440 Teil 5/06.87.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10A 250V und AC 16 A
250V, die zum Einbau in Geridtedosen nach DIN 49 073 Teil 1 vorgesehen sind.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Steckdosen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; die angegebe-
nen MaBe sind einzuhalten.

Stecker-Eingriffsflichen diirfen nur die dargestellten Einfiihrungséffnungen enthalten.

Fiir Mehrfachsteckdosen und Kombinationen von Steckdosen mit anderen Installationsge-
riaten ist der Kombinationsabstand nach DIN 49 075 Teil 1 zu beachten.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 49 44E-Teil E i;ez ;339 Brelsgr_ %Jb
12.89 Vertr.-Nr. 1905
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Seite 2 DIN 49440 Teil 5

2.1 Schraubbefestigung _
) Formen A1und A2
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Bezeichnung einer Steckdose der Form A1:

Steckdose DIN 49 440 — A1

1) Die Befestigungslocher im Tragring miissen das Befestigen der Steckdose in Einbaudosen gestatten, deren Schrauben-
I6cher Mittenabstdnde zwischen 59,8 und 60,5 mm haben.

2) UmriB nach DIN 49 075 Teil 1 und Teil 2 sowie DIN 49 076.
3) Gilt nur fur Metall-Tragringe (auch bei Steckdosen fiir Gerate).
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