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Nationales Vorwort 

Diese Europ�ische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 �Wasserversorgung� [Sekretariat: 
AFNOR (Frankreich)] unter deutscher Mitwirkung erstellt. 

Das zust�ndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NAA-164/4+7 �Armaturen f�r die 
Trinkwasserinstallation in Geb�uden� des Normenausschusses Armaturen (NAA). 
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Vorwort 

Die Europäische Norm (EN 13434:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserver-
sorgung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2006, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2006 zurückgezogen werden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

 

 

Einleitung 

Hinsichtlich möglicher nachteiliger Auswirkungen des in dieser Europäischen Norm beschriebenen Produktes 
auf die Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen: 

a) Diese Europäische Norm enthält keine Angaben darüber, ob das Produkt in den einzelnen Mitglieds-
staaten der EU oder der EFTA ohne Einschränkungen angewendet werden darf. 

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften über die Verwendung und/oder die 
Eigenschaften dieses Produktes gültig bleiben, bis entsprechende europäische Regelungen verab-
schiedet worden sind. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die maßlichen und physikalisch-chemischen Anforderungen, die Anforderungen 
an die Konstruktion, die hydraulischen, mechanischen und akustischen Anforderungen an durchflussge-
steuerte Rohrtrenner, Familie G, Typ B, fest. 

Diese Europäische Norm gilt für durchflussgesteuerte Rohrtrenner der Nennweiten DN 8 bis DN 250, die ver-
hindern sollen, dass Wasser, das seine ursprüngliche Qualität für sanitäre Zwecke und als Trinkwasser ver-
loren hat (in dieser Europäischen Norm „verunreinigtes Wasser“ genannt) in das Trinkwasserversorgungsnetz 
zurückfließt, wenn der Druck in diesem Netz vorübergehend niedriger ist als in dem verunreinigten Kreislauf. 

Diese Europäische Norm behandelt die durchflussgesteuerten Rohrtrenner mit PN 10, die ohne Abänderung 
oder Nachstellung funktionsfähig sind: 

  bei jedem Druck bis 1 MPa (10 bar); 

  bei jeder Druckschwankung bis 1 MPa (10 bar); 

  unter Dauerbelastung bei einer Grenztemperatur von 65 °C sowie bei 90 °C für höchstens von 1 h. 

Diese Norm legt ferner die Prüfverfahren und die Anforderungen für den Nachweis dieser Eigenschaften, die 
Kennzeichnung und den Lieferzustand fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN 806-1:2000, Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen — Teil 1: Allgemeines 

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zu-
behörteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche 

EN 1092-2, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zu-
behörteile, nach PN bezeichnet — Teil 2: Gußeisenflansche 

EN 1717:2000, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine 
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rück-
fließen 

EN 13959, Rückflussverhinderer, DN 6 bis DN 250 — Familie E, Typ A, B, C und D 

EN ISO 228-1, Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maße, Toleranzen und 
Bezeichnung (ISO 228-1:2000) 

EN ISO 3822-1, Akustik — Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und Geräten der Wasserinstalla-
tion im Laboratorium — Teil 1: Meßverfahren (ISO 3822-1:1999) 

EN ISO 3822-3:1997, Akustik — Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und Geräten der Wasserin-
stallation im Laboratorium — Teil 3: Anschluß- und Betriebsbedingungen für Durchgangsarmaturen  
(ISO 3822-3:1997) 

EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeräten in voll durchströmten Leitungen mit 
Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (ISO 5167-1:2003) 
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EN ISO 6509, Korrosion von Metallen und Legierungen — Bestimmung der Entzinkungsbeständigkeit von 
Kupfer-Zink-Legierungen (ISO 6509:1981) 

ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances 
and designation 

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmosphere — Salt spray tests 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1717:2000 und EN 806-1:2002 und die 
folgenden Begriffe. 

3.1 
Rohrtrenner, durchflussgesteuert — Familie G, Typ B 
Rohrtrenner, Bezeichnung „GB“ (siehe Bild 1), mit den folgenden spezifischen Eigenschaften: 

  in Durchflussstellung zwei Druckzonen: Eingangsdruckzone und Ausgangsdruckzone; 

  in Trennstellung drei Druckzonen (Null-Durchfluss): Eingangsdruckzone, Mitteldruckzone und Ausgangs-
druckzone. Der eingangsseitige, federbelastete Abschlusskörper mit Entleervorrichtung und der aus-
gangsseitige Rückflussverhinderer trennen die Mitteldruckzone von der Eingangsdruckzone und der Aus-
gangsdruckzone; 

  bei Null-Durchfluss ist der Rohrtrenner in Trennstellung; 

  das Entlastungsventil beginnt bei einer Druckdifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangsdruckzone von 
!p " 14 kPa (0,14 bar) zu öffnen; 

  der Durchfluss erfolgt bei einer Druckdifferenz !p < 100 kPa (1 bar): 

  ein vorgegebener Entlastungsdurchfluss; 
  eine direkt sichtbare oder durch Anzeige erkennbare Position der Rohrtrennung. 

 

Bild 1 — Konstruktionsprinzip 
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3.2 
Eingangsdruck 
p1 
Druck auf der Eingangsseite der Armatur 

3.3 
Mitteldruck 
pi 
Druck in der Zwischenkammer der Armatur (im Entleerungszustand pi = patmosph. und bei Durchflussbedingung 
pi = p1) 

3.4 
Ausgangsdruck 
p2 

Druck auf der Ausgangsseite der Armatur 

3.5 
Druckdifferenz 
 p 

Druckdifferenz zwischen dem Eingangsdruck p1 und dem Ausgangsdruck p2 

3.5.1 
Druckdifferenz 
 pf (f = Durchflussstellung) 
Druckdifferenz zwischen dem Eingangsdruck p1 und dem Ausgangsdruck p2 in Durchflussstellung 

3.5.2 
Druckdifferenz 
 pd (d = Trennstellung) 
Druckdifferenz zwischen dem Eingangsdruck p1 und dem Ausgangsdruck p2 bei Rohrtrennung 

3.6 
Ansprechdruck  
ps 
Druck, bei dem das Entlastungsventil zu öffnen beginnt 

3.7 
Trennabstand 
Mindestabstand zwischen dem Sitz des Entlastungsventils und dem Sitz des eingangsseitigen Abschluss-
körpers bei erfolgter Trennung 

ANMERKUNG Für die Anwendung dieser Europäischen Norm werden „Rohrtrenner, durchflussgesteuert — Familie G, 
Typ B“ im Nachfolgenden „Rohrtrenner“, oder „Armatur“ genannt. 

4 Nennweite 

Die Nennweite des Rohrtrenners ist in Tabelle 1 angegeben. 

Tabelle 1 — DN in Abhängigkeit von Gewinden und Flanschen 

Nennweite 
DN 

8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Gewinde 
(Bezeichnung 
nach ISO 7-1) 

G ¼ G   G ½ G ¾ G 1 G 1 ¼ G 1 ½ G 2        

Flansch (DN)       40 50 65 80 100 125 150 200 250
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5 Bezeichnung 

Ein Rohrtrenner, durchflussgesteuert, Familie G — Typ B, wird durch folgende Angaben bezeichnet: 

  Benennung; 

  Verweis auf diese Europäische Norm,  d. h. EN 13434; 

  Familie und Typ; 

  Nennweite (siehe Tabelle 1); 

  Anschlussart; 

  Gehäusewerkstoff; 

  Oberflächenbehandlung (mögliche Beschichtungen); 

  Armaturengruppe (falls zutreffend). 

BEZEICHNUNGSBEISPIEL Rohrtrenner, durchflussgesteuert EN 13434, Familie G, Typ B, DN 32, G 1 ¼ ! G 1 ¼, 
Gusseisen, epoxidbeschichtet, I. 

6 Symbol 

Graphische Darstellung des Rohrtrenners, durchflussgesteuert, Familie G, Typ B (siehe Bild 2): 

 

Bild 2 — Graphisches Symbol 

7 Physikalisch-chemische Eigenschaften 

7.1 Werkstoffe 

Die verwendeten Werkstoffe und Beschichtungen, die üblicherweise oder im Störfall mit Trinkwasser in Be-
rührung kommen, müssen die EU-Vorschriften bezüglich der Wasserqualität erfüllen. 

Sie müssen: 

a) korrosionsbeständig sein; 

b) möglichst wenig zu Verzunderung neigen; 

c) den Europäischen Normen und Vorschriften entsprechen; 

d) untereinander beständig sein, sowie gegenüber: 

1) dem in Berührung kommenden Wasser; 
2) den Fluiden oder Stoffen, die damit in Berührung kommen; 
3) den Produkten, die üblicherweise zur Desinfektion der Anlage verwendet werden (Kaliumperman-

ganat und Natriumhypochlorit). 
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