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Heat meters —

Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and
maintenance (includes amendment A1:2002);

German version EN 1434-6:1997 + A1:2002

Compteurs d'énergie thermique —

Partie 6: Installation, mise en service, surveillance et maintenance

(inclut I'amendement A1: 2002);
Version allemande EN 1434-6:1997 + A1:2002

Die Europaische Norm EN 1434-(_5_:1997 hat den Status einer Deutschen Norm,
einschlieBlich der eingearbeiteten Anderung A1:2002, die von CEN getrennt verteilt
wurde.

Beginn der Giiltigkeit

EN 1434-6:1997 wurde am 1997-01-27 und die Anderung A1 am 2002-07-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 176 ,Warmezahler® (Sekretariat:
Danemark) erarbeitet. Sie beinhaltet neben der Ausgabe von 1997 die Ergénzung durch die européische
Anderung A1:2002.

Die Anderungen bzw. Ergéanzungen sind am linken Textrand gekennzeichnet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1434-6:1997-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt der Anderung A1:2002 eingearbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 4713-4: 1980-12
DIN EN 1434-6: 1997-04

Fortsetzung 15 Seiten EN

Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fiur Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1434-6

April 1997

EUROPEAN STANDARD +A1
NORME EUROPEENNE Juli 2002

ICS
Deutsche Fassung
Warmezahler
Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Uberwachung und Wartung (enthalt Anderung A1:2002)
Heat meters — Compteurs d'energie thermique —
Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring Partie 6: Installation, mise en service, surveillance et
and maintenance maintenance
(includes amendment A1:2002) (inclut I'amendement A1:2002)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Januar 1997 angenommen.
Die Anderung A1 wurde vom CEN am 1. Juli 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europaische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1434-6:1997+ A1:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 1434-6:1997 + A1:2002 (D)
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EN 1434-6:1997 + A1:2002 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 176 (Warmezahler), mit dessen Sekretariat
DS beauftragt ist, erarbeitet.

Die weiteren Teile der Norm sind:

— Teil 1: Aligemeine Anforderungen

— Teil 2: Anforderungen an die Konstruktion

— Teil 3: Datenaustausch und Schnittstellen

— Teil 4: Prufungen fur die Bauartzulassung

— Teil 5: Ersteichung

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 1997, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 1997 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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EN 1434-6:1997 + A1:2002 (D)

Vorwort der Anderung A1

Diese Anderung EN 1434-5:1997/A1:2002 zu EN 1434-5:1997 wurde vom CEN /TC 176 ,Wa&rmezahler* erarbeitet,
dessen Sekretariat von Danemark gehalten wird.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2003, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2003 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir Warmezahler, d. h. fir Gerate, die dazu dienen, die in einem Warmetauscher-
Kreislauf mittels eines Warmetrdgermediums ausgetauschte thermische Energie zu messen. Der Warmezahler
zeigt die Warmemenge in gesetzlichen Einheiten an.

Elektrische Sicherheitsanforderungen werden in dieser Norm nicht behandelt.

Den Druck betreffende Sicherheitsanforderungen werden in dieser Norm nicht behandelt.

Warmezahler mit Oberflachen-Temperaturfiihlern werden in dieser Norm nicht behandelt.

Teil 1 beschreibt allgemeine Anforderungen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 1434-1:1997, Wérmezéhler — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

3 Definitionen
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Symbole nach EN 1434-1:1997, Abschnitt 4 und die folgenden:

31

Heizungssystem

Die Heizungsinstallation einer Wohnung oder eines Gebaudes, einschlielBlich Warmetauscher-Kreislauf,
Warmezahler, Zubehdr und elektrische Einrichtung.

ANMERKUNG Das Heizungssystem beginnt und endet an den zwei Anschlissen zum Warmeverteilungsnetz.

3.2
Warmeverteilungsnetz
Die Verteilung des Warmeversorgers, an dem die Verbraucher angeschlossen sind.
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