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Potentialausgleich und Erdung in Gebäuden

mit Einrichtungen der Informationstechnik
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EN 50310

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden.

VDE 0800
Teil 2-310

ICS 91.140.50

Application of equipotential bonding and earthing in buildings with
information technology equipment;
German version EN 50310:2000

Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les
locaux avec équipement de technologie de l’information;
Version allemande EN 50310:2000

Teilweise Ersatz für
DIN VDE 0800-2
(VDE 0800 Teil 2):1985-07,
siehe Beginn der Gültigkeit
und Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 50310:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit
Die EN 50310 wurde am 2000-08-01 angenommen.

Daneben dürfen die durch die vorliegende Norm geänderten oder ersetzten Festlegungen nach DIN VDE 0800-2
(VDE 0800 Teil 2):1985-07 noch bis 2003-08-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 712.2 „Potentialausgleich und Erdung in der Informati-
onstechnik“ des K 712 „Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig, und zwar in Abstimmung mit dem UK 221.1 „Schutz gegen
elektrischen Schlag“ des K 221 „Elektrische Anlagen von Gebäuden“ und mit GUK 715.3 „Informationstechnische Ver-
kabelung von Gebäudekomplexen“.
Die EN 50310 wurde von CENELEC / TC 215 „Elektrotechnische Aspekte von Telekommunikationseinrichtungen“ im Rah-
men der Normungsvorhaben über Kommunikationskabelanlagen ausgearbeitet.
Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310):1998-10.
Zum Anwenderkreis der vorliegenden Norm werden hauptsächlich Planer und Errichter gehören, so dass sich insbeson-
dere das Elektroinstallateurhandwerk angesprochen fühlen wird. Siehe auch Vorwort zu EN 50310, Erörterung e).

Zum Ersatzvermerk:  Von DIN VDE 0800-2 (VDE 0800 Teil 2):1985-07 werden die Abschnitte 6 und 9 ersetzt, und zwar
in Verbindung mit DIN V VDE V 0800-2-548 (VDE V 0800 Teil 2-548). Die Festlegungen dieser Vornorm und der vorliegen-
den Norm für Potentialausgleich und Erdung in elektrischen Anlagen mit Einrichtungen der Informationstechnik in Bezug
auf Sicherheit, Funktion und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ergänzen zugleich DIN VDE 0100-540 (VDE 0100
Teil 540):1991-11, Abschnitte 7.2 und C.2.
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UK 221.1 und UK 712.2 haben erste Schritte eingeleitet, um zu erreichen, dass in Ergänzung einer auf
E DIN IEC 64/1134/CD (VDE 0100 Teil 540):2000-11 folgenden künftigen Sicherheitsnorm (d. h. der zweiten
Ausgabe von IEC 60364-5-54 bzw. HD 384.5.54 S1) und als späterer gemeinsamer Ersatz für DIN VDE 0100-444
(VDE 0100 Teil 444):1999-10, DIN V VDE V 0800-2-548 (VDE V 0800 Teil 2-548) und die vorliegende Norm bei
IEC/TC 64 „Electrical installations of buildings“ eine Norm ausgearbeitet werden kann, die alle Gesichtspunkte für
Potentialausgleich und Erdung in elektrischen Anlagen mit Einrichtungen der Informationstechnik in Bezug auf
Funktion und EMV abdecken sollte und die dann über CENELEC in das Deutsche Normenwerk zu übernehmen
sein würde. Dann wird DIN VDE 0800-2 (VDE 0800 Teil 2):1985-07 vollständig zurückgezogen.

Festlegungen in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit  siehe z. B. Normen der Reihe DIN VDE 0228
(VDE 0228) sowie DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil 444) und IEC/TR3 61000-5-2. EMV-Betrachtungen sowie
Festlegungen für Erdung und Potentialausgleich bezüglich Installationsplanung und -praktiken siehe auch
DIN EN 50174-2 (VDE 0800 Teil 174-2):2001-09, 6.1 und 6.7.

Einrichtungen der Informationstechnik (einschließlich der Telekommunikationstechnik) siehe DIN EN 60950
(VDE 0805). Gliederung der Informationstechnik siehe DIN-Fachbericht 36.

Zusätzliche Festlegungen für Potentialausgleich und Erdung in Telekommunikationszentralen  siehe
ETS 300 253.

Einzelne offensichtliche redaktionelle Fehler in der durch CENELEC den Nationalen Komitees vorgelegten Deut-
schen Fassung EN 50310 sind in der vorliegenden Deutschen Fassung korrigiert. Auch sind darin zum besseren
Verständnis englische Ausdrücke  in Klammern hinzugefügt, z. B. bei den Begriffen und den Abkürzungen.

Abkürzungen

(soweit nicht in der deutschen Fassung erklärt; siehe auch 3.2)

AC Wechselstrom [en: alternating current]

BT Technisches Büro [fr: Bureau technique] (CENELEC)

CEN Europäisches Komitee für Normung [fr: Comité Européen de coordination des Normes], Brüssel

CLC CENELEC (siehe Titelseite EN 50310)

DC Gleichstrom [en: direct current]

EG ETSI-Leitlinie [en: ETSI Guide]

en englisch

ETS Europäische Telekommunikationsnorm [en: European Telecommunication Standard] (ETSI)

ETSI Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen
[en: European Telecommunications Standards Institute], Sophia Antipolis

fr französisch

HD Harmonisierungsdokument (CENELEC)

ISO Internationale Organisation für Normung [en: International Organization for Standardization], Genf

ITU Internationale Fernmeldeunion [en: International Telecommunication Union], Genf

ITU-R Radiokommunikations-Sektor [en: Radiocommunication Sector] der ITU

ITU-T Telekommunikations-Standardisierungssektor [en: Telecommunication Standardization Sector] der ITU

mod modifiziert (durch CENELEC)

R Technischer Bericht [en: Technical Report] (CENELEC)

TA Technische Versammlung [en: Technical assembly], ersetzt durch das „Board“ als Entscheidungs-
instanz des ETSI für technische Fragen

Änderungen

Gegenüber DIN VDE 0800-2 (VDE 0800 Teil 2):1985-07 wurden folgende sachlichen Änderungen vorgenommen:

a) Normtitel geändert;

b) die Festlegungen insbesondere der Abschnitte 6 und 9 ersetzt und ergänzt.

Frühere Ausgaben

(Entwicklungsgang vor VDE 0800 Teil 2:1970-05 siehe DIN VDE 0800 Teil 1:1989-05)

VDE 0800 Teil 2:1970-05, 1973-04 (mit Änderung a)

VDE 0800 Teil 2b:1976-11

DIN 57800 Teil 2 / VDE 0800 Teil 2:1980-07 (mit Änderungen a bis c)

DIN VDE 0800-2 (VDE 0800 Teil 2):1985-07

DIN V VDE V 0800-2-548 (VDE V 0800 Teil 2-548):1999-10 (wird durch die vorliegende Norm nicht ersetzt)
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage
ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.)
bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder ande-
ren Unterlage.
Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.
Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen
Normen und anderen Unterlagen siehe Tabelle NA.1. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die
angegebenen Ausgaben gültig (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Siehe auch Nationalen Anhang NB sowie
Abschnitt 2 und Literaturhinweise am Schluss von EN 50310.
IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 364 nun IEC 60364 geworden.

Tabelle NA.1

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 50083-1:1993

+ A1:1997

IEC 60728-11:1997 1)

IEC 100D/63/CDV:
1999 1)

DIN EN 50083-1
(VDE 0855 Teil 1):1994-03
DIN EN 50083-1/A1
(VDE 0855 Teil 1/A1):1999-01

VDE 0855 Teil 1

VDE 0855 Teil 1/A1

EN 50098-1:1998 – DIN EN 50098-1:1999-04 –

EN 50098-2:1996 – DIN EN 50098-2:1996-06 –

EN 50173:1995
+ A1:2000
+ Corr. März 2000

ISO/IEC 11801:1995
+ A1:1999
+ A2:1999 1)

DIN EN 50173:2000-07 –

–

EN 50174-1:2000
EN 50174-2:2000

–

–

–
–

Normen der Reihe
ISO/IEC 14763

DIN VDE 0800-4
(VDE 0800 Teil 4):1986-03
DIN EN 50174-1:2001-09
DIN EN 50174-2
(VDE 0800 Teil 174-2):2001-09
–

VDE 0800 Teil 4

–
VDE 0800 Teil 174-2

–

prEN 50351:2000
prEN 50352:2000

–
–

Normen der Reihe
DIN VDE 0228 (VDE 0228)1)

E DIN EN 50351
(VDE 0845 Teil 6-1):2001-05
E DIN EN 50352
(VDE 0845 Teil 6-2):2001-05

VDE 0228

VDE 0845 Teil 6-1

VDE 0845 Teil 6-2

EN 60950:1992
+ A1:1993
+ A2:1993
+ A3:1995
+ A4:1997
EN 60950/A11:1997

EN 60950:2000

IEC 60950:1991
+ A1:1992
+ A2:1993
+ A3:1995
+ A4:1996 (mod)
–

IEC 60950:2000
(mod)

DIN EN 60950
(VDE 0805):1997-11

DIN EN 60950/A11
(VDE 0805/A11):1998-08
E DIN IEC 74/484/CDV
(VDE 0805):1998-05 1)

VDE 0805

VDE 0805/A11

VDE 0805

EN 60990:1999 IEC 60990:1999 DIN EN 60990
(VDE 0106 Teil 102):2000-10

VDE 0106 Teil 102

ENV 61024-1:1995 IEC 61024-1:1990
(mod)

DIN V ENV 61024-1
(VDE V 0185 Teil 100):1996-08

VDE V 0185 Teil 100

EN 61558-1:1997 IEC 61558-1:1997
(mod)

DIN EN 61558-1
(VDE 0570 Teil 1):1998-07

VDE 0570 Teil 1

EN 61558-2-1:1997 IEC 61558-2-1:1997 DIN EN 61558-2-1
(VDE 0570 Teil 2-1):1998-07

VDE 0570 Teil 2-1

1) Nicht übereinstimmend.
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Tabelle NA.1  (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 61558-2-4:1997 IEC 61558-2-4:1997 DIN EN 61558-2-4
(VDE 0570 Teil 2-4):1998-07

VDE 0570 Teil 2-4

EN 61558-2-5:1998 IEC 61558-2-5:1997 DIN EN 61558-2-5
(VDE 0570 Teil 2-5):1998-10

VDE 0570 Teil 2-5

EN 61558-2-6:1997 IEC 61558-2-6:1997 DIN EN 61558-2-6
(VDE 0570 Teil 2-6):1998-07

VDE 0570 Teil 2-6

ETS 300 132-1:1996 – – –

ETS 300 132-2:1996 – – –

ETS 300 253:1995 – – –

HD 384.1 S2:1999 1)

–

–

IEC 60364-1:1992
(mod)

–

–

DIN VDE 0100-100
(DIN 57100-100)
(VDE 0100 Teil 100):1982-05 1)

E DIN VDE 0100-100
(VDE 0100 Teil 100):1985-02 1)

E DIN VDE 0100-100/A1
(VDE 0100 Teil 100/A1):1990-12 1)

VDE 0100 Teil 100

VDE 0100 Teil 100

VDE 0100 Teil 100/A1

HD 384.2 S1:1986
+ A1:1993
+ A2:1997

IEC 60050-826:1982
+ A1:1990
+ A2:1995 (mod)

DIN VDE 0100-200
(VDE 0100 Teil 200):1998-06

VDE 0100 Teil 200

HD 384.3 S2:1995 IEC 60364-3:1993
+ A1:1994 (mod)

DIN VDE 0100-300
(VDE 0100 Teil 300):1996-01

VDE 0100 Teil 300

HD 384.4.41 S2:1996

–

IEC 60364-4-41:1992
(mod)
IEC 64/1146/CD:2000

DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410):1997-01
E DIN IEC 64/1146/CD
(VDE 0100 Teil 410):2000-11

VDE 0100 Teil 410

VDE 0100 Teil 410

HD 384.5.54 S1:1988

–

IEC 60364-5-54:1980
+ A1:1982 (mod)
IEC 64/1174/CDV:20011)

(vorges. 2. Ausgabe)

DIN VDE 0100-540
(VDE 0100 Teil 540):1991-11
E DIN IEC 64/1134/CD
(VDE 0100 Teil 540):2000-11

VDE 0100 Teil 540

VDE 0100 Teil 540

 R064-004:1998 IEC 60364-4-444:1996
(mod)

DIN VDE 0100-444
(VDE 0100 Teil 444):1999-10

VDE 0100 Teil 444

– IEC 60050-195:1998

IEC 1/1802/FDIS:1999

E DIN IEC 1/1558/CDV-195:1996-
03 1)

E DIN IEC 1/1721/CDV-195:1998-
08 1)

–

– IEC 60050-604:1987 IEV-Kapitel 604:1989 –

– IEC 60364-5-548:1996 DIN V VDE V 0800-2-548
(VDE V 0800 Teil 2-548):1999-10

VDE V 0800 Teil 2-
548

– IEC/TR3 61000-5-2:1997 – –

– ITU-T K.27:1996 – –

– ITU-T K.31:1993 – –

– – DIN-Fachbericht 36:1992-07 –

– – DIN 4099:1985-11
E DIN 4099-1:1998-02 und
E DIN 4099-2:1998-02

–

– – DIN 18014:1994-02 –

– – DIN VDE 0800-1
(VDE 0800 Teil 1):1989-05

VDE 0800 Teil 1

– – DIN VDE 0800-2
(VDE 0800 Teil 2):1985-07
E DIN VDE 0800-2/A2
(VDE 0800 Teil 2/A2):1998-10

VDE 0800 Teil 2

VDE 0800 Teil 2/A2

1) Nicht übereinstimmend.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise 2)

(Siehe auch EN 50310, Abschnitt 2 und „Literaturhinweise“)

DIN-Fachbericht 36, Gliederung der Informationstechnik – der Versuch einer Klärung.

E DIN 4099-1, Schweißen von Betonstahl – Teil 1: Ausführung.

E DIN 4099-2, Schweißen von Betonstahl – Teil 2: Qualitätssicherung.

DIN 18014, Fundamenterder.

DIN EN 50083-1 (VDE 0855 Teil 1), Kabelverteilsysteme für Ton- und Fernsehrundfunk-Signale 3) – Teil 1: Sicher-
heitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 50083-1:1993.

DIN EN 50083-1/A1 (VDE 0855 Teil 1/A1), Kabelverteilsysteme für Fernseh-, Ton- und interaktive Multimedia-
Signale 3) – Teil 1: Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 50083-1:1993 / A1:1997.

DIN EN 50098-1, Informationstechnische Verkabelung von Gebäudekomplexen – Teil 1: ISDN-Basisanschluss;
Deutsche Fassung EN 50098-1:1998.

DIN EN 50098-2, Informationstechnische Verkabelung von Gebäudekomplexen – Teil 2: 2048 kbit/s ISDN-Primär-
multiplexanschluss und Netzschnittstelle für Mietleitungen; Deutsche Fassung EN 50098-2:1996.

DIN EN 50173, Informationstechnik – Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme;
Deutsche Fassung EN 50173:1995 + A1:2000.

DIN EN 50174-1, Informationstechnik – Installation von Kommunikationsverkabelung – Teil 1: Spezifikation und
Qualitätssicherung; Deutsche Fassung EN 50174-1:2000.

DIN EN 50174-2 (VDE 0800 Teil 174-2), Informationstechnik – Installation von Kommunikationsverkabelung –
Teil 2: Installationsplanung und -praktiken in Gebäuden; Deutsche Fassung EN 50174-2:2000.

E DIN EN 50351 (VDE 0845 Teil 6-1), Grundnorm für die Berechnungs- und Messverfahren bezogen auf die
Beeinflussung von Telekommunikationssystemen durch elektrische Energieversorgungs- und Bahnstromsy-
steme; Deutsche Fassung prEN 50351:2000.

E DIN EN 50352 (VDE 0845 Teil 6-2), Grenzwerte bezogen auf die Beeinflussung von Telekommunikationssyste-
men durch elektrische Energieversorgungs- und Bahnstromsysteme; Deutsche Fassung prEN 50352:2000.

DIN EN 60950 (VDE 0805), Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik (IEC 950:1991 + A1:1992
+ A2:1993 + A3:1995 + A4:1996, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995
+ A4:1997.

DIN EN 60950/A11 (VDE 0805/A11), Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik;
Deutsche Fassung EN 60950/A11:1997.

DIN EN 60990 (VDE 0106 Teil 102), Verfahren zur Messung von Berührungsstrom und Schutzleiterstrom
(IEC 60990:1999); Deutsche Fassung EN 60990:1999.

DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100), Blitzschutz baulicher Anlagen – Teil 1: Allgemeine Grundsätze
(IEC 61024-1:1990, modifiziert); Deutsche Fassung ENV 61024-1:1995.

DIN EN 61558-1 (VDE 0570 Teil 1), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (IEC 61558-1:1997, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 61558-1:1997.

DIN EN 61558-2-1 (VDE 0570 Teil 2-1), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Netztransformatoren für allgemeine Anwendungen (IEC 61558-2-1:1997);
Deutsche Fassung EN 61558-2-1:1997.

2) Bezugsquellen:
CENELEC-Publikationen und -Schriftstücke und IEC-Schriftstücke: DKE Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main;
DIN-Normen und DIN-Fachberichte:  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin;
DIN-Normen mit VDE-Klassifikation: VDE-VERLAG GMBH, Postfach 12 23 05, 10591 Berlin,
auch über Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin;
ETSI-Publikationen: European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Secretariat,
06921 Sophia Antipolis CEDEX, Frankreich; Internet: secretariat@etsi.fr;
IEC-Publikationen:  VDE-VERLAG GMBH, Postfach 12 23 05, 10591 Berlin;
ITU-T-Empfehlungen:  ITU Internationale Fernmeldeunion, Place des Nations, 1211 Genf 20, Schweiz.

3) Haupttitel der Normen der Reihe DIN EN 50083 (VDE 0855) seit Mai 1999: Kabelverteilsysteme für Fernseh-
signale, Tonsignale und interaktive Dienste.
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DIN EN 61558-2-4 (VDE 0570 Teil 2-4), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Trenntransformatoren für allgemeine Anwendungen (IEC 61558-2-4:1997);
Deutsche Fassung EN 61558-2-4:1997.

DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570 Teil 2-5), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Rasiersteckdosen-Transformatoren und Rasiersteckdosen-Einheiten
(IEC 61558-2-5:1997); Deutsche Fassung EN 61558-2-5:1998.

DIN EN 61558-2-6 (VDE 0570 Teil 2-6), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Sicherheitstransformatoren für allgemeine Anwendungen
(IEC 61558-2-6:1997); Deutsche Fassung EN 61558-2-6:1997.

E DIN IEC 1/1558/CDV-195, Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Kapitel 195: Erdung und Schutz
gegen elektrischen Schlag (IEC 1/1558/CDV-195:1995).

E DIN IEC 1/1721/CDV-195, Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Änderung 1 zu Kapitel 195: Erdung
und Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 1/1721/CDV-195:1998).

E DIN IEC 64/1134/CD (VDE 0100 Teil 540), Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und
Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen, Schutzleiter und Potentialausgleich
(IEC 64/1134/CD:2000).

E DIN IEC 74/484/CDV (VDE 0805), Entwurf IEC 60950, 3. Ausgabe: Sicherheit von Einrichtungen der Infor-
mationstechnik (IEC 74/484/CDV:1997).

Normen der Reihe DIN ISO/IEC 14763, Informationstechnik – Errichtung und Betrieb von Standortverkabelung;
Deutsche Fassungen ISO/IEC 14763 (Reihe).

DIN VDE 0100-100 (DIN 57100-100) (VDE 0100 Teil 100), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000 V – Anwendungsbereich – Allgemeine Anforderungen.

DIN VDE 0100-200 (VDE 0100 Teil 200), Elektrische Anlagen von Gebäuden – Teil 200: Begriffe.

DIN VDE 0100-300 (VDE 0100 Teil 300), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V –
Teil 3: Bestimmungen allgemeiner Merkmale (IEC 60364-3:1993, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 384.3 S2:1995.

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V –
Teil 4: Schutzmaßnahmen – Kapitel 41: Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 384.4.41 S2:1996.

DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil 444), Elektrische Anlagen von Gebäuden – Teil 4: Schutzmaßnahmen –
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Deutsche Fassung

Anwendung von Maßnahmen
für Potentialausgleich und Erdung in Gebäuden

mit Einrichtungen der Informationstechnik

Application of equipotential bonding
and earthing in buildings with information
technology equipment

Application de liaison équipotentielle
et de la mise à la terre dans les locaux avec
équipement de technologie de l’information
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