DEUTSCHE NORM August 2006

DIN EN 61347-2-2 —Tv
(VDE 0712-32) |

=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.140.99 Ersatz fir
DIN EN 61347-2-2
(VDE 0712-32):2001-12
und
DIN EN 61347-2-2 Berichtigung 1
(VDE 0712-32 Berichtigung 1):2003-10
Siehe jedoch Beginn der Giiltigkeit

Gerate fur Lampen -

Teil 2-2: Besondere Anforderungen an gleich- oder
wechselstromversorgte elektronische Konverter fiir Glihlampen

(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005);

Deutsche Fassung EN 61347-2-2:2001 + Corrigendum Juli 2003 + A1:2006

Lamp controlgear —

Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for
filament lamps

(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005);

German version EN 61347-2-2:2001 + Corrigendum July 2003 + A1:2006

Appareillages de lampes —

Partie 2-2: Prescriptions particulieres pour les convertisseurs abaisseurs électroniques
alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes a incandescence

(CEI 61347-2-2:2000 + A1:2005);

Version allemande EN 61347-2-2:2001 + Corrigendum Juillet 2003 + A1:2006

Gesamtumfang 41 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN
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DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2006-08
Beginn der Giltigkeit

Die von CENELEC am 2000-11-01 angenommene EN 61347-2-2 gilt zusammen mit der am 2006-02-01
angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab 2006-08-01.

Daneben dirfen DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2001-12 und DIN EN 61347-2-2 Berichtigung 1 (VDE 0712-32
Berichtigung 1):2003-10 noch bis 2009-02-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61347-2-2/A1 (VDE 0712-32/A1):2004-04.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.3 ,Geréte fur Lampen“ der DKE Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 34C ,Auxiliaries for lamps* erarbeitet.
Der Text der Anderung A1 ist am linken Seitenrand mit einer einfachen senkrechten Linie gekennzeichnet.

Mit dem CENELEC-Corrigendum vom Juli 2003 wurde die Ubergangsfrist (dow) der EN 61347-2-2:2001 von
2003-11-01 auf 2006-12-01 verlangert.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publi-
kation

—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Die erste Ausgabe von DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32) streicht und ersetzt zusammen mit DIN EN 61347-1
(VDE 0712-30) die 1995 veroffentlichte zweite Ausgabe der DIN EN 61046 (VDE 0712-24) und stellt eine
geringfligige Uberarbeitung dar.

Die Norm muss in Verbindung mit DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30) angewendet werden. Sie wurde auf der
Grundlage der ersten Ausgabe der IEC 61347-1:2000 erstellt.

Dieser Teil 2 erganzt oder &ndert die zugehdrigen Abschnitte in DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30) dergestalt,
dass diese Publikation zur Norm ,Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektro-
nische Konverter fiir Gliihlampen* wird.

Reihe DIN EN 61347 ,Gerate fur Lampen® besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen
— Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Startgerate (andere als Glimmstarter)

— Teil 2-2: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Konverter fiir
Glihlampen

— Teil 2-3: Besondere Anforderungen an wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir Leucht-
stofflampen

— Teil 2-4: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir die Allge-
meinbeleuchtung

— Teil 2-5: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeréte fir die Be-
leuchtung 6ffentlicher Verkehrsmittel

— Teil 2-6: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir die Be-
leuchtung von Luftfahrzeugen

— Teil 2-7: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir die Not-
beleuchtung
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— Teil 2-8: Besondere Anforderungen an Vorschaltgerate fir Leuchtstofflampen

— Teil 2-9: Besondere Anforderungen an Vorschaltgerate fir Entladungslampen (ausgenommen Leucht-
stofflampen)

— Teil 2-10: Besondere Anforderungen an elektronische Wechselrichter und Konverter fir Hochfrequenz-
betrieb von réhrenférmigen Kaltstart-Entladungslampen (Neonréhren)

— Teil 2-11: Besondere Anforderungen an elektronische Module fiir Leuchten

— Teil 2-12: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Vorschalt-
gerate fur Entladungslampen (ausgenommen Leuchtstofflampen)

— Teil 2-13: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektironische Betriebs-
geréte fur LED-Module

Anderungen

Gegeniber DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2001-12 und DIN EN 61347-2-2 Berichtigung 1 (VDE 0712-32
Berichtigung 1):2003-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die bei IEC erschienene Anderung A1:2005 zur IEC 61347-2-2:2000, die inzwischen als Anderung
A1:2006 zur EN 61347-2-2:2001 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet.

b) Durch die Anderung A1 wurden geandert:

— Abschnitt 2: Normative Verweisung zur IEC 60384-14:2005 hinzugeflgt.

— Abschnitt 5: Allgemeine Prifanforderungen hinsichtlich der Ausgangsleitung des Konverters erganzt.
— 7.2: Angabe der zulédssigen Lange der Ausgangsleitung erganzt.

— 8.2: Anforderungen an zwischen Eingangs- und Ausgangskreis geschaltete Kondensatoren neu festge-
legt.

— Abschnitt 16: Prifbedingungen fir den anomalen Betrieb des Konverters lberarbeitet.
— Tabelle I.2: Prifzeiten bei den angegebenen Priftemperaturen korrigiert.

— 1.7.1und 1.10.2: Normtext der IEC-Norm redaktionell Gberarbeitet.

— Tabelle I.7: Text von Anmerkung 2 und Anmerkung 8 (Text der IEC-Norm) Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 61046 (VDE 0712-24):1995-04

DIN EN 61046/A1 (VDE 0712-24/A1):1997-07

DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2001-12

DIN EN 61347-2-2 Berichtigung 1 (VDE 0712-32 Berichtigung 1):2003-10

" In Vorbereitung.
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

+ A1:1998 + A2:2002

+ A1:1995 + A2:2001

EN 60051 IEC 60051 DIN EN 60051 -
(Normenreihe) (Normenreihe) (Normenreihe)
EN 60065:2002 IEC 60065:2001, mod. | DIN EN 60065 VDE 0860
+ Corr. 1:2002-08 (VDE 0860):2003-01
- IEC/TR 60083:2004 - -
EN 60085:2004 IEC 60085:2004 DIN EN 60085 VDE 0301-1
(VDE 0301-1):2005-05
EN 60127 IEC 60127 DIN EN 60127 (VDE 0820) VDE 0820
(Normenreihe) (Normenreihe) (Normenreihe)
EN 60269-2:1995 IEC 60269-2:1986 DIN EN 60269-2 VDE 0636-20

(VDE 0636-20):2002-09

HD 60269-2-1:2005

IEC 60269-2-1:2004,
mod.

DIN VDE 0636-201
(VDE 0636-201):2006-01

VDE 0636-201

EN 60269-3:1995
+ A1:2003

IEC 60269-3:1987
+ A1:2003

DIN EN 60269-3
(VDE 0636-30):2004-07

VDE 0636-30

HD 60269-3-1:2004

IEC 60269-3-1:2004,
mod.

DIN VDE 0636-301
(VDE 0636-301):2005-08

VDE 0636-301

EN 60317-0-1:1998
+ A1:2000

IEC 60317-0-1:1997
+ A1:1999

DIN EN 60317-0-1:2000-09

EN 60357:2003 +
Corrigendum Juli
2003

IEC 60357:2002, mod.

DIN EN 60357:2003-11

HD 384.4.41 S2:1996

IEC 60364-4-41:1992,
mod.

DIN VDE 0100-410
(VDE 0100-410):1997-01

VDE 0100-410

HD 384.4.41 S2:1996/
A1:2002

IEC 60364-4-41:1992/
A2:1999, mod.

DIN VDE 0100-410/A1
(VDE 0100-410/A1):2003-06

VDE 0100-410/A1

EN 60384-14:2005 IEC 60384-14:2005 DIN EN 60384-14 VDE 0565-1-1
(VDE 0565-1-1):2006-04
HD 193 S2:1982 IEC 60449:1973 - -
|IEC 60449/A1:1979
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Europédische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60454 IEC 60454 DIN EN 60454 (VDE 0340) VDE 0340
(Normenreihe) (Normenreihe) (Normenreihe)

EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 VDE 0470-1
+ A1:2000 + A1:1999 (VDE 0470-1):2000-09

EN 60598-1:2004 IEC 60598-1:2003, DIN EN 60598-1 VDE 0711-1

mod.

(VDE 0711-1):2005-03

EN 60598-2-6:1994

IEC 60598-2-6:1994

DIN EN 60598-2-6
(VDE 0711-206):1995-10

VDE 0711-206

EN 60598-2-6:1994/
A1:1997

IEC 60598-2-6:1994/
A1:1996

DIN EN 60598-2-6/A1
(VDE 0711-206/A1):1997-09

VDE 0711-206/A1

EN 60742:1995 IEC 60742:1983 DIN EN 60742 VDE 0551
+ A1:1992, mod. (VDE 0551):1995-09
- IEC 60906 - -
(Normenreihe)
- IEC 60906-1:1986 - -
EN 61047:2004 IEC 61047:2004 DIN EN 61047 VDE 0712-25
(VDE 0712-25):2005-02
EN 61347-1:2001 IEC 61347-1:2000 DIN EN 61347-1 VDE 0712-30
(VDE 0712-30):2001-12
CENELEC- - DIN EN 61347-1 Berichtigung 1 VDE 0712-30

Corrigendum zu
EN 61347-1:2001

(VDE 0712-30
Berichtigung 1):2003-10

Berichtigung 1

EN 61558-1:1997

IEC 61558-1:1997,
mod.

(Ersatz far

IEC 60742:1983)

DIN EN 61558-1
(VDE 0570-1):1998-07

VDE 0570-1

EN 61558-1:1997/
A1:1998

IEC 61558-1:1997/
A1:1998

(Ersatz fur

IEC 60742:1983)

DIN EN 61558-1/A1
(VDE 0570-1/A1):1998-11

VDE 0570-1/A1

EN 61558-1:1997/
A11:2003

DIN EN 61558-1/A11
(VDE 0570-1/A11):2003-10

VDE 0570-1/A11

Full document details: DIN EN 61347-2-2:2006-08
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Normenreihe DIN EN 60051, Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeréte und ihr Zubehér.

DIN EN 60065 (VDE 0860):2003-01, Audio-, Video- und dhnliche elektronische Geréte — Sicherheitsan-
forderungen (IEC 60065:2001, modifiziert + Corrigendum 1:2002-08); Deutsche Fassung EN 60065:2002.

DIN EN 60085 (VDE 0301-1):2005-05, Elektrische Isolierung — Thermische Klassifizierung (IEC 60085:2004);
Deutsche Fassung EN 60085:2004.

Normenreihe DIN EN 60127 (VDE 0820), Geréateschutzsicherungen.

DIN EN 60269-2 (VDE 0636-20):2002-09, Niederspannungssicherungen — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen
an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen (Siche-
rungen (berwiegend flir den industriellen Gebrauch) (IEC 60269-2:1986 + A1:1995 + A2:2001);

Deutsche Fassung EN 60269-2:1995 + A1:1998 + A2:2002.

DIN EN 60269-3 (VDE 0636-30):2004-07, Niederspannungssicherungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen
an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen (iberwiegend fiir Hausinstallationen und &hnliche
Anwendungen) (IEC 60269-3:1987 + A1:2003); Deutsche Fassung EN 60269-3:1995 + A1:2003.

DIN EN 60317-0-1:2000-09, Technische Lieferbedingungen fiir bestimmte Typen von Wickeldrdhten —
Teil 0-1: Allgemeine Anforderungen — Runddrédhte aus Kupfer, lackisoliert (IEC 60317-0-1:1997 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60317-0-1:1998 + A1:2000.

DIN EN 60357:2003-11, Halogen-Gliihlampen (Fahrzeuglampen ausgenommen) (IEC 60357:2002,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60357:2003 + Corrigendum Juli 2003.

DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2006-04, Festkondensatoren zur Verwendung in Geréten der Elektronik —
Teil 14: Rahmenspezifikation — Festkondensatoren zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen,
geeignet flir Netzbetrieb (IEC 60384-14:2005); Deutsche Fassung EN 60384-14:2005.

Normenreihe DIN EN 60454 (VDE 0340), Bestimmungen fir selbstklebende Isolierbénder fiir elektrotech-
nische Anwendungen.

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2005-03, Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:2003, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2004.

DIN EN 60598-2-6 (VDE 0711-206):1995-10, Leuchten — Teil 2: Besondere Anforderungen — Hauptab-
schnitt 6: Leuchten mit eingebauten Transformatoren flir Gliihlampen (IEC 60598-2-6:1994);
Deutsche Fassung EN 60598-2-6:1994.

DIN EN 60598-2-6/A1 (VDE 0711-206/A1):1997-09, Leuchten — Teil 2: Besondere Anforderungen —
Hauptabschnitt 6: Leuchten mit eingebauten Transformatoren oder Konvertern flir Gliihlampen
(IEC 60598-2-6:1994/A1:1996); Deutsche Fassung EN 60598-2-6:1994/A1:1997.

DIN EN 60742 (VDE 0551):1995-09, Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren — Anforderungen
(IEC 60742:1983 + A1:1992, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60742:1995.

DIN EN 61047 (VDE 0712-25):2005-02, Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Konverter flir
Gliihlampen — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 61047:2004); Deutsche Fassung EN 61047:2004.
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DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2001-12, Gerdte flir Lampen — Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforde-
rungen (IEC 61347-1:2000); Deutsche Fassung EN 61347-1:2001.

DIN EN 61347-1 Berichtigung 1 (VDE 0712-30 Berichtigung 1):2003-10, Berichtigungen zu DIN EN 61347-1
(VDE 0712-30):2001-12 (CENELEC-Corrigendum zu EN 61347-1:2001).

DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1):1998-07, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und dergleichen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1:1997, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 61558-1:1997.

DIN EN 61558-1/A1 (VDE 0570-1/A1):1998-11, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und
dergleichen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1:1997/A1:1998);
Deutsche Fassung EN 61558-1/A1:1998.

DIN EN 61558-1/A11 (VDE 0570-1/A11):2003-10, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeraten und
dergleichen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen; Anderung A11;
Deutsche Fassung EN 61558-1:1997/A11:2003.

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):1997-01, Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V — Teil 4: SchutzmaBnahmen — Kapitel 41: Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:1992,
modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.4.41 S2:1996.

DIN VDE 0100-410/A1 (VDE 0100-410/A1):2003-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4:
SchutzmaBnahmen — Kapitel 41: Schutz gegen elektrischen Schlag; Anderung A1
(IEC 60364-4-41:1992/A2:1999, modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.4.41 S2:1996/A1:2002.

DIN VDE 0636-201 (VDE 0636-201):2006-01, Niederspannungssicherungen (NH-System) — Teil 2-1: Zusétz-
liche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwie-
sene Personen (Sicherungen lberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) — Hauptabschnitte | bis IV:
Beispiele fiir genormte Sicherungstypen (IEC 60269-2-1:2004, modifiziert);

Deutsche Fassung HD 60269-2-1:2005.

DIN VDE 0636-301 (VDE 0636-301):2005-08, Niederspannungssicherungen — Teil 3-1: Zusé&tzliche Anforde-
rungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen lberwiegend fiir Hausinstallationen und
dhnliche Anwendungen) — Hauptabschnitte | bis IV: Beispiele von genormten Sicherungstypen

(IEC 60269-3-1:2004, modifiziert); Deutsche Fassung HD 60269-3-1:2004.
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EUROPAISCHE NORM EN 61347-2-2

Januar 2001
EUROPEAN STANDARD
, A1l
NORME EUROPEENNE iérs 2006

ICS 29.140.99 Ersatz fur EN 61046:1994 + A1:1996
Enthélt das Corrigendum Juli 2003

Deutsche Fassung

Gerate flr Lampen —
Teil 2-2: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte

elektronische Konverter fir Glihlampen
(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005)

Lamp controlgear — Appareillages de lampes —

Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. Partie 2-2: Prescriptions particulieres pour les
supplied electronic step-down convertors for convertisseurs abaisseurs électroniques
filament lamps alimentés en courant continu ou alternatif pour
(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005) lampes a incandescence

(CEI 61347-2-2:2000 + A1:2005)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2000-11-01 und die A1 am 2006-02-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 34C/499/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe von IEC 61347-2-2, ausgearbeitet von dem
SC 34C ,Auxiliaries for lamps“ des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment”, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-11-01 als EN 61347-2-2 angenommen.

Diese Europaische Norm, zusammen mit EN 61347-1, ersetzt EN 61046:1994 + A1:1996.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung lGbernommen werden muss (dop):  2001-08-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2006-12-01

Diese Norm muss in Verbindung mit EN 61347-1:2001 angewendet werden.

ANMERKUNG In dieser Norm werden die folgenden Drucktypen verwendet:
— Anforderungen: in Normalschrift;

—  Priifungen: in Kursivschrift,

—  ANMERKUNGEN: in Kleinschrift.

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

In dieser Norm sind die Anhange A bis F, H, | und ZA normativ und Anhang G ist informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Der Inhalt des im Juli 2003 veréffentlichten Corrigendums ist in dieser Fassung enthalten.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61347-2-2:2000 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A1

Der Text des Schriftstiicks 34C/701/FDIS, zukiinftige Anderung A1 zu IEC 61347-2-2:2000, ausgearbeitet
von dem SC 34C ,Auxiliaries for lamps“ des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2006-02-01 als Anderung A1 zu
EN 61347-2-2:2001 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss (dop):  2006-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2009-02-01

Diese Europaische Norm verweist auf Internationale Normen. Wenn eine in Bezug genommene Internatio-
nale Norm als Européische Norm anerkannt (ibernommen) wurde oder wenn eine rein Europédische Norm
existiert, so muss stattdessen die Europaische Norm angewandt werden. Die Webseite des CENELEC nennt
entsprechende Informationen.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A1:2005 zur Internationalen Norm |IEC 61347-2-2:2000 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
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Einleitung

Die erste Ausgabe der IEC 61347-2-2, die zusammen mit IEC 61347-1 verdffentlicht wird, stellt eine redaktio-
nelle Uberarbeitung der IEC 61046 dar. Die Umstrukturierung in getrennt veréffentlichte Teile wird zukiinftige
Anderungen und Uberarbeitungen erleichtern. Zusatzliche Anforderungen werden hinzugefiigt, wenn es als
notwendig erachtet wird.

Diese Norm und die Teile, die zusammen die IEC 61347-2 bilden, sofern sie sich auf einen der Abschnitte
von |[EC 61347-1 beziehen, legen fest, inwieweit ein solcher Abschnitt anwendbar ist, und bestimmen die
Reihenfolge, in der die Prufungen durchzufihren sind; sie umfassen auch zusétzliche Anforderungen, wenn
nétig. Alle Teile der IEC 61347-2 sind unabhangig voneinander und enthalten deshalb keine Verweisungen
aufeinander.

Wo die Anforderungen irgendwelcher Abschnitte von IEC 61347-1 durch den Satz ,Es gelten die Anforderun-
gen des Abschnittes n von IEC 61347-1“ in dieser Norm zitiert werden, ist dieser Satz als dahingehend zu
verstehen, dass alle Anforderungen des betreffenden Abschnittes von Teil 1 anzuwenden sind. Ausgenom-
men sind solche Anforderungen, die eindeutig nicht auf den besonderen Geratetyp flir Lampen anwendbar
sind, der von diesem besonderen Teil der IEC 61347-2 abgedeckt ist.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61347 legt besondere Sicherheitsanforderungen fiir elektronische Konverter fest, die fir
den Betrieb an Gleichspannung bis 250 V oder Wechselspannung bis 1000 V bei 50 Hz oder 60 Hz vorge-
sehen sind. lhre Bemessungsausgangsspannung zwischen den Klemmen und zwischen jeder Klemme und
dem Erdanschluss ist entweder <50 Vs mit einer von der Versorgungsspannungsfrequenz abweichenden

Frequenz oder < 5072 V ungeglattete Gleichspannung. Diese Geréate sind fir den Betrieb von Halogen-
Glihlampen nach IEC 60357 und anderen Glihlampen vorgesehen.

ANMERKUNG Der Grenzwert von 50V flir die Bemessungsausgangsspannung stimmt mit dem Bereich I von
IEC 60449 Uberein.

Besondere Anforderungen fiir elektronische Konverter mit Schutzvorrichtungen gegen Uberhitzung sind in
Anhang C festgelegt.

Besondere Anforderungen fir stationare, unabhangige SELV-Konverter, die Teil der festen Installation sind,
sind in Anhang | festgelegt.

Anforderungen an die Arbeitsweise sind in IEC 61047 enthalten.

Steckerkonverter, die Teil der Leuchte sind, sind als Einbaukonverter zusammen mit den zusétzlichen Anfor-
derungen der Leuchtennorm erfasst.

2 Normative Verweisungen

Fur die Anwendung dieses Teils der IEC 61347 gelten die in IEC 61347-1, Abschnitt 2, angegebenen norma-
tiven Verweisungen, sofern in der vorliegenden Norm benétigt, zusammen mit den folgenden normativen
Verweisungen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60051 (alle Teile), Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories.

IEC 60065, Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and
similar general use.

IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries
of IEC.
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