DEUTSCHE NORM Marz 2007

DIN EN 61347-2-2
(VDE 0712-32)

=,
=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.140.99 Ersatz far
DIN EN 61347-2-2
(VDE 0712-32):2006-08
Siehe jedoch Beginn der Giiltigkeit

Geréate fur Lampen -

Teil 2-2: Besondere Anforderungen an gleich- oder
wechselstromversorgte elektronische Konverter fiir Glihlampen

(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005 + A2:2006);

Deutsche Fassung EN 61347-2-2:2001 + Corrigendum Juli 2003 + A1:2006
+ A2:2006 + Corrigendum November 2006

Lamp controlgear —

Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for
filament lamps

(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005 + A2:2006);

German version EN 61347-2-2:2001 + Corrigendum July 2003 + A1:2006 + A2:2006 +
Corrigendum November 2006

Appareillages de lampes —

Partie 2-2: Prescriptions particulieres pour les convertisseurs abaisseurs électroniques
alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes a incandescence

(CEI 61347-2-2:2000 + A1:2005 + A2:2006);

Version allemande EN 61347-2-2:2001 + Corrigendum Juillet 2003 + A1:2006 + A2:2006 +
Corrigendum Novembre 2006

Gesamtumfang 42 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN
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DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2007-03
Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2000-11-01 angenommene EN 61347-2-2 gilt zusammen mit der am 2006-02-01
angenommenen Anderung A1 und der am 2006-06-01 angenommenen Anderung A2 als DIN-Norm ab
2007-03-01.

Daneben darf DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2006-08 noch bis 2009-06-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61347-2-2/A2 (VDE 0712-32/A2):2004-09.

Far diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.3 ,Geréte fiir Lampen® der DKE Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 34C ,Auxiliaries for lamps* erarbeitet.

Die Anderung A1 wurde durch eine einfache senkrechte Linie und die Anderung A2 durch eine doppelte
senkrechte Linie am linken Seitenrand im Text gekennzeichnet.

Mit dem CENELEC-Corrigendum vom Juli 2003 wurde die Ubergangsfrist (dow) der EN 61347-2-2:2001 von
2003-11-01 auf 2006-12-01 verlangert und mit dem Corrigendum November 2006 zu EN 61347-2-2:2001/
A1:2006 wurde der Anhang ZA mit der normativen Verweisung auf die EN 60384-14:2005 erganzt.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch” mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publi-
kation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Die erste Ausgabe von DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32) streicht und ersetzt zusammen mit DIN EN 61347-1
(VDE 0712-30) die 1995 verdffentlichte zweite Ausgabe der DIN EN 61046 (VDE 0712-24) und stellt eine
geringflgige Uberarbeitung dar.

Die Norm muss in Verbindung mit DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30) angewendet werden. Sie wurde auf der
Grundlage der ersten Ausgabe der IEC 61347-1:2000 erstellt.

Dieser Teil 2 erganzt oder andert die zugehdrigen Abschnitte in DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30) dergestalt,
dass diese Publikation zur Norm ,Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektro-
nische Konverter fir Gliihlampen® wird.

Reihe DIN EN 61347 ,Gerate fur Lampen“ besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen
— Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Startgerate (andere als Glimmstarter)

— Teil 2-2: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Konverter fiir
Gluhlampen

— Teil 2-3: Besondere Anforderungen an wechselstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fur Leucht-
stofflampen

— Teil 2-4: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fur die Allge-
meinbeleuchtung

— Teil 2-5: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeréate fir die Be-
leuchtung 6ffentlicher Verkehrsmittel

— Teil 2-6: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgeréate fir die Be-
leuchtung von Luftfahrzeugen
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DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2007-03
— Teil 2-7: Besondere Anforderungen an gleichstromversorgte elektronische Vorschaltgerate fir die Not-
beleuchtung
— Teil 2-8: Besondere Anforderungen an Vorschaltgerate fir Leuchtstofflampen

— Teil 2-9: Besondere Anforderungen an Vorschaltgerate fir Entladungslampen (ausgenommen Leucht-
stofflampen)

— Teil 2-10: Besondere Anforderungen an elektronische Wechselrichter und Konverter fir Hochfrequenz-
betrieb von réhrenférmigen Kaltstart-Entladungslampen (Neonréhren)

— Teil 2-11: Besondere Anforderungen an elektronische Module fur Leuchten

— Teil 2-12: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Vorschalt-
gerate fur Entladungslampen (ausgenommen Leuchtstofflampen)

— Teil 2-13: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebs-
gerate fur LED-Module

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2006-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die bei IEC erschienene Anderung A2:2006 zur IEC 61347-2-2:2000, die inzwischen als Anderung
A2:2006 zur EN 61347-2-2:2001 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet.

b) Durch die Anderung A2 wurden gedndert:

— Tabelle I.7: Anforderungen an die Kriech- und Luftstrecken zwischen Anschllssen fir duBere Lei-
tungen nach Abschnitt 3) dieser Tabelle lberarbeitet.

Frilhere Ausgaben

DIN EN 61046 (VDE 0712-24):1995-04

DIN EN 61046/A1 (VDE 0712-24/A1):1997-07

DIN EN 61347-2-2 Berichtigung 1 (VDE 0712-32 Berichtigung 1):2003-10
DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2001-12, 2006-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

" In Vorbereitung.
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DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2007-03

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

+ A1:1998 + A2:2002

+ A1:1995 + A2:2001

(VDE 0636-20):2002-09

EN 60051 IEC 60051 DIN EN 60051 -

(Normenreihe) (Normenreihe) (Normenreihe)

EN 60065:1993 IEC 60065:1985 DIN EN 60065 VDE 0860
+ A1:1987 + A2:1989 | (VDE 0860):1994-04
+ A3:1992, mod.

EN 60065:2002 IEC 60065:2001, mod. | DIN EN 60065 VDE 0860
+ Corr. 1:2002-08 (VDE 0860):2003-01

- IEC/TR 60083:2004 - -

EN 60085:2004 IEC 60085:2004 DIN EN 60085 VDE 0301-1

(VDE 0301-1):2005-05

EN 60127 IEC 60127 DIN EN 60127 (VDE 0820) VDE 0820

(Normenreihe) (Normenreihe) (Normenreihe)

EN 60269-2:1995 IEC 60269-2:1986 DIN EN 60269-2 VDE 0636-20

HD 60269-2-1:2005

IEC 60269-2-1:2004,
mod.

DIN VDE 0636-201
(VDE 0636-201):2006-01

VDE 0636-201

EN 60269-3:1995
+ A1:2003

IEC 60269-3:1987
+ A1:2003

DIN EN 60269-3
(VDE 0636-30):2004-07

VDE 0636-30

HD 60269-3-1:2004

IEC 60269-3-1:2004,
mod.

DIN VDE 0636-301
(VDE 0636-301):2005-08

VDE 0636-301

EN 60317-0-1:1998
+ A1:2000

IEC 60317-0-1:1997
+ A1:1999

DIN EN 60317-0-1:2000-09

EN 60357:2003 +
Corrigendum Juli
2003

IEC 60357:2002, mod.

DIN EN 60357:2003-11

HD 384.4.41 S2:1996

IEC 60364-4-41:1992,
mod.

DIN VDE 0100-410
(VDE 0100-410):1997-01

VDE 0100-410

HD 384.4.41 S2:1996/
A1:2002

IEC 60364-4-41:1992/
A2:1999, mod.

DIN VDE 0100-410/A1
(VDE 0100-410/A1):2003-06

VDE 0100-410/A1

mod.

(VDE 0711-1):2005-03

EN 60384-14:2005 IEC 60384-14:2005 DIN EN 60384-14 VDE 0565-1-1
(VDE 0565-1-1):2006-04
HD 193 S2:1982 IEC 60449:1973 - -
+A1:1979
EN 60454 IEC 60454 DIN EN 60454 (VDE 0340) VDE 0340
(Normenreihe) (Normenreihe) (Normenreihe)
EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 VDE 0470-1
+ A1:2000 +A1:1999 (VDE 0470-1):2000-09
EN 60598-1:2004 IEC 60598-1:2003, DIN EN 60598-1 VDE 0711-1

EN 60598-2-6:1994

IEC 60598-2-6:1994

DIN EN 60598-2-6
(VDE 0711-206):1995-10

VDE 0711-206

EN 60598-2-6:1994/
A1:1997

IEC 60598-2-6:1994/
A1:1996

DIN EN 60598-2-6/A1
(VDE 0711-206/A1):1997-09

VDE 0711-206/A1
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DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2007-03

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60742:1995

IEC 60742:1983
+ A1:1992, mod.

DIN EN 60742
(VDE 0551):1995-09

VDE 0551

IEC 60906
(Normenreihe)

IEC 60906-1:1986

EN 61046:1994

IEC 61046:1993

DIN EN 61046
(VDE 0712-24):1995-04

VDE 0712-24

EN 61046:1994/

IEC 61046:1993/

DIN EN 61046/A1

VDE 0712-24/A1

A1:1996 A1:1995 (VDE 0712-24/A1):1997-07

EN 61047:2004 IEC 61047:2004 DIN EN 61047 VDE 0712-25
(VDE 0712-25):2005-02

EN 61347-1:2001 IEC 61347-1:2000 DIN EN 61347-1 VDE 0712-30
(VDE 0712-30):2001-12

CENELEC- - DIN EN 61347-1 Berichtigung 1 | VDE 0712-30

Corrigendum zu
EN 61347-1:2001

(VDE 0712-30
Berichtigung 1):2003-10

Berichtigung 1

EN 61558-1:1997

IEC 61558-1:1997,
mod.

(Ersatz fir

IEC 60742:1983)

DIN EN 61558-1
(VDE 0570-1):1998-07

VDE 0570-1

EN 61558-1:1997/
A1:1998

IEC 61558-1:1997/
A1:1998

(Ersatz far

IEC 60742:1983)

DIN EN 61558-1/A1
(VDE 0570-1/A1):1998-11

VDE 0570-1/A1

EN 61558-1:1997/
A11:2003

DIN EN 61558-1/A11
(VDE 0570-1/A11):2003-10

VDE 0570-1/A11

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

Normenreihe DIN EN 60051, Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeréte und ihr Zubehér.

DIN EN 60065 (VDE 0860):1994-04, Sicherheitsbestimmungen fiir netzbetriebene elektronische Geréte und
deren Zubehor fiir den Hausgebrauch und dhnliche allgemeine Anwendung (IEC 60065:1985 + A1:1987 +
A2:1989 + A3:1992, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60065:1993.

DIN EN 60065 (VDE 0860):2003-01, Audio-, Video- und dhnliche elektronische Gerédte — Sicherheitsan-
forderungen (IEC 60065:2001, modifiziert + Corrigendum 1:2002-08); Deutsche Fassung EN 60065:2002.

DIN EN 60085 (VDE 0301-1):2005-05, Elektrische Isolierung — Thermische Klassifizierung (IEC 60085:2004);
Deutsche Fassung EN 60085:2004.

Normenreihe DIN EN 60127 (VDE 0820), Geréteschutzsicherungen.

DIN EN 60269-2 (VDE 0636-20):2002-09, Niederspannungssicherungen — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen
an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen (Siche-

Full document details: DIN EN 61347-2-2:2007-03

5
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03

DIN EN 61347-2-2 (VDE 0712-32):2007-03

rungen tberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) (IEC 60269-2:1986 + A1:1995 + A2:2001);
Deutsche Fassung EN 60269-2:1995 + A1:1998 + A2:2002.

DIN EN 60269-3 (VDE 0636-30):2004-07, Niederspannungssicherungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen
an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen lberwiegend fiir Hausinstallationen und dhnliche
Anwendungen) (IEC 60269-3:1987 + A1:2003); Deutsche Fassung EN 60269-3:1995 + A1:2003.

DIN EN 60317-0-1:2000-09, Technische Lieferbedingungen fiir bestimmte Typen von Wickeldrdhten —
Teil 0-1: Allgemeine Anforderungen — Runddréhte aus Kupfer, lackisoliert (IEC 60317-0-1:1997 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60317-0-1:1998 + A1:2000.

DIN EN 60357:2003-11, Halogen-Gliihlampen (Fahrzeuglampen ausgenommen) (IEC 60357:2002,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60357:2003 + Corrigendum Juli 2003.

DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2006-04, Festkondensatoren zur Verwendung in Gerdaten der Elektronik —
Teil 14: Rahmenspezifikation — Festkondensatoren zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen,
geeignet fiir Netzbetrieb (IEC 60384-14:2005); Deutsche Fassung EN 60384-14:2005.

Normenreihe DIN EN 60454 (VDE 0340), Bestimmungen fir selbstklebende Isolierbdnder fiir elektrotech-
nische Anwendungen.

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2005-03, Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:2003, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2004.

DIN EN 60598-2-6 (VDE 0711-206):1995-10, Leuchten — Teil 2: Besondere Anforderungen — Hauptab-
schnitt 6: Leuchten mit eingebauten Transformatoren fiir Gliihlampen (IEC 60598-2-6:1994);
Deutsche Fassung EN 60598-2-6:1994.

DIN EN 60598-2-6/A1 (VDE 0711-206/A1):1997-09, Leuchten — Teil 2: Besondere Anforderungen —
Hauptabschnitt 6: Leuchten mit eingebauten Transformatoren oder Konvertern flir Gliihlampen
(IEC 60598-2-6:1994/A1:1996); Deutsche Fassung EN 60598-2-6:1994/A1:1997.

DIN EN 60742 (VDE 0551):1995-09, Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren — Anforderungen
(IEC 60742:1983 + A1:1992, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60742:1995.

DIN EN 61046 (VDE 0712-24):1995-04, Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Konverter fiir
Gliihlampen — Allgemeine und Sicherheits-Anforderungen (IEC 61046:1993);
Deutsche Fassung EN 61046:1994.

DIN EN 61046/A1 (VDE 0712-24/A1):1997-07, Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Konverter
fur Glihlampen — Allgemeine und Sicherheits-Anforderungen (IEC 61046:1993/A1:1995);
Deutsche Fassung EN 61046:1994/A1:1996.

DIN EN 61047 (VDE 0712-25):2005-02, Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Konverter fiir
Glihlampen — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 61047:2004); Deutsche Fassung EN 61047:2004.

DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2001-12, Geréte fiir Lampen — Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforde-
rungen (IEC 61347-1:2000); Deutsche Fassung EN 61347-1:2001.

DIN EN 61347-1 Berichtigung 1 (VDE 0712-30 Berichtigung 1):2003-10, Berichtigungen zu DIN EN 61347-1
(VDE 0712-30):2001-12 (CENELEC-Corrigendum zu EN 61347-1:2001).

DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1):1998-07, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und dergleichen —

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1:1997, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 61558-1:1997.
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DIN EN 61558-1/A1 (VDE 0570-1/A1):1998-11, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und
dergleichen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1:1997/A1:1998);
Deutsche Fassung EN 61558-1/A1:1998.

DIN EN 61558-1/A11 (VDE 0570-1/A11):2003-10, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und
dergleichen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen; Anderung A11;
Deutsche Fassung EN 61558-1:1997/A11:2003.

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):1997-01, Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V — Teil 4: SchutzmaBnahmen — Kapitel 41: Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:1992,
modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.4.41 S2:1996.

DIN VDE 0100-410/A1 (VDE 0100-410/A1):2003-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4:
SchutzmaBnahmen — Kapitel 41: Schutz gegen elektrischen Schlag; Anderung A1
(IEC 60364-4-41:1992/A2:1999, modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.4.41 52:1996/A1:2002.

DIN VDE 0636-201 (VDE 0636-201):2006-01, Niederspannungssicherungen (NH-System) — Teil 2-1: Zusétz-
liche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwie-
sene Personen (Sicherungen (iberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) — Hauptabschnitte | bis 1V:
Beispiele fiir genormte Sicherungstypen (IEC 60269-2-1:2004, modifiziert);

Deutsche Fassung HD 60269-2-1:2005.

DIN VDE 0636-301 (VDE 0636-301):2005-08, Niederspannungssicherungen — Teil 3-1: Zusétzliche Anforde-
rungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen (berwiegend flir Hausinstallationen und
dhnliche Anwendungen) — Hauptabschnitte | bis |V: Beispiele von genormten Sicherungstypen

(IEC 60269-3-1:2004, modifiziert); Deutsche Fassung HD 60269-3-1:2004.
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EUROPAISCHE NORM EN 61347-2-2

Januar 2001
EUROPEAN STANDARD + A1l
] Marz 2006
NORME EUROPEENNE + A2
Juni 2006
ICS 29.140.99 Ersatz fiir EN 61046:1994 + A1:1996

Enthalt das Corrigendum Juli 2003
und das Corrigendum November 2006

Deutsche Fassung

Gerate fur Lampen —
Teil 2-2: Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte

elektronische Konverter fir Glihlampen
(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005 + A2:2006)

Lamp controlgear — Appareillages de lampes —

Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. Partie 2-2: Prescriptions particuliéres pour les
supplied electronic step-down convertors for convertisseurs abaisseurs électroniques
filament lamps alimentés en courant continu ou alternatif pour
(IEC 61347-2-2:2000 + A1:2005 + A2:2006) lampes a incandescence

(CEI 61347-2-2:2000 + A1:2005 + A2:2006)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2000-11-01, die A1 am 2006-02-01 und die A2 am
2006-06-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsord-
nung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europédischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 34C/499/FDIS, zukilnftige 1. Ausgabe von IEC 61347-2-2, ausgearbeitet von dem
SC 34C ,Auxiliaries for lamps“ des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-11-01 als EN 61347-2-2 angenommen.

Diese Européische Norm, zusammen mit EN 61347-1, ersetzt EN 61046:1994 + A1:1996.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  2001-08-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden muissen (dow):  2006-12-01

Diese Norm muss in Verbindung mit EN 61347-1:2001 angewendet werden.

ANMERKUNG In dieser Norm werden die folgenden Drucktypen verwendet:
— Anforderungen: in Normalschrift;

—  Prifungen: in Kursivschrift;

—  ANMERKUNGEN: in Kleinschrift.

Anhénge, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
In dieser Norm sind die Anhé&nge A bis F, H, | und ZA normativ und Anhang G ist informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Der Inhalt des im Juli 2003 veréffentlichten Corrigendums ist in dieser Fassung enthalten.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61347-2-2:2000 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A1

Der Text des Schriftstiicks 34C/701/FDIS, zukiinftige Anderung A1 zu IEC 61347-2-2:2000, ausgearbeitet
von dem SC 34C ,Auxiliaries for lamps” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2006-02-01 als Anderung A1 zu
EN 61347-2-2:2001 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss (dop):  2006-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2009-02-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Der Inhalt des im November 2006 verdffentlichten Corrigendums ist in dieser Fassung enthalten.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A1:2005 zur Internationalen Norm IEC 61347-2-2:2000 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
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Vorwort der Anderung A2

Der Text des Schriftstiicks 34C/729/FDIS, zukiinftige Anderung A2 zu IEC 61347-2-2:2000, ausgearbeitet
von dem SC 34C ,Auxiliaries for lamps” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment”, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2006-06-01 als Anderung A2 zu
EN 61347-2-2:2001 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdéffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2007-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2009-06-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A2:2006 zur Internationalen Norm IEC 61347-2-2:2000 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

3
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61347-2-2:2007-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03

EN 61347-2-2:2001 + A1:2006 + A2:2006

Inhalt
Seite

RV o] Yo« SRR 2
VOIWOTt AEF ANGEIUNG AT ...ttt s e sen et n e s e e s nseaesanenseaneesenenssessanseaneneas 2
VOIWOTt AEF ANGEIUNG A2........ooeceeeeeeeeeeeee ettt s s en st e s s s s seenss et s en s e an s ensns s s anseaneneas 3
g =Y 0o SR 6
1 ANWENAUNGSDEIEICH ...ttt sr e nnee e 6
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ...ttt sttt e ettt e s e e e bt s e eneesneeeenes 6
3 BT et et e aes 7
4 Allgemeing ANFOIAEIUNGEN ........iiiiiii ettt et b e sb e nae e sbeesaeenaes 8
5 Allgemeines UDEr PrUfUNGEN ... oottt sae e sne e sneeeaee 9
6 101 2= 110 oo [ TSRS 9
7 T ) T 11T o SR SRRR 9
71 Verbindliche AUTSCRIIIEN ... e e et e st e e e e e e e e e e nneeas 9
7.2 Informationen, die — falls zutreffend — zur Verflgung zu stellen sind...........cccocoiviiiiiiiiceeee 9
8 Schutz gegen zufallige Berlhrung aktiver TeIlE .........ocviiiiiiiiiieee e 10
9 ANSCRIUSSKIEBMIMEN ... e st 10
10 SCHULZIEIHEIANSCRIUSS ...ttt re e nr e nanenne e 10
11 Feuchtebestandigkeit UNd ISOIEIUNG .....ccotiiiiiii e 11
12 SPANNUNGSTESTIGKEIL. ...ttt e e s 11
13 Prifung der thermischen Dauerhaftigkeit von WIiCKIUNGEN. .........coooiiiiiiiiiii e 11
14 FehlerDEAINQUNGEN ...ttt et r et s s e e e e e e eanes 11
15 Transformator-ErWaAIrMUNG..........oo et e 11
15.1  NOIMAIEr BELED ...t 11
15.2  ANOMAIET BEITED ... ettt n 11
16 F g Lo]aaF= 1 =N = 7= g T T8 e =Y o SR 12
17 U)o T T U 12
18 KHECN- UNA LUFISIIECKEN ... et e e e 13
19 Schrauben, Strom flhrende Teile und VerbindUNQeN .........coooiiiiiiiie e 13
20 Wérme- und Feuerbestandigkeit, Kriechstromfestigkeit............ccuviiiiriiiiiiiienec e 13
21 Bestandigkeit gegen KOITOSION .........eii ittt be e saee e sneeenes 13
Anhang A (normativ) Prufung zur Bestimmung, ob ein leitfahiges Teil als aktives Teil anzusehen

ist, das einen elektrischen Schlag verursachen Kann...........ccccooeviiie e 14
Anhang B (normativ) Besondere Anforderungen an thermisch geschitzte Gerate fur Lampen.................... 14
Anhang C (normativ) Besondere Anforderungen an elektronische Geréte fur Lampen mit

Schutzvorrichtungen gegen UDErhitZung ..........coouioiiiiiiiiie e 14
Anhang D (normativ) Anforderungen flir die Ausfihrung von Erwarmungsprifungen bei thermisch

geschitzten Geraten fr LAMPEN ...c..oiiii ittt 14
Anhang E (normativ) Anwendung anderer Konstanten S als 4 500 in #,-Prifungen..........cccoocoiiiiiiiinieenne 14
Anhang F (normativ) Zugfreier Prifkasten..........o oo 15
Anhang G (informativ) Erlauterung zur Ableitung von Werten der Spannungsimpulse...........cccoceeeiiieniieenne 15
4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61347-2-2:2007-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03

EN 61347-2-2:2001 + A1:2006 + A2:2006

Seite
Anhang H (Normativ) PrifUnNGEN .........ooo ittt s 15
Anhang | (normativ) Besondere zusétzliche Anforderungen fir unabhangige gleich- oder
wechselstromversorgte elektronische Konverter mit Schutzkleinspannung (SELV) far
L€ 18] 1 F= g oo 1= o H TP OO R OPROPRRPRRURRPPPTRN 16
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen PUbIKAtioNEN ...........oooiiiiiiiiiii e 33
Tabelle I.1 — Werte der Temperaturerhdhungen im bestimmungsgeméBen Gebrauch............ccccocevrviiennenn. 21
Tabelle 1.2 — Pruftemperatur und Prifzeit (in Tagen) j& ZYKIUS........cocoviiiiiiiiiiiie e 23
Tabelle .3 — Hochstwerte der Temperaturerhdhungen unter Kurzschluss- oder
UDErastDeAINGUNGEN ...ttt e e s e s e e e s e e snne e 24
Tabelle 1.4 — Bemessungsstrom des Schutz-SicherungseinSatzes. ........oocvvieieiieiiiei i 25
Tabelle 1.5 — Werte der 1SolationSWIAErSIANGE ........c..eiiiiiiiieii e 27
Tabelle 1.6 — PrifSPannUNQEN. ......cccuuiiee ettt e et e e et e e e et e e e s steeeessteeeeasneeeeansseeeeannseeeennnneas 27
Tabelle 1.7 — Kriech- (K) und Luftstrecken (L) und Abstande durch die Isolierung (dti) .......ccooooeeeiiiiireeee. 29
5
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61347-2-2:2007-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61347-2-2-2007-03

