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.etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Présidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E

ICS 91.140.50 Ersatz fur

Wechselstrom-Elektrizitatszahler —

Besondere Anforderungen —

Teil 22: Elektronische Wirkverbrauchszahler der
Genauigkeitsklassen 0,2 Sund 0,5 S

(IEC 62053-22:2003 + A1:2016);

Deutsche Fassung EN 62053-22:2003 + A1:2017

Electricity metering equipment (a.c.) —

Particular requirements —

Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
(IEC 62053-22:2003 + A1:2016);

German version EN 62053-22:2003 + A1:2017

Equipement de comptage de I'électricité (c.a.) —

Prescriptions particuliéres —
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(IEC 62053-22:2003 + A1:2016);
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2003-03-01 angenommene Européische Norm und die am
2016-12-23 angenommene Anderung A1 als DIN-Norm ist 2017-09-01.

Fur DIN EN 62053-22 (VDE 0418-3-22):2003-11 besteht eine Ubergangsfrist bis 2019-12-23.
Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62053-22/A1 (VDE 0418-3-22/A1):2016-01.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 461 ,Messeinrichtungen und -systeme fir
Elektrizitat* der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 13 ,Electrical energy measurement and control“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) un-
verandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch zu dieser Publikation angege-
ben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
— Dbestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Die Anderung A1 wurde eingearbeitet und am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie und A1 gekenn-
zeichnet.

A1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 62053-22 (VDE 0418-3-22):2003-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Identifizieren und Entfernen von Sicherheitsanforderungen und Prifungen, die in IEC 62053-22 ge-
strichen und durch IEC 62052-31 ersetzt werden;

b) die Deutsche Fassung wurde in den Abschnitten 2 und 3 sowie im Anhang ZA an die aktuellen Standard-
texte angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN EN 60687 (VDE 0418-8): 1994-02
DIN EN 62053-22 (VDE 0418-3-22): 2003-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Dokumenten

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe des Dokuments.
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Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europdisches
Dokument

Internationales
Dokument

Deutsches Dokument

VDE-Vorschriftenwerk

Klassifikation im

EN 60521:1995
ersetzt durch:

EN 62053-11:2003
+ A1:2017

IEC 60521:1988
ersetzt durch:

IEC 62053-11:2016
Ed.1.1 enthalt:

IEC 62053-11:2003
+ A1:2016

DIN EN 60521
(VDE 0418-12):1995-07
ersetzt durch:

DIN EN 62053-11
(VDE 0418-3-11):2017-08

VDE 0418-12

VDE 0418-3-11

EN 60044-1
ersetzt durch:

EN 61869-2

IEC 60044-1
ersetzt durch:

IEC 61869-2

DIN EN 60044-1
(VDE 0414-44-1)
ersetzt durch:

DIN EN 61869-2
(VDE 0414-9-2)

VDE 0414-44-1

VDE 0414-9-2

IEC/TR3 60736

EN 62052-11:2003
+ A1:2017

IEC 62052-11:2016
Ed. 1.1 enthalt:
IEC 62052-11:2003
+ A1:2016

DIN EN 62052-11
(VDE 0418-2-11):2017-09

VDE 0418-2-11

EN 62052-31:2016

IEC 62052-31:2015

DIN EN 62052-31
(VDE 0418-2-31):2017-07

VDE 0418-2-31

EN 62053 (alle Teile)

IEC 62053 (alle Teile)

DIN EN 62053 (VDE 0418-3)
(alle Teile)

VDE 0418-3

EN 62053-21:2003
+ A1:2017

IEC 62053-21:2016
Ed.1.1 enthalt:

IEC 62053-21:2003
+ A1:2016

DIN EN 62053-21
(VDE 0418-3-21):2017-09

VDE 0418-3-21

EN 62053-23:2003+
A1:2017

IEC 62053-23:2016
Ed.1.1 enthalt:

IEC 62053-23:2003
+ A1:2016

DIN EN 62053-23
(VDE 0418-3-23):2017-09

VDE 0418-3-23

EN 62053-24:2015
+ A1:2017

IEC 62053-24:2016
Ed. 1.1 enthalt:

IEC 62053-24:2014
+ A1:2016

DIN EN 62053-24
(VDE 0418-3-24):2017-09

VDE 0418-3-24

EN 62053-31:1998

IEC 62053-31:1998

DIN EN 62053-31
(VDE 0418-3-31):1999-04

VDE 0418-3-31

EN 62053-61:1998

IEC 62053-61:1998

DIN EN 62053-61
(VDE 0418-3-61):1999-04

VDE 0418-3-61

EN 62058-11:2010

IEC 62058-11:2008,
mod.

DIN EN 62058-11
(VDE 0418-8-11):2011-04

VDE 0418-8-11

EN 62058-31:2010

IEC 62058-31:2008,
mod.

DIN EN 62058-31
(VDE 0418-8-31):2011-04

VDE 0418-8-31

IEC/TR 62059-11:2002

IEC/TR 62059-21:2002
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 61869-2 (VDE 0414-9-2), Messwandler — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen fiir Stromwandler

DIN EN 62052-11 (VDE 0418-2-11):2017-09, Wechselstrom-Elektrizitdtszahler — Allgemeine Anforderungen,
Priifungen und Priifbedingungen — Teil 11: Messeinrichtungen (IEC 62052-11:2003 + A1:2016); Deutsche
Fassung EN 62052-11:2003 + A1:2017

DIN EN 62052-31 (VDE 0418-2-31):2017-07, Wechselstrom-Elektrizitdtszéhler — Allgemeine Anforderungen,
Priifungen und Priifbedingungen — Teil 31: Sicherheitsanforderungen und Priifungen (IEC 62052-31:2015);
Deutsche Fassung EN 62052-31:2016

DIN EN 62053 (VDE 0418-3) (alle Teile), Wechselstrom-Elektrizitdtszéhler — Besondere Anforderungen

DIN EN 62053-11 (VDE 0418-3-11):2017-08, Wechselstrom-Elektrizitdtszéhler — Besondere Anforderungen —
Teil 11:  Elektromechanische  Wirkverbrauchszéhler —der  Genauigkeitsklassen 0,5, 1 und 2
(IEC 62053-11:2003 + A1:2016); Deutsche Fassung EN 62053-11:2003 + A1:2017

DIN EN 62053-21 (VDE 0418-3-21):2017-09, Wechselstrom-Elektrizitdtszéhler — Besondere Anforderungen —
Teil 21: Elektronische Wirkverbrauchszéhler der Genauigkeitsklassen 1 und 2 (IEC 62053-21:2003 +
A1:2016); Deutsche Fassung EN 62053-21:2003 + A1:2017

DIN EN 62053-23 (VDE 0418-3-23):2017-09, Wechselstrom-Elektrizitdtszéhler — Besondere Anforderungen —
Teil 23: Elektronische Blindverbrauchszéhler der Genauigkeitsklassen2 und 3 (IEC 62053-23:2003 +
A1:2016); Deutsche Fassung EN 62053-23:2003 + A1:2017

DIN EN 62053-24 (VDE 0418-3-24):2017-09, Wechselstrom-Elektrizitdtszéhler — Besondere Anforderungen —
Teil 24: Elektronische Grundschwingungs-Blindverbrauchszéhler der Genauigkeitsklassen 0,56 S, 1S und 1
(IEC 62053-24:2014 + A1:2016); Deutsche Fassung EN 62053-24:2015 + A1:2017

DIN EN 62053-31 (VDE 0418-3-31):1999-04, Einrichtungen zur Messung der elektrischen Energie (AC) —
Besondere Anforderungen — Teil 31: Impulseinrichtungen fiir Induktionsz&hler oder elektronische Zahler (nur
Zweidrahtsysteme) (IEC 62053-31:1998); Deutsche Fassung EN 62053-31:1998

DIN EN 62053-61 (VDE 0418-3-61):1999-04, Einrichtungen zur Messung der elektrischen Energie (AC) — Be-
sondere Anforderungen — Teil 61: Leistungsaufnahme und Spannungsanforderungen (IEC 62053-61:1998);
Deutsche Fassung EN 62053-61:1998

DIN EN 62058-11 (VDE 0418-8-11):2011-04, Wechselstrom-Elektrizitdtszdhler — Annahmepriifung — Teil 11:
Allgemeine Verfahren zur Annahmepriifung (IEC 62058-11:2008, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 62058-11:2010

DIN EN 62058-31 (VDE 0418-8-31):2011-04, Wechselstrom-Elektrizitdtszéhler — Annahmepriifung — Teil 31:

Besondere Anforderungen an elektronische Zahler flir Wirkenergie (Klassen 0,2 S, 0,5 S, 1 und 2 und der
Genauigkeitsklassen A, B und C) (IEC 62058-31:2008, modifiziert); Deutsche Fassung EN 62058-31:2010
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EUROPAISCHE NORM EN 62053-22

Marz 2003
EUROPEAN STANDARD + A1
i Februar 2017
NORME EUROPEENNE
ICS 17.220.20 Ersatz fiir EN 60687:1992

Deutsche Fassung

Wechselstrom-Elektrizitatszahler —
Besondere Anforderungen —
Teil 22: Elektronische Wirkverbrauchszahler der

Genauigkeitsklassen 0,2 Sund 0,5 S
(IEC 62053-22:2003 + A1:2016)

Electricity metering equipment (a.c.) — Equipement de comptage de I'électricité (c.a.) —
Particular requirements — Prescriptions particulieres —

Part 22: Static meters for active energy Partie 22: Compteurs statiques d'énergie active
(classes 0,2 Sand 0,5 8) (classes 0,2 et 0,5 S)

(IEC 62053-22:2003 + A1:2016) (IEC 62053-22:2003 + A1:2016)

Diese Europédische Norm wurde von CENELEC am 2003-03-01 und die A1 am 2016-12-23 angenom-
men. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europidische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten

' CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2017 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 62053-22:2003 + A1:2017 D
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DIN EN 62053-22 (VDE 0418-3-22):2017-09
EN 62053-22:2003 + A1:2017

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 13/1283/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 62053-22, ausgearbeitet von dem
IEC/TC 13 ,Equipment for electrical energy measurement and load control, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2003-03-01 als EN 62053-22 angenommen.
Diese Europaische Norm ersetzt EN 60687:1992 + Corrigendum Méarz 1993.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Glbernommen werden

muss (dop):  2003-12-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden

missen (dow):  2006-03-01
Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
In dieser Norm sind die Anhénge A, B und ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeftigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 62053-22:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.
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Europadisches Vorwort zu A1

Der Text des Dokuments 13/1701A/FDIS, zukinftige |IEC 62053-22:2003/A1, erarbeitet vom IEC/TC 13
.Electrical energy measurement, tariff- and load control“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung
vorgelegt und von CENELEC als EN 62053-22:2003/A1:2017 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veroffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2017-09-23

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow): 2019-12-23

A1

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62053-22:2003/A1:2016 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
anderung als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden An-
merkungen einzutragen:

IEC 62058-11:2008 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62058-11:2010.

IEC 62058-31:2008 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62058-31:2010.
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