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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.

ICS 27.160

Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme -

Mindestanforderungen an Systemdokumentation, Inbetriebnahmepriifung
und wiederkehrende Priifungen

(IEC 62446:2009);

Deutsche Fassung EN 62446:2009

Grid connected photovoltaic systems —

Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection
(IEC 62446:2009);

German version EN 62446:2009

Systeémes photovoltaiques connectés au réseau électrique —

Exigences minimales pour la documentation du systéme, les essais de mise en service et
'examen

(CEI 62446:2009);

Version allemande EN 62446:2009
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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2009-10-01 angenommene EN 62446 gilt als DIN-Norm ab 2010-07-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62446 (VDE 0126-23):2007-07.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 373 ,Photovoltaische Solarenergie-Systeme” der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 82 ,Solar photovoltaic energy systems* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Européische
Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

Normen der Reihe
HD 60364

Normen der Reihe
IEC 60364

Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100)

Normen der Reihe
VDE 0100

HD 60364-6

IEC 60364-6, modifiziert

DIN VDE 0100-600
(VDE 0100-600)

VDE 0100-600

HD 60364-7-713:

IEC 60364-7-712:2002

DIN VDE 0100-712

VDE 0100-712

2005 (VDE 0100-712):2006

- IEC/TR 60755:2008 - -

Normen der Reihe | Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe
EN 61557 IEC 61557 DIN EN 61557 (VDE 0413) VDE 0413

EN 61730-1 IEC 61730-1, modifiziert [DIN EN 61730-1 (VDE 0126-30-1) | VDE 0126-30-1

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

Normen der Reihe DIN EN 61557 (VDE 0413), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis
AC 1000 V und DC 1 500 V — Geréte zum Prtifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmafBnahmen

DIN EN 61730-1 (VDE 0126-30-1), Photovoltaik(PV)-Module — Sicherheitsqualifikation — Teil 1: Anforde-
rungen an den Aufbau

Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), Errichten von Niederspannungsanlagen

DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600), Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Priifungen

DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 7-712: Anforde-
rungen fiir Betriebsstétten, Rdume und Anlagen besonderer Art — Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversor-

gungssysteme
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EUROPAISCHE NORM EN 62446

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2009

ICS 27.160

Deutsche Fassung

Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme —
Mindestanforderungen an Systemdokumentation, Inbetriebnahmeprifung und

wiederkehrende Prifungen
(IEC 62446:2009)

Grid connected photovoltaic systems — Systémes photovoltaiques connectés au réseau
Minimum requirements for system électrique —

documentation, commissioning tests and Exigences minimales pour la documentation du
inspection systeme, les essais de mise en service et

(IEC 62446:2009) 'examen

(CEI 62446:2009)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2009-10-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 82/558A/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 62446, ausgearbeitet von dem
IEC TC 82 ,Solar photovoltaic energy systems®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unter-
worfen und von CENELEC am 2009-10-01 als EN 62446 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss (dop):  2010-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow): 2012-10-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62446:2009 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Européische Norm angenommen.
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Einleitung

Netzgekoppelte PV-Systeme haben eine erwartete jahrzehntelange Lebensdauer, bei Wartung oder Modi-
fikationen wahrscheinlich Uber diese Dauer hinaus. Bau- oder Elektroarbeiten in der N&he des
PV-Generators sind sehr wahrscheinlich, z. B. Dacharbeiten direkt neben dem PV-Generator oder Modifika-
tionen (konstruktiv oder elektrisch) an einem Haus, welches ein PV-System besitzt. Ebenso kdnnen sich auch
im Laufe der Zeit die Besitzverhaltnisse andern, besonders an Systemen, die an Gebauden montiert sind.
Das Langzeitbetriebsverhalten und die Sicherheit des PV-Systems sowie Arbeiten an oder direkt neben dem
PV-System kdnnen nur durch die Bereitstellung einer angemessenen Dokumentation von Anfang an ge-
sichert werden.

Dieses Dokument ist in zwei Abschnitte unterteilt:

— Anforderungen an die Systemdokumentation (Abschnitt 4) — In diesem Abschnitt werden die Angaben
ausflhrlich beschrieben, die mindestens in der Dokumentation enthalten sein missen, welche dem
Kunden nach der Installation eines netzgekoppelten PV-Systems libergeben wird.

— Prifung (Abschnitt 5) — In diesem Abschnitt werden die erwarteten Informationen zur Verfligung gestellt,
welche nach der Erstpriifung (oder wiederkehrende Prifungen) eines installierten Systems vorzusehen
sind. Er enthalt Anforderungen fiir Besichtigung und Erprobung.
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1 Anwendungsbereich

In dieser Internationalen Norm werden die erforderlichen Mindestangaben und die Dokumentation festgelegt,
die einem Kunden nach der Installation eines netzgekoppelten PV-Systems zu Ubergeben sind. In diesem
Dokument wird auch der Mindestumfang der Inbetriebnahmeprifungen, Prifkriterien und der Dokumentation
beschrieben, der zur Prufung der sicheren Installation und des korrekten Betriebes des Systems erwartet
wird. Das vorliegende Dokument kann auch fir die wiederkehrenden Prifungen angewendet werden.

Diese Norm ist ausschlieBlich fir netzgekoppelte PV-Systeme erarbeitet worden und gilt nicht fiir Wechsel-
strommodulsysteme oder Systeme mit Energiespeichern (z. B. Batterien) oder Hybridsysteme.

ANMERKUNG  Es ist zu erwarten, dass unter besonderen Umstanden zusatzliche Angaben und Inbetriebnahmepri-
fungen erforderlich sein werden, z. B. fiir groBe kommerzielle Anlagen.

Diese Norm dient Systementwicklern und -installateuren von netzgekoppelten PV-Systemen als Vorlage, um
einem Kunden eine effektive Dokumentation bereitzustellen. Durch die ausfihrliche Beschreibung des er-
warteten Mindestumfangs der Inbetriebnahmeprifungen und der Priftkriterien dient sie auch dazu, bei der

Besichtigung und Erprobung eines netzgekoppelten PV-Systems nach der Installation und der sich an-
schlieBenden wiederkehrenden Prufung, Wartung oder Modifikationen behilflich zu sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60364 (all parts), Low-voltage electrical installations

IEC 60364-6, Low-voltage electrical installations — Part 6: Verification

IEC 60364-7-712:2002, Electrical installations of buildings — Part 7-712: Requirements for special installations
or locations — Solar Photovoltaic (PV) power supply systems

IEC/TR 60755:2008, General requirements for residual current operated protective devices

IEC 61557 (all parts), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and
1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures

IEC 61730-1, Photovoltaic (PV) module safety qualification — Part 1: Requirements for construction

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Prifung )

alle MaBnahmen, mit denen die Ubereinstimmung der elektrischen Anlage mit einschlagigen Normen Uber-
praft wird

ANMERKUNG Dies umfasst Besichtigen, Erproben und die Erstellung eines Prifberichts.

3.2

Besichtigen

vollstédndige Untersuchung einer elektrischen Anlage, um die richtige Auswahl und die ordnungsgemage Er-
richtung der elektrischen Betriebsmittel nachzuweisen
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