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Technische Anforderungen an ferninspizierbare Rauchwarnmelder -
Anforderungen an eine technische Einrichtung zur Ferninspektion in Bezug
auf den Nachweis der Funktionsbereitschaft nach DIN 14676-1

eines Rauchwarnmelders nach DIN EN 14604

Technical requirements for smoke alarms intended for remote inspection -
Requirements for technical equipment inspected remotely for the purposes of proving
functionality according to DIN 14676-1 of a smoke alarm according to DIN EN 14604

Exigences techniques relatives aux détecteurs de fumée avec contréle du fonctionnement
a distance -

Exigences relatives a un dispositive technique destiné au controle du fonctionnement

a distance pour vérifier le bon fonctionnement conformément a DIN 14676-1 d’'un
détecteur de fumée selon DIN EN 14604

Zur Erstellung einer DIN SPEC kénnen verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer PAS erstellt.

Gesamtumfang 20 Seiten

Dieses Dokument wurde durch die im Vorwort genannten Verfasser erarbeitet und verabschiedet.
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Vorwort

Diese DIN SPEC wurde nach dem PAS-Verfahren erarbeitet. Die Erarbeitung von DIN SPEC nach dem
PAS-Verfahren erfolgt in Workshops und nicht zwingend unter Einbeziehung aller interessierten Kreise.

Die Erarbeitung und Verabschiedung des Dokuments erfolgten durch die nachfolgend genannten
Initiator(en) und Verfasser:

— KRIWAN Testzentrum GmbH
Prof. Dr. Elmar Zeitler

— ATRAL-Secal GmbH
Norbert Schaaf, Tobias Viertel

— BRUNATA Warmemesser Hagen GmbH & Co. KG
Peter Kranz

— Ei Electronics GmbH
Philip Kennedy

— Hekatron Vertriebs GmbH
David Baum

— ista International GmbH
Christian Hofmijster

— KALORIMETA AG & Co. KG
Kai Piepkorn

— METRONA Union GmbH
Hermann Gruber

— Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG
Eberhard Wendel

— Pyrexx Technologies GmbH
Matthias Sablotzke

— QUNDIS GmbH
Marcell Nickol

— Techem Energy Services GmbH
Gernot Breunig

— VdS Schadenverhiitung GmbH
Martin Hesels

— willy.tel GmbH
Thomas Fischer, Jorn Petersen

— ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
Peter Krapp
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Fiir dieses Thema bestehen derzeit keine Normen.
DIN SPEC sind nicht Teil des Deutschen Normenwerks.
Fiir diese DIN SPEC wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Trotz grofder Anstrengungen zur Sicherstellung der Korrektheit, Verladsslichkeit und Prazision technischer
und nicht-technischer Beschreibungen kann der Workshop weder eine explizite noch eine implizite
Gewdhrleistung fiir die Korrektheit des Dokuments iibernehmen. Die Anwendung dieses Dokuments
geschieht in dem Bewusstsein, dass der Workshop fiir Schaden oder Verluste jeglicher Art nicht haftbar
gemacht werden kann. Die Anwendung der vorliegenden DIN SPEC entbindet den Nutzer nicht von der
Verantwortung fiir eigenes Handeln und geschieht damit auf eigene Gefahr.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die kostenfreie Bereitstellung dieses Dokuments als PDF-Version {iber den Beuth WebShop wurde im
Vorfeld finanziert.
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Einleitung

Diese DIN SPEC dient der Darlegung von Aspekten, der Datenaufnahme und Datenaufbereitung inklusive
dem Vergleich der Ergebnisse, welche beim Nachweis der Betriebsbereitschaft eines Rauchwarnmelders
auftreten. Die Prozesse und organisatorischen Mafinahmen, welche die Auswertung der erhobenen Daten
beschreiben, sind nicht Gegenstand dieser Spezifikation.
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