DEUTSCHE NORM November 1991

Errichten von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V; VDE 0100

Schutzmal3nahmen; Schutz gegen thermische Einfliisse Teil 420

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk auf-
genommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Errection of power installations with nominal Ersatz fur DIN 57100 Teil 420/VDE 0100 Teil 420/11.84
voltages up to 1000 V; Siehe jedoch Ubergangsfrist!

Protective measures;

Protection against thermal effects

In diese Norm ist der sachliche Inhalt von CENELEC HD 384.4.42 S1 mit CENELEC AM 1 zu HD 384.4.42 S1, mit denen
IEC 364-4-42 (1980) mit gemeinsamen CENELEC-Abanderungen modifiziert wird, eingearbeitet. Die Abschnittsnummern
der CENELEC-Schriftstiicke sind am Rand in eckige Klammern gesetzt, womit auch der Bezug der einzelnen Abschnitte
dieser Norm zu den bezeichneten Abschnitten der IEC-Publikation gegeben ist.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. November 1991.

Furam 1. November 1991 in Planung oder in Bau befindliche Anlagen gilt DIN 57100 Teil 420/VDE 0100 Teil 420/11.84 noch
in einer Ubergangsfrist bis 31. Oktober 1993.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als Entwurf DIN VDE 0100 Teil 420 A1/10.86.
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Seite 2 DIN VDE 0100 Teil 420

1 Anwendungsbereich -]

Diese Norm gilt fir MalBnahmen zum Schutz von Personen,
Nutztieren und Sachen gegen thermische Einflisse
benachbarter elektrischer Betriebsmittel.

Sie gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden anderen
Normen der Reihe DIN VDE 0100 sowie mit den noch nicht
ersetzten Paragraphen von DIN VDE 0100/05.73 mit Ande-
rung DIN VDE 0100g/07.76.

2 Begriffe -
Allgemeine Begriffe siehe DIN VDE 0100 Teil 200.

3 Allgemeine Anforderungen [421]

Personen, Nutztiere und Sachen sind gegen zu hohe

Erwarmung, die durch benachbarte elektrische Betriebsmit-

tel oder benachbarte elektrische Anlagen verursacht wer-

den kénnen, zu schiitzen.

Es gilt insbesondere zu verhindern

—  Entzindung, Verbrennung oder sonstige Schéadigung

von Werk- und Baustoffen,
—  Gefahr von Verbrennungen (Brandwunden),
—  Beeintrachtigung der sicheren Funktion der installier-
ten Einrichtungen.

Anmerkung 1: Schutz von Leitungen und Kabel gegen zu

hohe Erwarmung siehe DIN VDE 0100 Teil 430.
[42]

Anmerkung 2: Begriffe Uber das Materialverhalten von
Werk- und Baustoffen bei Feuer und die zugehori-
gen Prifungen sind international in Vorbereitung.
Deshalb sind die in dieser Norm enthaltenen Benen-
nungen fur das Brandverhalten aus DIN 4102 Teil 1
fir Baustoffe entnommen und als vorlaufig zu
betrachten.

4 Brandschutz [422]
[422.1]

4.1 Elektrische Anlagen dirfen fur die Umgebung keine

Brandgefahr darstellen.

Neben den Festlegungen dieser Norm miissen die Mon-

tageanweisungen des Herstellers beachtet werden.

[422.2]

4.2 Konnen festeingebaute Betriebsmittel Oberflachen-

temperaturen erreichen, die fur benachbarte Teile eine

Brandgefahr darstellen, mussen die Betriebsmittel

— auf oder innerhalb Werk- oder Baustoffen niedriger
Warmeleitféahigkeit, die der auftretenden Erwarmung
widerstehen kdnnen, errichtet werden oder

—  durch Werk- oder Baustoffe niedriger Warmeleitfahig-
keit, die solchen Erwarmungen widerstehen kénnen,
von Teilen der Gebaudekonstruktion abgeschirmt wer-
den oder

— in einem ausreichenden Abstand von Teilen, deren
Bestandigkeit durch zu hohe Erwarmung geféhrdet
ware, so errichtet werden, daR eine sichere Ableitung
der Warme maoglich ist. Dabei muR3 jeder Trager oder
jede Unterlage eine geringe Warmeleitfahigkeit haben.

[422.3]

4.3 Konnen bei bestimmungsgemalem Betrieb Lichtbo-

gen oder Funken aus festeingebauten Betriebsmitteln aus-

treten, missen diese entweder

—  vollig in lichtbogenbestéandigen Werk- oder Baustoffen
eingeschlossen sein oder

—  durch lichtbogenbesténdige Werk- oder Baustoffe von
den Gebdaudeteilen abgeschirmt werden, auf die die

Lichtbégen schadigende Warmeeinwirkungen haben
kénnen, oder

—  so errichtet werden, daB eine sichere Loschung von

Lichtbdgen und Funken in einem ausreichenden
Abstand von den Gebé&udeteilen, auf die der Licht-
bogen schadigende Warmeeinwirkungen haben kann,
moglich ist.
Lichtbogenbestandige Werk- und Baustoffe, die fur
diesen Schutz verwendet werden, durfen nicht brenn-
bar sein, missen eine niedrige Warmeleitfahigkeit
besitzen und eine angemessene Dicke haben, die die
mechanische Festigkeit sicherstellt.

Anmerkung: Als lichtbogenfest kann z.B. eine 20 mm dicke
Fiber-Silikatplatte angesehen werden. Durch eine
Unterlage aus Blech oder Asbest ist die Lichtbogen-
festigkeit im allgemeinen nicht zu erreichen.

[422.4]
4.4 Festeingebaute Betriebsmittel, die einen Warmestau
(z.B. Behinderung der Warmeabfuhr) oder eine Konzentra-
tion von Warme (z.B. Haufung von Betriebsmitteln) verursa-
chen, missen ausreichenden Abstand von festen Einrich-
tungen oder Gebdaudeteilen haben, um bei normalen
Betriebsbedingungen eine gefahrliche Warmeeinwirkung
zu verhindern.

[422.5]
4.5 Enthalten in Raumen errichtete elektrische Betriebs-
mittel entflammbare Flussigkeiten in bedeutender Menge,
mussen Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern,
daR brennende Flussigkeiten oder ihre Verbrennungspro-
dukte (Flammen, Rauch, toxische Gase) sich in andere
Teile des Gebaudes ausbreiten.

Anmerkung 1: Beispiele solcher Vorkehrungen sind

— eine Auffanggrube, um auslaufende Flussig-
keiten zu sammeln und ihre Léschung im Fall
des Brandes zu sichern,

— Einbau der Betriebsmittel in feuerhemmend
oder feuerbestandig abgetrennten Radumen mit
Tiarschwellen. Solche Raume dirfen nur ins
Freie bellftet werden.

Anmerkung 2: Als untere Grenze fiir die bedeutende Menge
kdnnen Ublicherweise 25 | angesehen werden.

Anmerkung 3: Bei weniger als 251 reichen Vorkehrungen
aus, die ein Entweichen der Flussigkeit verhindern.

Anmerkung 4: Es wird empfohlen, bei Ausbruch eines Bran-
des die Spannung des vom Brand bedrohten
Betriebsmittels abzuschalten.

[422.6]
4.6 Werk- und Baustoffe, mit denen die elektrischen Ein-
richtungen bei der Montage verkleidet werden, miissen den
zu erwartenden hodchsten Temperaturen standhalten. Die
Verkleidungen sollten aus nichtbrennbaren Werk- oder
Baustoffen bestehen, missen jedoch mindestens schwer-
entflammbar sein. Normal- oder leichtentflammbare Werk-
oder Baustoffe missen mindestens zuséatzliche Verkleidun-
gen haben, damit sie den vorgenannten Anforderungen
genligen, auBerdem missen sie eine geringe Warmeleitfa-
higkeit haben.

5 Schutz gegen Verbrennungen (Brandwunden)
[423]

Im Handbereich zugangliche Teile elektrischer Betriebsmit-

tel durfen keine Oberflachen-Temperaturen erreichen, die
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