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Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000 V

Hausanschlüsse in öffentlichen Kabelnetzen
VDE 0100

Teil 732

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk
aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Erection of power installations with nominal voltages up to 1000 V;
Cable entries into buildings in public cable networks

Mit DIN VDE 0211/12.85
Ersatz für
DIN 57100 Teil 732/
VDE 0100 Teil 732/03.83
Siehe jedoch Übergangsfrist!

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. November 1990.

Für am 1. November 1990 in Planung oder in Bau befindliche Anlagen gilt DIN 57100 Teil 732/VDE 0100 Teil 732/03.83,
abgesehen von dem bereits ersetzten Abschnitt 4.2, noch in einer Übergangsfrist bis 31. Oktober 1992.

Der Norm-Inhalt war veröffentlicht im Entwurf DIN VDE 0100 Teil 732/12.87.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Einzelverkauf und Abonnements durch vde-verlag gmbh, Berlin 12 und Offenbach
Einzelverkauf auch durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
08.91
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Seite 2 DIN VDE 0100 Teil 732

Teil 100 Anwendungsbereich, Allgemeine Anforderungen Teil
200 Allgemeingültige Begriffe Gruppe 300 Allgemeine Angaben
zur Planung elektrischer Anlagen Teil 300: Allgemeine
Angaben zur Planung elektrischer Anlagen mit den
Abschnitten: Leistungsbedarf Gleichzeitigkeitsfaktor
Stromerzeugung Netzformen Aufteilung in Stromkreise Äußere
Einflüsse Verträglichkeit Wartbarkeit Gruppe 400
Schutzmaßnahmen Teil 410: Schutz gegen gefährliche
Körperströme Teil 420:Schutz gegen thermische Einflüsse Teil
430: Schutz von Kabeln und Leitungengegen zu hohe Erwärmung
Teil 440: Schutz gegen Überspannungen Teil 450: Schutz bei
Unterspannungen Teil 460: Schutz durch Trennen und Schalten
Teil 470: Anwendung von Schutzmaßnahmen Teil 480: Auswahl von
Schutzmaßnahmen Gruppe 500 Auswahl und Errichtung
elektrischer Betriebsmittel Teil 510: Allgemeines Teil 520:
Kabel, Leitungen, Stromschienen Teil 530: Schalt- und
Steuergeräte Teil 540: Erdung, Schutzleiter,
Potentialausgleichsleiter Teil 550: Sonstige elektrische
Betriebsmittel Teil 560: Elektrische Anlagen für
Sicherheitszwecke Gruppe 600 Prüfungen Teil 600:
Erstprüfungen mit den Abschnitten: Besichtigen Erproben
Messen Schutzmaßnahmen Potentialausgleich
Isolationswiderstand Erdungswiderstand Impedanz der
Fehlerschleife Drehfeld Gruppe 700 Betriebsstätten, Räume
und Anlagen besonderer Art Teil 701: Räume mit Badewanne oder
Dusche Teil 7 Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen
Kabelnetzen Teil 7 Teil 7
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