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Feuerwehrwesen -
Feuerwehr-Anzeigetableau fiir Brandmeldeanlagen

Firefighting and fire protection -
Fire-brigade indication panel for fire detection and fire alarm systems

Lutte contre I'incendie -
Tableau d’indication pour pompiers pour les systemes de détection et d’alarme incendie

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-09-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin oder Am DIN-
Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-07 AA ,Feuerwehr-Peripheriegerdte” im DIN-Nor-
menausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 14662:2016-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberarbeitung des Abschnitts 6;

b) redaktionelle Uberarbeitung.

Documents
Document Sharind Hub

Full document details: E DIN 14662:2021-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14662-2021-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14662-2021-10

- Entwurf -
E DIN 14662:2021-10

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) fest und stellt Grundsatze fiir
deren Konformitatspriifung und Kennzeichnung auf. Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) dienen zum Anschluss
an Brandmelderzentralen (BMZ) von Brandmeldeanlagen (BMA) nach DIN 14675-1, die an eine Ubertra-

gungseinrichtung (UE) fiir Brandmeldungen zur automatischen Alarmierung der Feuerwehr angeschlossen
sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 1450, Schriften — Leserlichkeit

DIN 14675-1, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Aufbau und Betrieb

DIN 18252, Profilzylinder fiir Tiirschlésser — Begriffe, MafSe, Anforderungen, Priifverfahren und Kennzeichnung
DIN EN 54-2, Brandmeldeanlagen — Teil 2: Brandmelderzentralen

DIN EN 54-4, Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen

DIN EN 894-3, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und
Stellteilen — Teil 3: Stellteile

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Lidngen- und Winkelmafse ohne einzelne
Toleranzeintragung

DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 1: Allgemeine
Festlegungen

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 2: Festlegungen
fiir Brandmeldeanlagen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 14675-1, DIN EN 54-2, DIN EN 894-3,
DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1) und DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31
Anzeigeebene
Ebene, auf der zu jedem Betriebszustand festgelegte Informationen im alphanumerischen Display angezeigt
werden
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3.2

Feuerwehr-Anzeigetableau

FAT

Gerdat zum Anschluss an die Brandmelderzentrale (BMZ), das bestimmte Betriebszustinde der Brand-
meldeanlage (BMA) in einheitlicher Erscheinungsform anzeigt und den Einsatzkraften der Feuerwehr auch
ohne die Mitwirkung des Betreibers der BMA einheitliche Informationen im Alarmfall erméglicht

3.3
Historie-Speicher

Datenspeicher, bei welchem Alarmmeldungen auch nach dem Riicksetzen der Brandmelderzentrale innerhalb
einer festgelegten Zeit abrufbar sind

4 Symbole und Abkiirzungen
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkiirzungen:

BMA Brandmeldeanlage;
BMZ Brandmelderzentrale;

FAT Feuerwehr-Anzeigetableau.

5 Mafie und Bezeichnungen

Die im Geh&duse angebrachte Frontplatte des Feuerwehr-Anzeigetableaus muss der Darstellung nach Bild 1 ent-
sprechen. Die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-m
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