DEUTSCHE NORM Entwurf  oktober 1994

Gasgerate
Raumheizer DIN
Schornsteingebundene Heizeinsatze mit atmospharischen Brennern
Anderung A1 : 1994-10 3364-2/A1

Einspriiche bis 31. Jan 1995

ICS 91.140.20 Anwendungswarnvermerk auf
der letzten Seite beachten!
Gas appliances —

flued built in appliances Vorgesehen als
with atmospheric burners — Anderung von
Amendment Al : 1994-10 DIN 3364-2 : 1988-01

Dieser Norm-Entwurf enthdlt sicherheitstechnische Fest-
legungen im Sinne des Gesetzes Ulber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab *)

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches, aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk
"Gas" einbezogen worden.

Der Norm-Entwurf erganzit DIN 3364-2:1988-01 durch
folgende Festlegungen:

zu Abschnitt 3.2.1 Kleinstellwarmebelastung

Die Kleinstellwdrmebelastung ist vom Hersteller festzulegen.
Der festgelegte Wert muf unter Priifbedingungen nach Abschnitt
4.6.7 mit einer Grenzabweichung von * 10 % eingehalten werden.

zu Abschnitt 5 Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

- Angabe der vom Hersteller festgelegten Kleinstellwdrme-
belastung

- Angaben iiber die Wertegruppen fiir die Schornsteinbemessung
(Abgasmassenstrom, Abgastemperatur und Mindestfdrderdruck
bei Nennwidrmebelastung und Kleinstellwdrmebelastung) .

*) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt
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Erlauterungen

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom FNH-Arbeitsausschuf
"Gasraumhelzer" erarbeitet. Der Entwurf enthidlt Anderungen
und Ergéanzungen zu DIN 3364 Teil 2 in Anlehnung an die in
Bearbeitung befindliche Europdische Norm EN 613. Nach dem
Norm-Entwurf DIN 3364 Teil 2 Al kann geprift und registriert
werden.

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Da die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung ab-
weichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders
zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Heiz-,

Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN, Am Hauptbahnhof 10,
60329 Frankfurt a.M.
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