DEUTSCHE NORM Entwurf marz 1996

Heizungsanlagen in Gebauden

Betriebs-, Wartungs- und Bedienungsanleitungen DIN
Heizungsanlagen, die qualifiziertes Bedienungspersonal erfordern EN 121 70

Deutsche Fassung prEN 12170 : 1995

Einspriiche bis 30. Apr 1996
[CS 91.140.10

Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of
document in respect of operation, maintenance and use - Heating
systems requiring an operator qualified for the purpose;

German version prEN 12170:1995

Systemes de chauffage dans les batiments - Instructions de conduite,
maintenance et utilisation - Systémes de chauffage exigeant un
opérateur qualifé;

Version allemande prEN 12170:1995

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren. ’

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB3 Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
Deutsches Institut fiir Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstrae 6, 10787 Berlin).

Beginn der Gilltigkeit

Diese Norm gilt ab ... *)

Nationales Vorwort
Dieser Norm-Entwurf wurde im Technischen Komitee CEN/TC 228 "Heizsysteme in Geb&auden” erarbeitet.

*) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.

Fortsetzung 9 Seiten prEN
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM PrEN 12170

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE September 1995

ICs

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Heizungsanlagen in Gebduden - Betriebs-,
Wartungs- und Bedienungsanleitungen -
Heizungsanlagen, die qualifiziertes
Bedienungspersonal erfordern

Heating systems in buildings - Systémes de chauffage dans les
Procedure for the preparation of bitiments - Instructions de conduite,
document in respect of operation, maintenance et utilisation - Systémes
maintenance and use - Heating systems de chauffage exigeant un opérateur
requiring an operator qualified for the qualifié '

purpose

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschdftsordnung zu erfidllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europadischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

-in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und

dem Vereinigten Kénigreich.

CEN
Europdisches Komitee flir Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brissel

¢ CEN 1995 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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Seite 2
prEN 12170:1995

Vorwort

Diese Europédische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC156 "Ventilationssysteme fir
Gebaude” erarbeitet, dessen Sekretariat von BS| gehalten wird.

Dieses Dokument wird zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Norm ist Bestandteil einer Normenreihe, die Heizungsanlagen in Gebiuden
behandelt. Die Titel dieser Normenserie, teilweise bereits fertiggestellt, teilweise noch in
Arbeit, lauten:

- Planung und Entwurf von Warmwasser-Heizungsanlagen (einschl. Installation)

- Planung und Dimensionierung von Warmluft-Anlagen mit Ventilatoren in
liberwiegend gewerblichen und industriellen Anwendungen, d.h. nicht geeignet
fiir kleinere Wohngebiude (einschl. Installation)

- Planung und Entwurf von direkt beheizten Anlagen (einschl. Installation)
- Erstinbetriebnahme von Warmwasser-Heizungsanlagen
Anweisungen fiir Betrieb, Instandhaltung und Benutzung - groSe Anlagen
- Anweisungen fiir Betrieb, Instandhaltung und Benutzung - kleine Anlagen
- Berechnungsmethoden fiir die Auslegungs-Héizlasten
- Berechnungsmethoden fiir Wirkungsgrad und Energiebedarf
Weitere Normen werden bei Bedarf erarbeitet werden.

Alle vorgenannten Normen sind System-Normen, d.h. sie basieren auf Anforderungen,
die an die Anlage als Ganzes gestellt werden - und behandeln keine Anforderungen an die
unterschiedlichen Bestandteile oder die speziellen Produkte innerhalb des Systems.

Dort, wo mégliche Beziige zu anderen CEN-oder ISO-Normen hergestellt werden, bietet
die Verwendung genormter Produkte jedoch keine Gewihr dafiir, dal diese den
Anforderungen des Systems entsprechen.

Der Wortlaut der Normen setzt sich aus Anforderungen zusammen, die von Empfehlungen
begleitet werden. Die Anforderungen sind als funktionale Anforderungen dargestellt, d.h.
als Anforderungen, die mit der Aufgabe des Systems zusammenhingen und nicht als
solche, die Form, Material, Abmessungen o0.a. festlegen. Die Empfehlungen zeigen
Méglichkeiten auf, die Anforderungen zu erfiillen, aber es kénnen auch andere Wege zur
Erfiillung der funktionalen Anforderungen gewihit werden, wenn diese nachpriifbar sind.

Heizungsanlagen konnen innerhalb der Mitgliedslinder aus Griinden des Klima, der

Tradition oder auch wegen bestehender nationaler Vorschriften unterscheiden. In den

meisten Fillen sollte es keine Konfliktsituationen zwischen funktionalen Anforderungen

und nationalen Vorschriften geben. In Einzelfédllen kénnen die Empfehlungen andere

Losungen aufzeigen als die traditionellen althergebrachten Méoglichkeiten. In solchen

Fillen mag es gute Griinde geben, von diesen Empfehlungen abzuweichen. Es sollte aber

bedacht werden, daB die Empfehlungen die Erfahrungen einer grofien Anzahl europiischer

Fachleute wiederspiegeln. In Fillen, in denen die Normen den nationalen Vorschriften

widersprechen, soilten letztere beachtet werden. Documents
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