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Nationales Vorwort 

Die Englische Fassung des europäischen Dokuments prEN 62769-1:2018 ✁Feldgeräteintegration (FDI) ✂ Teil 
1: Überblick✄ (Entwurf in der Umfrage) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. 

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische 
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale 
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: 
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine 
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale 
Dokument IEC 65E/588/CDV:2018 ✁Field device integration (FDI) ✂ Part 1: Overview✄ unverändert in den 
Entwurf prEN 62769-1:2018 übernommen worden. 

Das internationale Dokument wurde vom SC 65E ✁Devices and integration in enterprise systems✄ der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet. 

Bei der Abstimmung zu dem Europäischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur ✁JA/NEIN✄-Entscheidungen 
möglich, wobei ✁NEIN✄-Entscheidungen fundiert begründet werden müssen. Dokumente, die bei CENELEC 
als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu 
übernehmen. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 956 ✁Industrielle Kommunikation✄ der 
DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) 
zuständig. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich, 
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. 
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als 
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen. 

Das Präsidium des DIN hat mit Präsidialbeschluss 1/2004 festgelegt, dass DIN-Normen, deren Inhalt sich auf 
internationale Arbeitsergebnisse der Informationsverarbeitung gründet, unter bestimmten Bedingungen allein 
in englischer Sprache veröffentlicht werden dürfen. Diese Bedingungen sind für den vorliegenden Norment-
wurf erfüllt. 

Da sich die Benutzer der vorliegenden Normentwurfs der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, 
wird die Englische Fassung der prEN 62769-1: 2018 veröffentlicht. Zu deren Abschnitt 1, der den 
Anwendungsbereich festlegt, und Abschnitt 3, der die Begriffe festlegt, wurde eine Übersetzung angefertigt 
und als informativer Nationaler Anhang NA der vorliegenden Normentwurfs hinzugefügt. Für viele der 
verwendeten Begriffe existieren keine gebräuchlichen deutschen Benennungen, da sich die deutschen 
Anwender in der Regel ebenfalls der englischen Benennungen bedienen. Dieser Normentwurf steht nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit Rechtsvorschriften und ist nicht als Sicherheitsnorm anzusehen. 

Es ist vorgesehen, auch bei der entsprechenden zukünftigen Deutschen Norm auf die deutsche Sprach-
fassung zu verzichten und diese in der englischsprachigen Fassung zu veröffentlichen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. IEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.  

Das Original-Dokument enthält Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung 
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen 
Farbdarstellung. 
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN 62769-1:2016-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Unterstützung der allgemeinen Protokollerweiterung zur schnelleren Einführung anderer Technologien; 

b) Unterstützung von Paket-Entwicklern bei der Erstellung von EDDs für das heutige EDD-Basissystem 
unter einem einzigen Entwicklungswerkzeug; 

c) Die digitale Signatur beinhaltet nun einen vertrauenswürdigen Zeitstempel für die langfristige Validierung 
des FDI-Pakets; 

d) Ausführen von UIPs in einem Sandkasten; 

e) Zeitstempel für die Signatur des Gerätegehäuses; 

f) Unterstützung neuer Protokolle; 

g) Allgemeine Protokollerweiterung, um die Annahme anderer Kommunikationsprotokolle zu ermöglichen; 

h) Basierend auf der allgemeinen Protokollerweiterung: Modbus RTU.Unterstützung der allgemeinen 
Protokollerweiterung zur schnelleren Einführung anderer Technologien. 

��������	��
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Auszugsweise Übersetzung N1) 

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von IEC 62769 beschreibt die Konzepte und gibt eine Übersicht über die Spezifikationen für die 
Feldgeräteintegration (FDI). Die detaillierte Motivation für die Entwicklung dieser Technologie wird ebenfalls 
beschrieben (siehe 4.1). Das Studium dieses Dokuments ist für das Verständnis der weiteren Teile dieser 
mehrteiligen Norm hilfreich. 

3 Begriffe, Abkürzungen und Konventionen 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC R 62541-1, IEC 62541-3, IEC 62541-4, 
IEC 62541-5, IEC 62541-100 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Anwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit:  

☎ IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

☎ ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

3.1.1 
Feldgeräteintegration  
FDI (en: Field Device Integration) 
Technologie zur Geräteintegration und Geräteverwaltung, die Basiskonzepte und Technologieaspekte der 

elektronischen Gerätebeschreibungssprache (EDDL) nach IEC 61804 und des Field Device Tool (FDT®) 
nach IEC 62453 sowie von OPC UA nach IEC 62541-1 vereint 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Kombination dieser verschiedenen bewährten Technologien stellt einen sicheren 
Lebenszyklus sowie die Fähigkeit, alle Herausforderungen der Geräteintegration und Geräteverwaltung in einer 
skalierbaren Art und Weise zu adressieren. 

3.1.2 
Aktion 
(en: action) 
Prozedur, die die Zusammenarbeit zwischen einem FDI-Client und einem FDI-Server erfordert 

3.1.3 
Geschäftslogik 
(en: business logic) 
beschreibendes Element eines FDI-Paketes, das gerätespezifisches Verhalten und/oder die Zuordnungslogik 
für die verschachtelte Kommunikation festlegt 

3.1.4 
Schnittstelle der Geschäftslogik 
(en: business logic interface) 
Schnittstelle, durch die die Geschäftslogik in das Informationsmodell integriert wird 

                                                      
N1)  Nationale Fußnote: Die Nummerierung aus IEC 65E/588/CDV wurde beibehalten 

��������	��
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3.1.5 
Kommunikationsgerät 
(en: communication device) 
physikalisches Gerät, das den Zugriff auf Netzwerke und Geräte bereitstellt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Gateways und Router sind Beispiele für Kommunikationsgeräte. 

3.1.6 
Verbindungspunkt 
(en: connection point) 
logische Darstellung einer Verbindung eines Kommunikationsendpunktes mit einem Kommunikationsnetz-
werk 

3.1.7 
Gerätezugriffsdienste 
(en: device access services) 
Menge von Diensten, über die ein Benutzerschnittstellen-Plug-in auf das Informationsmodell eines FDI-
Servers zugreift 

3.1.8 
Gerätedefinition 
(en: device definition) 
erforderliches Element eines FDI-Paketes, das die Kerndefinition eines Gerätes bereitstellt 

3.1.9 
Geräteinstanz 
(en: device instance) 
Darstellung eines bestimmten Gerätes im Informationsmodell eines FDI-Servers 

3.1.10 
Gerätetool 
(en: device tool) 
Einzelanwendung, die sowohl einen FDI-Client als auch einen FDI-Server umfasst 

3.1.11 
Gerätetopologie 
(en: device topology) 
Anordnung von Kommunikationsnetzwerken und -geräten, die ein Netzwerk bildet 

3.1.12 
Gerätetyp  
(en: device type) 
Darstellung eines Typs eines Gerätes im Informationsmodell eines FDI-Servers 

3.1.13 
FDI-Client 
(en: FDI client) 
Softwarekomponente, die das Informationsmodell verwendet, Benutzerschnittstellenbeschreibungen interpre-
tiert und Benutzerschnittstellen-Plug-ins hostet 

3.1.14 
FDI-Kommunikationsserver 
(en: FDI communication server) 
OPC-UA-Server, der von einem FDI-Server für den Zugriff auf nicht native Netzwerke verwendet wird 

3.1.15 
FDI-Paket 
(en: FDI package) 
Zusammenstellung von Komponenten, die alle für die Integration eines Gerätetyps in ein System erforder-
lichen Informationen bereitstellt 

��������	��
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3.1.16 
FDI-Server 
(en: FDI server) 
Softwarekomponente, die das Informationsmodell implementiert, die Geschäftslogik anwendet und die mit 
dem Gerät über die native und/oder verschachtelte Kommunikation kommuniziert 

1.1.1N2) 
Version der FDI-Technologie 
(en: FDI technology version) 
Versionsnummer, die eine bestimmte Version der übergreifenden FDI-Technologie kennzeichnet 

3.1.17 
Hosting-Dienste 
(en: hosting services) 
Menge von Diensten, über die ein Benutzerschnittstellen-Plug-in mit einem FDI-Client interagiert 

3.1.18 
Informationsmodell 
(en: information model) 
Satz von Objekten, Variablen und Methoden, die von einem FDI-Server bereitgestellt werden 

3.1.19 
modulares Gerät 
(en: modular device) 
Gerät, das aus einem oder mehreren untergeordneten Geräten besteht 

3.1.20 
native Kommunikation 
(en: native communication) 
Kommunikation mit Geräten, die fester Bestandteil des Systems sind 

3.1.21 
verschachtelte Kommunikation 
(en: nested communication) 
Kommunikation mit Geräten über eine Reihe von Kommunikationsgeräten  

3.1.22 
Offline-Daten 
(en: offline data) 
von einem FDI-Server verwaltete Geräteinformationen, die in einer spezifischen Datenbank des FDI-Servers 
gespeichert werden 

3.1.23 
Online-Daten 
(en: online data) 
von einem FDI-Server verwaltete Geräteinformationen, die von einem physikalischen Gerät abgerufen 
werden 

3.1.24 
Dienste der Benutzerschnittstelle 
UI-Dienste 
(en: user interface (UI) services) 
Menge von Diensten, über die ein Benutzerschnittstellen-Plug-in auf das Betriebssystem zugreift 

                                                      
N2) Nationale Fußnote: Fehlerhafte Benummerung entsprechend dem IEC-Original. Die nachfolgenden angegebenen 

Begriffsnummerierungen müssten von 3.1.18 bis 3.1.30 lauten. Korrektur ist bei IEC beantragt. 

��������	��
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3.1.25 
Plattform-Dienste der Benutzerschnittstelle 
UI-Plattform-Dienste 
(en: platform user interface (UI) services) 
Dienste der Benutzerschnittstelle, die direkt vom Betriebssystem bereitgestellt werden 

3.1.26 
Benutzerschnittstellenbeschreibung  
UID 
(en: User Interface Description (UID)) 
beschreibendes Element eines FDI-Paketes, das von einem FDI-Client zur Darstellung der Benutzerschnitt-
stelle verwendet wird 

3.1.27 
Interpreter der Benutzerschnittstellenbeschreibung 
UID-Interpreter 
(en: user interface description (UID) interpreter) 
Softwarekomponente in einem FDI-Client, die Benutzerschnittstellenbeschreibungen wiedergibt und Aktionen 
aufruft 

3.1.28 
Benutzerschnittstellen-Plug-in  
UIP 
(en: user interface plug-in (UIP)) 
ausführbares Element eines FDI-Paketes, das von einem FDI-Client ausgeführt wird 

3.1.29 
Dienste des Benutzerschnittstellen-Plug-ins 
UIP-Dienste 
(en: user interface plug-in (UIP) services) 
Menge von Diensten, über die ein FDI-Client mit einem Benutzerschnittstellen-Plug-in interagiert 

3.2 Begriffe nach IEC TR 62541-1 (OPC UA) 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe nach IEC TR 62541-1. 

AdressRaum (en: AddressSpace) 

Attribut (en: Attribute) 

Client (en: Client) 

Methode (en: Method) 

Knoten (en: Node) 

KnotenKlasse (en: NodeClass) 

Benachrichtigung (en: Notification) 

Objekt (en: Object) 

ObjektTyp (en: ObjectType) 

Referenz (en: Reference) 

ReferenzTyp (en: ReferenceType) 

Server 

Satz von Diensten (en: Service Set) 

Sitzung (en: Session) 

Subskription (en: Subscription) 

Variable 

��������	��
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3.3 Begriffe nach IEC 62541-3 (OPC UA) 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe nach IEC 62541-3. 

Aggregate (en: Aggregates) 

FeldGrößen (en: ArrayDimensions) 

AuditEreignis (en: AuditEvent) 

AuditierungsAktualisierungsMethodenEreignis (en: AuditUpdateMethodEvent) 

DurchsuchName (en: BrowseName) 

ByteZeichenkette (en: ByteString) 

DatenTyp (en: DataType) 

DatenVariable (en: DataVariable) 

Ordner (en: Folder) 

BesitztKomponente (en: HasComponent) 

BesitztEigenschaft (en: HasProperty) 

BesitztUnterTyp (en: HasSubType) 

BesitztTypDefinition (en:HasTypeDefinition) 

ModellierungsRegel (en: ModellingRule) 

KnotenId (en: NodeId) 

Eigenschaft (en: Property) 

BenutzerZugriffsEbene (en: UserAccessLevel) 

BenutzerAusführbar (en: UserExecutable) 

Wert (en: Value) 

WertRang (en: ValueRank) 

3.4 Begriffe nach IEC 62541-4 (OPC UA) 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe nach IEC 62541-4. 

ReferenzenHinzufügen (en: AddReferences) 

Durchsuchen (en: Browse) 

NächstesDurchsuchen (en: BrowseNext) 

Aufrufen (en: Call) 

ErzeugeSitzung (en: CreateSession) 

KnotenVerwaltung (en: NodeManagement) 

Lesen (en: Read) 

Anfrage-Header (en: Request Header) 

Antwort-Header (en: Response Header) 

ZustandsCode (en: StatusCode) 

DurchsuchPfadeAnKnotenIdsÜbertragen (en: TranslateBrowsePathsToNodeIds) 

BenutzerKennzeichenToken (en: UserIdentityToken) 

Schreiben (en: Write) 

��������	��
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3.5 Begriffe nach IEC 62541-5 (OPC UA) 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe nach IEC 62541-5. 

GrundObjektTyp (en: BaseObjectType) 

EigenschaftsTyp (en: PropertyType) 

3.6 Begriffe nach IEC 62541-100 (OPC UA für Geräte) 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe nach IEC 62541-100. 

Baustein (en: block) 

Gerät (en: Device) 

GeräteTyp (en: DeviceType) 

Parameter (en: Parameter) 

3.7 Abkürzungen 

DTM Gerätetypmanager (en: Device Type Manager) 

EDD elektronische Gerätebeschreibung (en: Electronic Device Description) 

EDDL elektronische Gerätebeschreibungssprache (en: Electronic Device Description 
Language) 

FB Funktionsbaustein (en: Function block) 

FDI Feldgeräteintegration (en: Field Device Integration) 

FDT®1 Field Device Tool (siehe IEC 62453) 

GUI graphische Benutzerschnittstelle (en: Graphical User Interface) 

n/a nicht anwendbar (en: Not applicable) 

OPC offengelegte Paketerstellungskonventionen (en: Open packaging conventions) 

OPC UA vereinheitlichte OPC-Architektur (en: OPC Unified Architecture) (siehe 
IEC 62541) 

PC Personalcomputer (en: Personal computer) 

PNO PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (regional Organisation des PROFIBUS and 
PROFINET International Consortium) 

RPC Programmfernaufruf (en: Remote Procedure Call) 

UI Benutzerschnittstelle (en: User Interface) 

UID Benutzerschnittstellenbeschreibung (en: User Interface Description) 

UIP Benutzerschnittstellen-Plug-in (en: User Interface Plug-in) 

UUID universell eindeutiges Kennzeichen (en: Universally unique identifier) 

XML erweiterbare Auszeichnungssprache (en: Extensible markup language) 

ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. 

                                                      
1 Das FDT-Logo ist der Handelsname der gemeinnützigen Organisation FDT Group AISBL. Diese Angabe dient nur zur 

Unterrichtung der Anwender dieses Teils von IEC 62769 und bedeutet keine Anerkennung des 
Handelsnameninhabers oder eines seiner Produkte durch IEC. Für die Erfüllung der Norm ist die Verwendung des 
eingetragenen Handelsnamens nicht erforderlich. Für die Verwendung der Handelsnamen ist die Genehmigung des 
Handelsnameninhabers erforderlich. 

��������	��

Full document details: E DIN EN 62769-1:2019-05

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62769-1-2019-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62769-1-2019-05


E DIN EN 62769-1:2019-05 

10 

3.8 Konventionen 

Die Großschreibung des ersten Buchstaben bei anderen Wörtern als den in den ISO/IEC-Richtlinien Teil 2 
festgelegten wird in der Normenreihe IEC 62769 verwendet, um eine FDI-spezifische Bedeutung zu betonen. 
Sie wird in folgenden Fällen verwendet: 

�  Definierte Begriffe 

�  Namen von in IEC 62769-2 definierten Diensten 

�  Namen von in IEC 62769-4 definierten FDI-Paketen 

�  Namen von in IEC 62769-5 definierten Elementen von Informationsmodellen 

Bei EDD-Sprachelementen werden alle Buchstaben großgeschrieben. 

 
 

��������	��
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