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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

I.E.C. STANDARD SYSTEM VOLTAGES
Third edition

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the 1.LE.C. on technical matters, prepared by Technical Gg ; ich all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly”’a ¢ tional
consensus of opinion on the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted/by ees in that

sense.

3) In order to promote this mternaﬂonal umﬁcatlon, the LE.C. expresses the wig

national standardization rules with these recommendations in s

it. The National
Committees pledge their influence towards that end.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TENSIONS NORMALES DES RESEAUX DE LA C.E.I

CHAPITRE A

DEFINITIONS DES TENSIONS

Il est entendu que pour les réseaux a tension alternative les tension
exprimées en valeurs efficaces.

sonsidérées ci-dessous sont

1. La tension nominale d’un réseau est la valeur conventionnelle de la tensio

2b) de la tension qui se présente & un

ey’ condittons d’exploitation normales.

TENSIONS NORMALES

TABLEAU 1

des tensions nominales pour réseaux monophasés a tension
comprise entre 100 et 1000 V inclus

¢ ténsions normales sont données ci-dessous. Il est recommandé d’utiliser seulement

une des deux dans un méme pays et la méme série pour les tableaux I et II.

Série 1 Série 11
Volts Volts
127 120
120/240 (%)
220 240

(*) Ces valeurs se référent aux réseaux a 3 fils.

Nota. — Dans un réseau normal & tension nominale comprise entre 100 et 1 000 volts inclus, la tension la plus élevée et
la tension la plus basse ne différent pas de plus de 1-10% approximativement de la tension nominale du réseau.
Si les conditions de la distribution le permettent, il est recommandé pour ces réseaux de réduire les écarts de +10%
a +5% approximativement.
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