NORME CEl
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INTERNATIONAL 55-2
STANDARD

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1989-10

Amendement 1

Cables isolés au papier imprégné sous gaine
métallique pour des tensions assignées inférieures
ou égales a 18/30 kV (avec ames conductrices en
cuivre ou aluminium et a I’exclusion des cables a
pression de gaz et a huile fluide)

Partie 2: Généralités et exigences de construction

Amendment 1

Paper-insulated metal-sheathed cables

for rated voltages up to 18/30 kV

(whit copper or aluminium conductors and
excluding gas-pressure and oil-filled cables)

Part 2: General and construction requirements
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-2 - 55-2 mod. 1 @ CEI
PREFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 20A: Cables de
haute tension, du Comité d'Etudes n® 20 de la CEl: Cables électriques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

20A(BC)115 20A(BC)122

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti & l'approbation de cette modification.

Page 10
2.3 Dureée des défauts a la terre

Remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant:

Catégorie A: Cette catégorie comprend les réseaux ou les défauts a
la terre sont éliminés aussi rapidement que possible,
mais en tout cas en moins de 1 min.

Catégorie B: Cette catégorie comprend les réseaux qui, en régime
de défaut, continuent a étre exploités pendant un
temps limité avec une phase a la terre. Selon la Publi-
cation 183 (1984) de la CEl: Guide pour le choix des
cables a haute tension, cette durée ne devrait pas
dépasser 1 h. Pour les cables suivant la présente
spécification, une période plus longue, mais ne dépas-
sant en aucun cas 8 h, peut étre tolérée. La durée
totale des défauts & la terre par an ne devrait pas
dépasser 125 h.

Catégorie C: Tout réseau n'entrant pas dans les catégories A ou B.
Voir le tableau XXI| pour |'application & chaque tableau de cons-
truction.
Page 18

10.2.2 Epaisseur

Remplacer, page 20, le texte du dernier alinéa par le suivant:

Lorsque la gaine est appliquée sur un cable armé, l'épaisseur mini-
male mesurée suivant le paragraphe 13.3 de la Publication 55-1 de
la CEl, ne doit pas étre inférieure de plus de 0,2 mm a 80% de l'épais-
seur nominale.

Pages 22 a 62
Tableaux | d XXI

Remplacer la derniére note relative & |'utilisation par la suivante:

Se reporter au Tableau XXI| comme guide d'application.
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