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Feuilles Sheet
Calibres pour la vérification de la réalité du contact Gauges for testing contact-making in lampholders
dans les douilles BA9, BA15, BAU1S5, BAW1S5, BA9, BA15, BAULS5, BAW15, BAY15
BAY15 & BAZIS .o, 7006-12F-3 & BAZIS. ..o 7006-12F-3
Calibres pour les encoches des douilles Gauges for slots in lampholders
B15d, B22d, B22d-3 & BY22d .......cccoceucuiiane 7006-13-5 B15d, B22d, B22d-3 & BY22d .......ccccovvviiiiis 7006-13-5
Calibres pour la vérification de la tenue des culots Gauges for testing retention of caps
BAI1S5, BAUIS, BAWI15, BAY15 et BAZ1S ........... 7006-14-2 BA1S5, BAUIS, BAWI15, BAY15 and BAZ1S ........ 7006-14-2
Calibres pour la vérification de l'insertion des culots Gauges for testing insertion of caps in lampholders
dans les douilles BA15, BAU1S5, BAWI1S5, BAY 15 BAI1S5, BAULS, BAWI15, BAY15
& BAZIS. ..o 7006-14A-3 & BAZIS. .o 7006-14A-3
Calibre pour la dimension B des culots BA1S5 et Gauge for dimension B of caps BA15 and
BAY15d sur lampes terminées ...........c.ccoeeverveennenne. 7006-14B-1 BAY15d on finished lamps ........cccccvevevineencnnenene 7006-14B-1
Calibre «Entre» pour dimension «P max» des "Go" gauge for dimension "P max" of
culots sur lampes terminées BAY15........cccoceevveee 7006-14C-2 caps on finished lamps BAY15 ....ccccooviiniinincnnne 7006-14C-2
Calibre pour la vérification de la position du Gauge for checking contact position
contact et de la force de contact dans les douilles and contact force in bayonet lampholders
a bajonnette B22d-3 (90°/135°) ...cccvvvrveerinincicennn 7006-15-7 B22d-3 (90%7135%) ittt 7006-15-7
Calibres pour la vérification de la position du Gauges for checking contact position
contact et de la force de contact dans les douilles and contact force in bayonet lampholders
a baionnette B22d & BY22d........cccooviiieciiecicncnnnen 7006-15A-2 B22d & BY22d....c.cooiiiiiiiiiice 7006-15A-2
Calibre pour la vérification de la position du Gauge for checking contact position
contact et de la force de contact dans les douilles and contact force in bayonet lampholders
a baionnette BISd.......c.ccoveiiiininiiiiniciccne 7006-15B-1 BISd i 7006-15B-1
Calibre pour la vérification de la position du Gauge for checking contact position
contact et de la force de contact dans les douilles and contact force in bayonet lampholders
a bajonnette BA21d-3(120°)......covvveriveicccicrcnnen 7006-15C-1 BA21d-3(120°)...ccuiiiiiiiiiiiiciiiieiccceeecceieine 7006-15C-1
Calibre «Entre» pour culots BA21-3(120°) sur "Go" gauge for caps BA21-3(120°) on
lampes terminées ........c.ecverveveeereerierienieseeeeeeeieseeeees 7006-17-4 finished 1amps .......ccoevevieiieeece e 7006-17-4
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées "Go" gauge for cap on finished lamps
BY22d ... 7006-17A-1 BY22d ..o 7006-17A-1
Calibre tampon pour douilles BY22d ..........cccuenene 7006-17B-1 Plug gauge for lampholders BY22d.........cccoveenens 7006-17B-1
Calibre tampon pour douilles BA20 ..........cccevenenne 7006-18-2 Plug gauge for lampholders BA20...........ccccceeeenees 7006-18-2
Calibre pour la vérification de la réalité du Gauge for testing contact-
contact dans les douilles BA20..........cccccevveveiennnns 7006-18A-1 making in lampholders BA20...........cccooeverireennens 7006-18A-1
Calibre «Entre» pour culot B22d-3(90°/135°)/25x26 "Go" gauge for cap B22d-3(90°/135°)/25x26
sur lampes terminges ..........c.coeeveereeieenieenierenennne 7006-19-2 on finished lamps........cccooeerenineninneceee 7006-19-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée "Go" gauge for cap on finished lamp
BAUISS ..ottt 7006-19A-1 BAUILSS. ..ottt 7006-19A-1
Calibre pour douille a baionnette B22d-3 Plug gauge for bayonet lampholder B22d-3
(90°7135°) ittt 7006-20-4 (90%7135%) o 7006-20-4
Calibre pour la vérification de la protection contre Gauge for testing protection against bulb-neck
la félure du col de l'ampoule et pour la vérification damage and for testing contact-making
de la réalité du contact dans les douilles E27........... 7006-21-5 in lampholders E27........cccccooveininninininincencneene 7006-21-5
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making
et de la protection contre les contacts accidentels and protection against accidental contact
pendant l'insertion des lampes dans les during insertion of lamps in
douilles E27...c.ooviiiiiiieeecceeeeeee e 7006-22A-5 lampholders E27.......cocooivieiiinininieieeeeeeeeee 7006-22A-5
Calibre pour la détection de contacts latéraux par Gauge for detecting side-contacts with
des arétes coupantes dans les douilles E27 .............. 7006-22B-1 cutting-edges in lampholders E27..........ccccccevenenee. 7006-22B-1
Calibre I pour la vérification de la résilience Gauge I for checking side-contact resiliency
du contact latéral dans les douilles E27 ................... 7006-22C-1 in lampholders E27..........cccoeoiriniininnincinineee 7006-22C-1
Calibre II pour la vérification de la résilience Gauge II for checking side-contact resiliency
du contact latéral dans les douilles E27 ................... 7006-22D-1 in lampholders E27.......ccccccoeoiiiiniininiiniinineene 7006-22D-1
Calibre pour la vérification de la protection contre Gauge for testing protection against bulb-neck
la félure du col de I'ampoule et pour la vérification damage and for testing contact-making in
de la réalité du contact dans les douilles E40........... 7006-23-3 lampholders E40........cccoooeviiiininininieeereseeeene 7006-23-3
Calibre pour douille pour la vérification de la Plug gauge for lampholders for testing
protection contre les contacts accidentels E40......... 7006-24-3 protection against accidental contact E40................ 7006-24-3
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour Gauge for finished lamps fitted with E39
lampes munies du culot E39........ccccceoivninnincnnne 7006-24A-1 caps for testing contact-making.............cccceeveeruenene 7006-24A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées E39 ..o 7006-24B-1 1amps E39.c..oiioiiiieee e 7006-24B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes "Not Go" gauge for caps on finished
terminées E39 ..o 7006-24C-1 1amps E39 ... 7006-24C-1
Calibre pour la vérification de la protection contre Gauge for testing protection against bulb-neck
la félure du col de l'ampoule et pour la vérification damage and for testing contact-making
de la réalité du contact dans les douilles E39........... 7006-24D-1 in lampholders E39.......c.ccccocniiininnininnineinene 7006-24D-1
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Calibre «Entre» pour le taraudage des douilles E39 7006-24E-1 "Go" gauge for screw thread of lampholders E39.... 7006-24E-1
Calibre pour la vérification de la torsion maximale Gauge for testing maximum insertion
d'insertion dans des douilles avec dispositif torque in lampholders with shell-grip
de blocage E39 ..o 7006-24F-1 features E39.....c..covevieiniiiiniiiiececeee 7006-24F-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale Gauge for testing minimum torque in
dans des douilles avec dispositif de blocage E39..... 7006-24G-1 lampholders with shell-grip features E39 ................ 7006-24G-1
Calibres «Entre» pour les taraudages des "Go" gauges for screw threads of
douilles E10, E14 & E40.....c.couvvvvrinriiicccen 7006-25-7 lampholders E10, E14 & E40........cccccooeiinicnnnnne. 7006-25-7
Calibre «Entre» pour douilles E27. 7006-25A-2 "Go" gauge for lampholders E27. 7006-25A-2
Calibre «Entre» pour douilles E26..............cccceenenee. 7006-25B-2 "Go" gauge for lampholders E26............cccccuvenenne 7006-25B-2
Calibre «Entre» pour douilles E12..........cccoceeine 7006-25C-1 "Go" plug gauge for lampholders E12..................... 7006-25C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées ES...c.ooooiiiniiininiiiccccceen 7006-25D-1 1amps ES ..o 7006-25D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes "Not Go" gauge for caps on finished
terminées ES...c.oooviiiniininiiiiccccceen 7006-25E-1 1amps ES ..o 7006-25E-1
Calibre «Entre» pour vérifier les taraudages "Go" plug gauge for checking screw threads
des douilles ES.....c.oocoviiiiniiiniiiincncnccceeeee 7006-25F-1 of lampholders ES .........cccoceveininiininincncieene 7006-25F-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages "Not Go"gauge for checking screw threads
des douilles ES......ooooeiiieieeeceeeeeee 7006-25G-1 of lampholders ES ........ccccooiiiiiiiiiiieeeeeeee 7006-25G-1
Calibre «Entre» pour douilles E17.........ccccccoeeenenen. 7006-25H-1 "Go" gauge for lampholders E17.......c.ccccoeceninnncnn. 7006-25H-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making in lamp-
dans les douilles E26 ........ccccoeoiniiiiinncinccnne 7006-25J-1 holders E26..........ccevinnicioininecinieceeeecceenenne 7006-25J-1
Calibres «N'Entre Pas» pour les taraudages des "Not Go" gauges for screw threads of lampholders
douilles E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40... 7006-26-4 E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40 ................ 7006-26-4
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E26 & E26d ... 7006-26A-2 "Not Go" gauge for lampholders E26 & E26d......... 7006-26A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E12................. 7006-26B-1 "Not Go" plug gauge for lampholders E12.............. 7006-26B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E17. . 7006-26C-1 "Not Go" gauge for lampholders E17 7006-26C-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making of lamps fitted
pour lampes munies du culot E17 7006-26D-1 With Caps E17 c.coviiiiieieieieeeceeeee e 7006-26D-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making in
dans les douilles E17 ......ccoovvivieienieniiiceieeeee 7006-26E-1 lampholders E17......coovviiieieinieecieeeeeeeeens 7006-26E-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées E40 ......ccoooveiiiinieice e 7006-27-7 1amps E40......coooiiiiiiieieeeeeee e 7006-27-7
Calibre «Entre» pour culots E10.........ccccoocveieienne 7006-27A-2 "Go" gauge for caps E10 .......ccccceveviviiieieeeene 7006-27A-2
Calibre «Entre» pour culots E27 sur lampes terminées 7006-27B-1 "Go" gauge for E27 caps on finished lamps ............ 7006-27B-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots "Go" gauge for dimension "S1" of E27
E27 sur lampes termingées ............cecevververieeereennenne 7006-27C-1 caps on finished 1amps..........ccoceveviniiinceniee 7006-27C-1
Calibre «Entre» pour culots E26, E26/50x39, "Go" gauge for caps E26, E26/50x39, E26/51x39
E26/51x39 & E26d.......cociviiiiiiiiiiiicciicee 7006-27D-3 S E26d ... 7006-27D-3
Calibre «Entre» pour culots E14 sur lampes "Go" gauge for E14 caps on finished
ECITIINEES vttt 7006-27F-1 LAMPS . 7006-27F-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots "Go" gauge for dimension "S1" of
E14 sur lampes terminées.... 7006-27G-1 E14 caps on finished lamps ........cccoeeevenienenincnnne 7006-27G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées E12. ..o 7006-27H-1 1amps E12. ..o 7006-27H-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots sur Additional "Go" gauge for caps on
lampes terminées E12.........ccccoooiviiiinininiiiiees 7006-27]-1 finished lamps E12 .......ccccooiviiiiiiiiieeee 7006-27]-1
Calibre «Entre» pour culots sur "Go" gauge for caps on finished
lampes terminées E17........ccoccovviviiiinininiiicieee 7006-27K-1 1amps E17 ..o 7006-27K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots EP10.................. 7006-28-7 "Not Go" gauge for caps EP10 7006-28-7
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E27 "Not Go" gauge for E27 caps
sur lampes terminges .............cceveveeercnieerieninennenens 7006-28A-1 on finished 1amps........c.cocevivereiinineiinenccrce 7006-28A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E14 "Not Go" gauge for E14 caps
sur lampes terminges ...........occeeververrereereeeenieneneennes 7006-28B-1 on finished lamps...........ccecevevininiiniinirceee, 7006-28B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées E12.........ocooiviiininineniee 7006-28C-1 finished lamps E12 ......cocoooiiiiiiiiiiicee, 7006-28C-1
Calibre «N'Entre Pasy» pour culots sur "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées E40..........cccoovvininiiinieniene 7006-28D-1 finished lamps E40 .........occoviiiiiiiiiieccee, 7006-28D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E10 & EY10...... 7006-28E-1 "Not Go" gauge for caps E10 & EY10 7006-28E-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées E17......ccccoceeviiviiinininineenee 7006-28F-1 finished lamps E17 ...cccocveiiiiiiiiieee 7006-28F-1
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Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making of lamps fitted with
pour lampes munies des culots E26, E26/50x39, caps E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d
E26/51x39 & E26d (sans collerette) ..........c.coeueueeee 7006-29-3 (nON-SKIrted) .....c.eovveeveeeiieicicrccec e 7006-29-3
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la Gauge for caps on finished lamps for testing
vérification de la protection contre les contacts protection against accidental contact
accidentels E26d............ccccccovviiiiniiiiiiicie, 7006-29A-2 E26d ... 7006-29A-2
Calibre avec un diametre de référence de 23 mm Gauge with reference diameter of 23 mm
pour culots E26d..........cccooeveininiiiniinincinceces 7006-29B-2 for caps E26d......ccoveiviniiiiiiiiiiccceeee 7006-29B-2
Calibre avec un diametre de référence de 13,2 mm Gauge with reference diameter of 13,2 mm
pour culots E26d.........cccooeviiiiiiiiiniiiiieeeeee 7006-29C-2 for caps E26d.........cccovevieiiniiiiiieeeeeeen 7006-29C-2
Calibre avec un diameétre de référence de 10,4 mm Gauge with reference diameter of 10,4 mm
pour culots E26d sur lampes terminées.................... 7006-29D-1 for E26d caps on finished lamps...........cccccvereennenee. 7006-29D-1
Calibre pour le controle de la position radiale du Gauge for checking the radial position of
contact intermédiaire de la douille E26d.................. 7006-29E-1 the intermediate contact of lampholder E26d .......... 7006-29E-1
Calibres pour le contrdle des positions relatives des Gauges for testing the relative positions of the
contacts dans les douilles E26d ............ccccccvevrennee 7006-29F-2 contacts in lampholders E26d..........c.cccecervveninnnn. 7006-29F-2
Calibre pour la vérification de la réalité du Gauge for testing contact-making
contact dans les douilles E26d..........cccoccoveiniienncnne. 7006-29G-3 in lampholders E26d..........c.ccoecenioininiineneincnnne 7006-29G-3
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing contact-making
dans les douilles avec chemise métallique in metal-shell paper-lined lampholders
doublée de papier E26d ..........ccccvinieiriniiennee 7006-29H-3 7006-29H-3
Calibre pour le contrdle de la protection contre les Plug gauge for testing protection against
contacts accidentels dans la douille E26d................ 7006-29J-1 accidental contact in E26d lampholder .................... 7006-29J-1
Calibre «Entre» pour douilles E26d..............ccc....... 7006-29K-1 "Go" plug gauge for lampholders E26d.................. 7006-29K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E26, E26/50x39, "Not Go"gauge for caps E26, E26/50x39,
E26/51x39 & E26d.....c.cooiviiiiiiiiiiiciicce 7006-29L-4 E26/51x39& E26d........cociiiiiiiiiiciciicccee 7006-29L-4
Calibre pour la vérification de la réalité du contact Gauge for testing unacceptable contact-making
non-souhaitée dans les douilles E26d....................... 7006-29M-1 in lampholders E26d...........ccccoviniinnnininecee 7006-29M-1
Calibre pour douille E14 pour le controle de la Plug gauge for E14 lampholder for testing
réalité du Contact .........cevvevveverieieierieceeeeee e 7006-30-2 CONtACt-MAKING ....vvevreiiiieiienieie et 7006-30-2
Calibre pour le contrdle de la réalité du contact Plug gauge for lampholders E14 with candle
de la douille E14 avec fausse bougie destinée shaped shaft for candle lamps for testing
aux lampes «Flamme ...........ccccoveneincninenccnenn. 7006-30A-1 CONtACt-MAKING .....veveeiieieiiieriee e 7006-30A-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et Gauge for testing contact-making and protection
de la protection contre les contacts accidentels pendant against accidental contact during insertion of lamps
l'insertion des lampes dans les douilles E14 ............ 7006-31-5 in lampholders E14.........ccccoooieiininiiieeeeecees 7006-31-5
Calibre pour vérifier la réalité du contact des culots Gauge for finished lamps fitted with E12
E12 sur lampes terminées ............cecveveerrereeeeneennenne 7006-32-1 caps for testing contact-making............ccccerveruernnne. 7006-32-1
Calibre pour douille pour la vérification de la Plug gauge for lampholders for testing
réalité du contact E12 7006-32A-1 contact-making E12.........cccccevniiniiniinenncncnnne 7006-32A-1
Calibres «Entre» pour culots 2G13 7006-33-2 «Goy gauges for caps 2G13........ccoeviiniiincnieinne 7006-33-2
Calibres pour le controle d'insertion et de la réalité Gauges for testing insertion and contact-making
du contact dans les douilles 2G13..........cccccccveuennene 7006-33A-2 in lampholders 2G13 .......c.ccoiviiininiincreee 7006-33A-2
Calibre pour douilles 2G13 pour le contréle de la Gauge for lampholders 2G13 for testing contact-
réalité du contact ........ccceeveererieineieenceeeccenne 7006-33B-1 MAKINZ. ..ottt 7006-33B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX43 ..........cccoeoveeene 7006-34-1 "Go"gauge for lampholders PX43 ..........cccceviennene 7006-34-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus sur lampes Go"gauge for prefocus caps on finished
terminées PX43t .....coeiviiiiineirieneecee 7006-34A-1 lamps PXA43t ..o 7006-34A-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX13.5s sur "Go"gauge for prefocus cap PX13.5s on
lampes terminges ...........coeevvereeerieererieenereeennenens 7006-35-1 finished 1amps .......c.coceoveeneirincinenecee 7006-35-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13.5s "Not Go"gauge for prefocus cap PX13.5s on
sur lampes terminges ..........ocovvevveerenieenienenennenens 7006-35A-1 finished 1amps .......cccoevveerenirincinncccee 7006-35A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13.5s "Not Go"gauge for prefocus cap PX13.5s on
sur lampes terminges ...........cccevereeeeeenieneneneeneenne 7006-35B-1 finished 1amps .......cccoooeveririniceee 7006-35B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX13.5s.......ccccceeuen. 7006-35C-1 "Go"gauge for lampholders PX13.5s......c.ccccoveueneee. 7006-35C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles PX13.5s ......... 7006-35D-1 "Not Go" gauge for lampholders PX13.5s.............. 7006-35D-1
Calibre d'orientation pour douilles PX13.5s ............ 7006-35E-1 Rotation gauge for lampholders PX13.5s................ 7006-35E-1
Calibre «Entre» pour douilles P26s 7006-36-1 "Go"gauge for lampholders P26s 7006-36-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go"gauge for caps on finished
terminées P26S........cooeeeieieniinieiiceeee e 7006-36A-1 1amPS P26S ..o 7006-36A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished
terminées EP10.......o.coooiviiiiniiiieeeecs 7006-37-1 lamps EP10......ccooiiiiiieeceeeeeee e 7006-37-1
Calibre «Entre» pour douilles préfocus EP10.......... 7006-37A-1 "Go" gauge for prefocus lampholders EP10 ............ 7006-37A-1
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Calibre «Entre» pour vérifier les culots préfocus "Go" gauge for checking prefocus caps
PA3t oo 7006-39-1 PA3t e 7006-39-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier la dimension "Not Go" gauge for checking dimension Mmin of
Mmin des culots préfocus P43t, PX43t et PU43t..... 7006-39A-4 prefocus caps P43t, PX43t and PU43t........cccceueeene 7006-39A-4
Calibre pour vérifier la dimension Ymax des culots Gauge for checking dimension Ymax of prefocus
préfocus P43t, PX43t, PU43t, PY43d et PZ43t........ 7006-39B-3 caps P43t, PX43t, PU43t, PY43d and PZ43t ........... 7006-39B-3
Calibre «Entre» pour douilles P43 ..........cccoccevvenee 7006-39C-1 "Go" gauge for lampholders P43 .........c.cccoeenennne. 7006-39C-1
Calibre «Entre» pour culot a broche Fa8 ................. 7006-40-1 "Go" gauge for single-pin cap Fa8............coceveeneene 7006-40-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot a broche Fa§ ....... 7006-40A-1 "Not Go" gauge for single-pin cap Fa8.................... 7006-40A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot a "Go" and "Not Go" gauge for single-pin cap
broche sur lampes terminées Fab6............cccecevennenne 7006-41-2 on finished lamps Fab6............ccocoveniiiiiinininies 7006-41-2
Calibres «Entre»/Réalité du contact pour douilles "Go"/Contact-making gauges for lampholders
Fab...oooviiiiiiiiciicc 7006-41A-2 Fab...cocoiiiiiiiiccic e 7006-41A-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée P28s 7006-42-1 "Go" gauge for cap on finished lamps P28s............. 7006-42-1
Calibre «Entre» pour douille P28s..........cccceovevenenne 7006-42A-2 "Go" gauge for lampholder P28s..........cccccoervnnennen. 7006-42A-2
Calibre «Entrex» et «N'Entre Pas» pour culots préfocus "Go" and "Not Go" gauge for prefocus caps
P40s sur lampes terminges............oevveveerereeeenienenne 7006-43-2 P40s on finished 1amps..........cccoceveireninineeciee 7006-43-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non "Go" and "Not Go" gauge for unmounted
assemblé a deux broches (Ne pas utiliser sur bi-pin cap (Not for use on finished
lampes terminées) G13 .......ocoevvvvveviereniereieiee 7006-44-4 1ampPs) G13 ..o 7006-44-4
Calibre «Entre» pour culot a deux broches sur "Go" gauge for bi-pin cap on
lampes terminées G13 ........ccooiveineninineieece 7006-45-4 finished lamps G13.......cccoiiiiiiiiieeeeeeee 7006-45-4
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non "Go"and "Not Go" gauge for unmounted
assemblé a deux broches (Ne pas utiliser sur bi-pin cap (Not for use on finished
lampes terminées) G5 .........coovevieerereeenieenerieenne 7006-46-3 lamps) G5 7006-46-3
Calibre «Entre» pour culot a deux broches sur "Go" gauge for bi-pin cap on finished
lampes terminées G5 .......cccoovevvvierienenieieieeeee 7006-46A-3 1amPS G5 .o 7006-46A-3
Calibre «Entre» pour culots GX5 .......cccovvinieennenen. 7006-47-1 "Go" gauge for caps GX5 ....covvereeinenieinereees 7006-47-1
Calibre pour douilles pour la vérification de la Plug gauge for lampholders for testing
protection contre les contacts accidentels G5 & GX5  7006-47A-3 protection against accidental contact G5 & GX5.... 7006-47A-3
Calibres doubles pour un ensemble de deux Double-ended gauges for a combined pair
douilles pour la vérification de la réalité¢ du contact G5 7006-47B-4 of lampholders for testing contact-making G5......... 7006-47B-4
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de Double-ended "Go" gauges for a combined
deux douilles GS5......coeveeeriinirieieeeeceeee e 7006-47C-3 pair of lampholders G5.........cccooevivininieieereeee 7006-47C-3
Calibres doubles pour un ensemble de deux Double-ended gauges for a combined pair
douilles pour la vérification de la réalité du contact GX5 7006-47D-1 of lampholders for testing contact-making GXS5...... 7006-47D-1
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de Double-ended "Go" gauges for a combined
deux douilles GX5....cooeirieinineiricneeeeeenee 7006-47E-1 pair of lampholders GXS5 .......cccoovvinininiininee. 7006-47E-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PG22-6.35 "Go" gauge for prefocus cap PG22-6.35
Sur lampes terminges ..........c.coeeveereeenenieenerenennene 7006-48-1 on finished 1amps........cccccverieineninenineneene 7006-48-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus P14.5s sur "Go" gauge for prefocus caps P14.5s on
1ampes terMInées ........ovevververierieieienieneseeeieseeneene 7006-49-1 finished 1amps ........cccooeviririeieeeeeee 7006-49-1
Calibre «Entre» pour douilles P14.5s .........cccccueee. 7006-49A-1 "Go" gauge for lampholders P14.5s........ccccccveuenee. 7006-49A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour dimension Al max. "Not Go" gauge for dimension Al max.
dans douilles P14.5S .....cccooeveririiieieeiceeeiene 7006-49B-1 of lampholders P14.55 .....cccoocoeviivininiiinieeee 7006-49B-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour Gauge for finished lamps fitted with E27
lampes munies du culot E27 ........cccoooviiiniiiienens 7006-50-1 caps for testing contact-making ............ceceeeverenenne. 7006-50-1
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la Gauge for caps on finished lamps for testing
vérification de la protection contre les contacts protection against accidental
accidentels E27/51X39....ccccocviiiiiiininiiiiicee 7006-51-2 contact E27/51X39 .....ccoviiinniiiiiiciiiecc 7006-51-2
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la Gauge for caps on finished lamps for testing
vérification de la protection contre les contacts protection against accidental contact
accidentels pendant l'insertion E27..............cc.cc... 7006-51A-2 during insertion E27 ........ccocoviiiinnininninence 7006-51A-2
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour Gauge for finished lamps fitted with E40
lampes munies du culot E40...............ccccoeiinne 7006-52-1 caps for testing contact-making...........cccoceeveevennne 7006-52-1
Calibre pour la vérification de la protection Gauge for finished lamps fitted with E40 caps
contre les contacts accidentels pour lampes for testing protection against accidental
munies du culot E40 ...........ccccoviiiinnicinncene 7006-53-1 COMEACE ...ttt 7006-53-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour Gauge for finished lamps fitted with E14 caps
lampes munies du culot E14............ccccocooniinnnn 7006-54-2 for testing contact-making.............cccccoeeiinricnenne. 7006-54-2
Calibre pour la vérification de la protection contre Gauge for finished lamps fitted with E14 caps
les contacts accidentels pour lampes munies for testing protection against accidental
duculot E14 ..o 7006-55-2 COMTACE ..ottt 7006-55-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le diamétre de "Go" and "Not Go" gauge for the diameter of the
la collerette du culot préfocus P30s sur lampes collar of prefocus cap P30s on finished
EEITIINEES .ottt ettt 7006-56-2 JAMPS oo 7006-56-2
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Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la boutonniére "Go" and "Not Go" gauge for the major slot of
principale du culot préfocus P30s sur lampes prefocus cap P30s on finished
EEIIMINEGES ...ttt 7006-56A-2 JAMPS 1o e 7006-56A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy» pour culot a deux "Go" and "Not Go" gauge for recessed double
contacts en retrait R17d sur lampes terminées......... 7006-57-3 contact cap R17d on finished lamps ............ccc...... 7006-57-3
Calibre «Entre» pour douille R17d.........ccceuenenne. 7006-57A-1 "Go" gauge for R17d lampholders...........cccerenene 7006-57A-1
Calibre pour la vérification du contact dans la Contact-making gauge for
douille RI7d ..o 7006-57B-1 lampholder R17d......cccooieiiiiiiriieeenceeen 7006-57B-1
Calibre «Entre» pour la vérification des forces "Go" gauge for checking maximum insertion force
maximales d'insertion et d'extraction des douilles Fa8  7006-58-1 and maximum withdrawal force of lampholders Fa8  7006-58-1
Calibre «Entre» pour culots G17q-7 et GY17q-7 "Go" gauge for caps G17q-7 and GY17q-7
Sur lampes terminges ..........c.coevveeruereneniecnienneennens 7006-58A-3 on finished lamps........ccccoueereivineneniincerceene 7006-58A-3
Calibre «Entre» pour culot GY 17g-7 sur lampes "Go" gauge for cap GY17q-7 on finished
EEITIINEES «.e.eeveeeeierecieeteee ettt 7006-58B-3 JAMPS .o 7006-58B-3
Calibre a broches pour la vérification des contacts Plug gauge for testing contact-making of
des douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7 ............ 7006-58C-1 lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17g-7......... 7006-58C-1
Calibre «Entre» pour douilles G17q-7 et GY17q-7 . 7006-58D-1 "Go" gauge for lampholders G17q-7 and GY17q-7. 7006-58D-1
Calibre «Entre» pour douilles GX17¢-7 .....c.ccceuee. 7006-58E-1 "Go" gauge for lampholders GX17q-7 ......cccoeuvnee. 7006-58E-1
Calibre d'orientation pour douilles G17q-7, Rotation gauge for lampholders G17g-7,
GX17q-7 et GY17q-T v 7006-58F-1 GX17q-7 and GY 17q-7 c..oouvvviiiiiiiiiiiiciinis 7006-58F-1
Calibre pour la vérification de la force minimale Gauge for checking minimum withdrawal force and
d'extraction et du contact dans les douilles Fa8 ....... 7006-58G-1 contact-making of lampholders Fa8...........c..c.cc.c..... 7006-58G-1
Calibre pour douille Fad ..........cccoccvinvcninnnenn. 7006-59-1 Plug gauge for lampholder Fa4.............ccccoeeeneee 7006-59-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de Gauge for checking minimum contact force in
contact dans les connecteurs pour socles de lampe connectors for bi-pin lamp bases
a deux broches GZ6.35 & GZA4.........cccoovvevcinnenns 7006-59A-2 GZ6.35 & GZA ...t 7006-59A-2
Calibre «Entre» pour socles de lampe a deux broches "Go" gauge for bi-pin bases
GZO.35 oot 7006-59B-1 GZO.35 ottt 7006-59B-1
Calibre «Entre» pour connecteur GZ6.35 ................ 7006-59C-2 "Go" gauge for connector GZ6.35 .........cccecereennne. 7006-59C-2
Calibre pour la vérification de la force minimale Gauge for checking minimum retention force
de retenue des contacts dans les douilles GY6.35.... 7006-59D-2 of contact in lampholders GY6.35........cccccevevrenee 7006-59D-2
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles Double-ended gauges for a combined pair of
pour la vérification de la réalité du contact G13 ...... 7006-60B-4 lampholders for testing contact-making G13........... 7006-60B-4
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de Double-ended "Go" gauges for a combined pair of
deux douilles G13.......ccoooieiiiiniiieieeeeeeeee 7006-60C-3 lampholders G13 .......ccoovevivieiiiee e 7006-60C-3
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles "Go" and "Not Go" gauges for bases
G6.35, GX6.35, GY6.35 et GZ6.35......ccocvvveviins 7006-61-5 G6.35, GX6.35, GY6.35 and GZ6.35 ... 7006-61-5
Calibres «Entre» pour socles G6.35, GX6.35 "Go" gauges for bases G6.35, GX6.35
S GY0.35 e 7006-61A-3 S GY0.35 e 7006-61A-3
Calibres «Entre» pour douilles G6.35, GX6.35 "Go" gauges for lampholders G6.35, GX6.35
& GY6.35 7006-61B-4 & GY6.35 7006-61B-4
Calibre pour la vérification de la force minimale Gauge for checking minimum retention force of
de retenue des contacts dans les douilles contacts in lampholders
G6.35 & GX6.35 ..ottt 7006-61C-4 G6.35 & GX6.35 ..ot 7006-61C-4
Calibres «Entre» pour combinaisons de deux "Go" gauges for combined pairs of
AOUIIlES R7S e 7006-62-4 lampholders R7S.......coveieviviniiieieesceceeeee 7006-62-4
Calibres «Entre» pour combinaisons de deux "Go" gauges for a combined pairs of
douilles RXTS c..cuevverieiirieiriiieiniiicierieeeieseeeieenens 7006-62A-2 lampholders RX7S ......cccoevveiviniiineininiccneircne 7006-62A-2
Calibres pour la vérification de la protection contre Gauges for testing protection against electric
les contacts accidentels dans des combinaisons de shock in combined pairs of
deux douilles R7s 7006-62B-1 lampholders R7S.......cocevveinininicieieneeeeeeee 7006-62B-1
Calibres pour la vérification de la protection contre Gauges for testing protection against electric
les contacts accidentels dans des combinaisons de shock in combined pairs of
deux douilles RX7S.....ccccuverieinineinciieniccneieens 7006-62C-1 lampholders RX7S ......ccoceriririeciriieieeieeseeeeene 7006-62C-1
Calibre pour la vérification de la hauteur des ergots Gauge for checking height of pins
(dim. Tmin.) des culots P14.5s sur lampes (dim. Tmin.) of caps P14.5s on finished
EEITIINEES .ottt ettt et 7006-64-1 JAMPS oo 7006-64-1
Calibre «Entre» pour le culot et le socle de "Go" gauge for four pin cap and lamp
lampe GX38q c.vvevereereieiirieieienieieereeeee e 7006-65-1 DaSE GX38.vevemrererieninienieinieieierieee et 7006-65-1
Calibre «Entre» pour douille GX38......cc.coeruvuennene 7006-65A-1 "Go" gauge for lampholder GX38q .....c.cccvveveruennne. 7006-65A-1
Systéme de calibrage pour la vérification de la Gauging system for checking withdrawal
force d'extraction dans la douille GX38q...........c..... 7006-65B-1 force in lampholder GX38(.......coevrverveereireneene 7006-65B-1
Calibre «Entre» combiné pour culots PK22s sur Combined "Go" gauge for caps PK22s on
lampes termingées ...........c.covevveercirenieenieneneneennens 7006-66-2 finished 1amps ......ccccoveveineneininccceee 7006-66-2
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Calibre «Entre» pour douilles PK22s.........c.cccoeueuueee 7006-66A-1 "Go" gauge for lampholders PK22s..........c.ccceoueneee. 7006-66A-1
Calibre «Entre» pour socles de lampe a "Go" gauge for bi-pin lamp
deux broches GZ4 7006-67-1 bases GZA4 ..o 7006-67-1
Calibre «Entre» pour connecteur GZ4 .. . 7006-67A-2 "Go" gauge for connector GZ4 7006-67A-2
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas "Go" gauge for unmounted caps (Not for
utiliser sur des lampes terminées) GRS.................... 7006-68-2 use on finished lamps) GR8...........ccoccvvvirirncnnenen. 7006-68-2
Calibre pour culots pour la vérification de I'entrée Gauge for caps to ensure entry of maximum
des douilles maximales et de I'écartement et la lampholders and to check pin-spacing
longueur des broches GRS...........ccceviviniininenene. 7006-68A-2 and length GRS8.......cccooiiiiiiiiieeeeee 7006-68A-2
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force Gauges "A" and "B" for checking maximum
maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal
d'extraction dans les douilles GRS..........ccccoeenneee 7006-68C-1 force in lampholders GRS..........c..ccoeviiencinincnnne 7006-68C-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Gauge "C" for checking minimum retention
de rétention dans les douilles GRS...........cccocvnneneee 7006-68D-1 force in lampholders GRS............ccovevivineinincene 7006-68D-1
Calibre «Entre» pour la vérification des broches des "Go" gauge for checking the pins of caps
culots sur lampes terminées GR8 & GR10q............. 7006-68E-1 on finished lamps GR8 & GR10q.......ccccccvevveruennenne. 7006-68E-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la vérification "Go" and "Not Go" gauge for checking the pins
des broches des culots (Ne pas utiliser sur lampes of caps (Not for use on finished lamps)
terminées) GR8 & GR10q.......ccovvrvrvreriiicecicicannen 7006-68F-1 GR8 & GRI0G.....cocuiiiiiiiiciciiiiicccccie 7006-68F-1
Calibre «Entrex» et «N'Entre Pas» pour culots a deux "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap
broches sur lampes terminées G23 ...........ccccevvennne 7006-69-2 on finished lamps G23.........ccevevinieieieeeeeeeens 7006-69-2
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale Plug gauge "A" for checking maximum insertion
d'insertion et de la force maximale d'extraction dans force and maximum withdrawal force in
les douilles G23 ..o 7006-69A-1 lampholders G23 ........cccooveiieiiieereeeeeeeeee 7006-69A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale Plug gauge "B" for checking maximum
d'insertion dans les douilles G23 & GX23............... 7006-69B-2 insertion force in lampholders G23 & GX23........... 7006-69B-2
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Plug gauge "C" for checking minimum
de retenue dans les douilles G23.........ccccoeireennnen. 7006-69C-1 retention force in lampholders G23 ...........ccccceenee 7006-69C-1
Calibre a broche simple «D» pour la vérification de Single-pin gauge "D" for checking maximum
la force maximale d'extraction dans les douilles withdrawal force of contacts in lampholders
2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24, 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24
GX)(Y)32 ittt 7006-69D-6 GX)(Y)32 ittt 7006-69D-6
Calibre a broche simple «E» pour la vérification Single-pin gauge "E" for checking minimum
de la force minimale de retenue dans les douilles retention force of contacts in lampholders
2G(X)7,2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24, 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24,
GX)(Y)32 ittt 7006-69E-6 GX)(Y)32 ittt 7006-69E-6
Calibres «Entre» pour douilles GX9.5.........ccceneenne 7006-70-1 "Go" gauges for lampholders GX9.5.........cccceuenee 7006-70-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots GX9.5 Gauge for checking the retention of caps GX9.5
dans la douille.........ccooeieenrineiiiccen 7006-70B-1 in lampholder.........cccoereireniiiniiieecee 7006-70B-1
Calibres pour culots a deux broches GY9.5 & GZ9.5 Gauges for bi-pin caps GY9.5 & GZ9.5
sur lampes terminges ..........c.oeveeeriereeenieenienieennns 7006-70C-2 on finished 1amps........cccoceveireneinienenienceee 7006-70C-2
Calibre «Entre» pour culot a deux broches G9.5 "Go" gauge for bi-pin cap G9.5
Sur lampes terminges ..........c.coevveereeeenieenenenennns 7006-70D-1 on finished 1amps........cccoceveirineinennnencecne 7006-70D-1
Calibre «Entre» pour douille G9.5.........ccoceveuennnnne 7006-70E-1 "Go" gauge for lampholder G9.5.........ccccceveneenene. 7006-70E-1
Calibres pour douilles GY9.5 & GZ9.5 .........ccc...... 7006-70G-1 Gauges for lampholders GY9.5 & GZ9.5................. 7006-70G-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots Gauge checking the retention of caps
dans la douille G9.5.......coceovviniiriinccceeee 7006-70H-1 in lampholders G9.5 .............c...... 7006-70H-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles "Go" and "Not Go" gauges for bi-pin
de lampe a deux broches G4 7006-72-1 lamp bases G4 7006-72-1
Calibre «Entre» pour douilles G4 ...........ccccceveennnene 7006-72A-3 "Go" gauge for lampholders G4 ..........ccccvevreenneee. 7006-72A-3
Calibre pour vérification de la force minimale de Gauge for checking minimum retention force
retenue dans les douilles G4 .......c.ccceveveinenccnenn. 7006-72B-2 in lampholders G4 ........ccccoeoviviineininicneecne 7006-72B-2
Calibre pour culot de lampe a deux broches Gauge for bi-pin cap G5.3
G5.3 sur lampes termingées...........eeververereeeeeneeneenne 7006-73-1 on finished [amps..........cccooeviniiiinieninneeen 7006-73-1
Calibre «Entre» pour douilles G5.3 .........cccceenenene 7006-73A-1 "Go" gauge for lampholders G5.3 .........cccoevrenee. 7006-73A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin
a deux broches GX5.3 ....ccovieivinneiinnccneene 7006-73B-2 base GXS5.3 ..ot 7006-73B-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin
a deux broches GYS5.3 .....ccccceeuvnnnnnniccceee 7006-73C-2 base GYS5.3 i 7006-73C-2
Calibre «Entre» pour douilles GX5.3 ......cccocevvvenee 7006-73D-3 "Go" gauge for lampholders GX5.3.......cccoevrennne. 7006-73D-3
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Calibre «Entre» pour douilles GY5.3 .....ccoevvenee 7006-73E-3 "Go" gauge for lampholders GY5.3.....cccccoevnennne. 7006-73E-3
Calibre pour la vérification de la force maximale Gauge for checking maximum withdrawal force of
d'extraction des contacts dans les douilles GX5.3.... 7006-73F-2 contacts in lampholders GX5.3.....cccccooevenenivinennne 7006-73F-2
Calibre a broche simple pour la vérification de la Single-pin gauge for checking contact-making in
réalité de contact dans les douilles GX5.3 & GUS5.3 7006-73G-2 lampholders GX5.3 & GUS.3....cocovviniiniciceneee 7006-73G-2
Calibre pour la vérification de la force maximale Gauge for checking maximum withdrawal force of
d'extraction des contacts dans les douilles GY5.3.... 7006-73H-2 contacts in lampholders GYS5.3......ccocevevinininneens 7006-73H-2
Calibre a broche simple pour la vérification de la Single-pin gauge for checking minimum
force minimale de retenue des contacts dans les retention force of contacts in
douilles GYS5.3 .o 7006-73J-1 lampholders GYS5.3 ....cooeiriniiniieinecneeenee 7006-73J-1
Calibre «Entre» pour culot de lampe & deux broches "Go" gauge for bi-pin cap GY 16
GY'16 sur lampes terminées...........cocoeverveeervcennennes 7006-74-1 on finished lamps........cccooveeverivincincnicncrceene 7006-74-1
Calibre pour culots et socles a deux broches G22.... 7006-75-2 Gauge for bi-pin caps and bases G22..........c.c....... 7006-75-2
Calibre «Entre» pour douilles G22 ...........ccceevenenee. 7006-75A-2 "Go" gauge for lampholders G22 ..........cccccceveenennee. 7006-75A-2
Calibre «Entre» pour culots et socles de lampes "Go" gauge for bi-pin caps and bases
a deux broches G38 sur lampes terminées ............... 7006-76-1 G38 on finished lamps.........ccccoeveininncncincnenene 7006-76-1
Calibre «Entrex» et «N'Entre Pas» pour culots et "Go" and "Not Go" gauge for pins of
socles de lampes a deux broches G38 sur bi-pin caps and bases G38 on
lampes termMINées .........oeovevvereerrerienienienieeeeeeesee e 7006-76A-1 finished 1amps ........cccooeerieinirieee e 7006-76A-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (ler des deux "Go" gauge for lampholders G38 (1st of two
CAIDIES) ..ottt 7006-76B-1 GAULES) cevveneereeieeieeieseeete et esteste sttt e e et eenne 7006-76B-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (2e des deux "Go" gauge for lampholders G38 (2nd of two
CAlIDIES) .ottt 7006-76C-1 GAUGES) cveeveneereeeneerereeneeteteneeseneeseasenesteneeseeteneesenseneas 7006-76C-1
Calibre pour la force minimale de contact Gauge for minimum contact force
des douilles G38 .......ooeiieieieeeeeeeeen 7006-76D-1 in lampholders G38 .........cccooeivinnirenereeceee 7006-76D-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne "Go" gauge for unmounted caps (Not for use
pas utiliser sur lampes terminées) GR10q................ 7006-77-2 on finished lamps) GR10q.......cccccerevirierienieniennnne 7006-77-2
Calibre pour culots pour la vérification de I'entrée Gauge for caps to ensure entry of maximum
des douilles maximales et de 1'écartement et la lampholders and to check pin-spacing and
longueur des broches GR10q.........ccceoeveieenieennennn. 7006-77A-2 length GRI0Q c.ccveiveieiiieieieece e 7006-77A-2
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force Gauges "A" and "B" for checking maximum
maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal force
d'extraction dans les douilles GR10q..........ccocevenenne 7006-77B-1 in lampholders GR10q.........ccceoevveniririeienieeeeeens 7006-77B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Gauge "C" for checking minimum retention
de retenue dans les douilles GR10q........ccccecveeeneenne 7006-77C-1 force in lampholders GR10q........ccccevvrieienieniennne. 7006-77C-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauges for caps G24, GX24
G24, GX24 & GY24 . 7006-78-5 EEGY24 e 7006-78-5
Calibres «A» pour douilles G24, GX24 & GY24 .... 7006-78A-5 Gauges "A" for lampholders G24, GX24 & GY24.. 7006-78A-5
Calibres «B» pour douilles G24, GX24 & GY24 .... 7006-78B-5 Gauges "B" for lampholders G24, GX24 & GY24.. 7006-78B-5
Calibres «C» pour douilles G24, GX24 & GY24 .... 7006-78C-5 Gauges "C" for lampholders G24, GX24 & GY24.. 7006-78C-5
Calibres «N'Entre Pas» «F» pour la vérification de la "Not Go" gauges "F" for checking non-inter-
non-interchangeabilité des culots dans les douilles changeability of caps in lampholders G24, GX24
G24, GX24 & GY24.ooiiciieeceecteeene 7006-78F-6 EEGY24 it 7006-78F-6
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des "Go" gauges "G" for checking key slots in
détrompeurs dans les douilles G24, GX24 & GY24 7006-78G-6 lampholders G24, GX24 & GY24 ...ccoccevvenenivcnnnne 7006-78G-6
Calibre «Entrex» pour culots G10q, GX10q, "Go" gauge for caps G10q, GX10q, GY10q
GY10q & GZ10q ..o 7006-79-2 B GZ10G e 7006-79-2
Calibres «Entre» pour les contacts des "Go" gauges for the contacts of lampholders
douilles G10q, GX10q, GY10q & GZ10q............... 7006-79A-2 G10q, GX10q, GY10q & GZ10q......ccccecevrurucurnnnne 7006-79A-2
Calibre de vérification du contact pour douilles Contact-making gauge for lampholders
G10q, GX10q & GY10q...cimvereriiririeieinnicicininienene 7006-79B-1 G10q, GX10q & GY10q...cuceeiieciiiierecirirecicenne 7006-79B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauge for caps
sur lampes terminées G12..........oceeevveienineneenenns 7006-80-1 on finished lamps G12 7006-80-1
Calibre «A» pour la vérification des douilles G12... 7006-80A-2 Gauge "A" for checking lampholders G12 .............. 7006-80A-2
Calibre «B» pour la vérification des douilles G12... 7006-80B-2 Gauge "B" for checking lampholders G12............... 7006-80B-2
Calibre «C» pour la vérification des douilles G12... 7006-80C-2 Gauge "C" for checking lampholders G12............... 7006-80C-2
Calibre «D» pour douilles G12, PG12 & PGX12 ... 7006-80D-4 Gauge "D" for lampholders G12, PG12 & PGX12.. 7006-80D-4
Calibre «E» pour douilles G12 , PG12 & PGX12.... 7006-80E-4 Gauge "E" for lampholders G12, PG12 & PGX12 .. 7006-80E-4
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauge for caps on
sur lampes terminées PG12 & PGX12..................... 7006-81-3 finished lamps PG12 & PGX12......cccceoveiivirvannnnn. 7006-81-3
Calibres «A» pour la vérification des douilles Plug gauges "A" for checking lampholders
PG12 & PGX12...oiiiiiiiiciiniccteeectneeceas 7006-81A-3 PG12 & PGX12 ..ottt 7006-81A-3
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Feuilles
Calibres «B» pour la vérification des douilles
PG12 & PGX12 ..ottt 7006-81B-3
Calibres «C» pour la vérification des douilles
PGI2 & PGX12 ..ot 7006-81C-3

Calibres «F» pour la vérification de la réalité¢ du contact

dans les douilles PG12 & PGX12.......cccceiieinnne 7006-81F-3
Calibres «G» pour la vérification de la réalité du contact

dans les douilles PG12 & PGX12......cccccovvirvcvnnennne 7006-81G-3
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2G11

& 2GX 1T it 7006-82-2
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale

d'insertion et de la force maximale d'extraction

dans les douilles 2G11 & 2GX11 ..cocvvcvvincennennne 7006-82A-2
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale

d'insertion et de la force maximale d'extraction

dans les douilles 2G11 & 2GX11 ...cccovviriciiininicnennne 7006-82B-2
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale

de retenue dans les douilles 2G11 & 2GX11........... 7006-82C-2

Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2GX11
7006-82F-1

Calibre «N’Entre pas» pour culots sur lampes terminées

2GXTT o 7006-82G-1
Calibre «N’Entre pas» pour la non-interchangeabilite
des culots 2GX11 ..coovoiiiiiiiiiiiiiicccee 7006-82H-1
Calibre «Entre» «J» pour culots sur lampes terminées
2GXTT o 7006-82J-1

Calibre «N’Entre pas» «K» pas» pour la interchangeabilite

des culots 2G 11 e 7006-82K-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées

GXT0G it 7006-84-2
Calibre «A», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes

terminées GX10q.....evveuerueieiieirieeereeeereeeeienes 7006-84A-1
Calibre «B», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes

terminées GX 10q.....coveereirinieinieeerieeeeseeeeeen 7006-84B-1
Calibres «Entre» pour douilles GX10q.........ccvee.. 7006-84C-2

Calibre «B» pour la vérification de la force minimale de
contact dans les douilles GX10q, type A, et de la force

minimale de retenue dans les douilles de type B...... 7006-84D-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs des culots

sur lampes terminées GX10q.......cccevvererervreenenne. 7006-84E-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes

terminées GX10q . 7006-84F-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GX10q.......... 7006-84G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées

GYT10G it 7006-85-2
Calibre «A», «N'Entre Pasy» pour culots sur lampes

terminées GY 10q....coueererirenerininieirieeieneeeieee 7006-85A-1
Calibres «Entre» pour douilles GY 10q 7006-85B-2
Calibre «B» pour la vérification de la force minimale

de contact dans la douille GY10q....c..cccevereeerreennene 7006-85C-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs des culots

sur lampes terminées GY 10q......ccccceveverereenennnnene 7006-85D-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes

terminées GY 10q.....oveveriererinirieierieeeeeecee e 7006-85E-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GY10q.......... 7006-85F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy» pour culot a deux

broches sur lampes terminées GX23........c.ccceeveenee 7006-86-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale

d'insertion et de la force maximale d'extraction dans

les douilles GX23 ..o 7006-86A-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale

de retenue dans les douilles GX23...........cccccccuvueee 7006-86B-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur

lampes terminées G32, GX32 & GY32 ....cccvvvenenee. 7006-87-2

Calibres «A1 » pour la vérification de la force maximale
d'insertion et de la force maximale d'extraction dans

les douilles G32 & GY32 ..o 7006-87A-2

Copyright International Electrotechnical Commission

Full document details: IEC 60061-3-1969 amd48-2014

—9-—

Plug gauges "B" for checking lampholders
PG12 & PGX12...coiiiiiiiiiiciiiecenenect e

Plug gauges "C" for checking lampholders
PGI2 & PGX12 ..o

Plug gauges "F" for checking contact-making
in lampholders PG12 & PGX12 .....ccccccoevveivencnne

Plug gauges "G" for checking contact-making
in lampholders PG12 & PGX12 .......ccccceivnicnnnn.

"Go" gauge for caps on finished lamps 2G11 &
2GX T ittt

Gauge "A" for checking maximum insertion
force and maximum withdrawal force in
lampholders 2G11 & 2GX11...cccovovverivincinineee

Plug gauge "B" for checking maximum insertion
force and maximum withdrawal force in
lampholders 2G11 & 2GX11..cccoviniriiiiiiiiiceees

Gauge "C" for checking minimum retention
force in lampholders 2G11 & 2GX11.....cccevuennnee

"Go" gauge for caps on finished lamps 2GX11

"Not Go" gauge for non-interchangeability of caps
2GXT T i

"Go" gauge “J” for caps on finished lamps 2GX11

“Not go” gauge “K” for interchangeability
for lampholders 2G11......ccoceveoiriniiineninieirce

"Go" gauge for caps on finished lamps

"Not Go" gauge "A" for caps on finished
1ampPS GXL0G. . cueeeeeeeeerieieeeereeee e

"Not Go" gauge "B" for caps on finished
1ampPSs GX 10q.weeeereeererieiereereeee e

"Go" gauges for lampholders GXY10q ......c..coveneee

Plug gauge "B" for checking minimum contact
force in lampholders GX10q, type A, and
minimum retention force in lampholders type B .....

"Go" gauges for the keys of caps on finished
1amps GX10G...c.veueeveieiinieirenietreeeeeeeseseeeseeene

"Not go" gauges for caps on finished lamps

"Not Go" gauge "A" for caps on finished
1amPS GY 100G cveeeeeieierieeiieeeie e

"Go" gauges for lampholders GY 10q

Plug gauge "B" for checking minimum contact
force in lampholder GY 10q.....cceoveviveinenieirieiene

"Go" gauges for the keys of caps on finished lamps

"Not go" gauges for lampholders GY10q

"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap on
finished lamps GX23.......ccovivieinininineineeenene

Plug gauge "A" for checking maximum insertion
force and maximum withdrawal force in
lampholders GX23 .......ccccoovineiirininincineeerene

Plug gauge "C" for checking minimum retention
force in lampholders GX23 .........cccoevvivievenerennnnn.
"Go" and "Not Go" gauges for caps on

finished lamps G32, GX32 & GY32....cceoevvrvenennene

Plug gauges "A1 " for checking maximum insertion
force and maximal withdrawal force in
lampholders G32 & GY32....cccccevioeninieineieeenne

Sheet

7006-81B-3

7006-81C-3

7006-81F-3

7006-81G-3

7006-82-2

7006-82A-2

7006-82B-2

7006-82C-2

7006-82F-1

7006-82G-1

7006-82H-1

7006-82J-1

7006-82K-1

7006-84-2

7006-84A-1

7006-84B-1

7006-84C-2

7006-84D-1

7006-84E-1

7006-84F-1
7006-84G-1

7006-85-2

7006-85A-1
7006-85B-2

7006-85C-1

7006-85D-1

7006-85E-1
7006-85F-1

7006-86-1

7006-86A-1

7006-86B-1

7006-87-2

7006-87A-2

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60061-3-1969-amd48-2014
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60061-3-1969-amd48-2014

IEC 60061-3:1969/AMD48:2014 © IEC 2014

................................................................................ Feuilles Sheet
Calibres «B» pour la vérification de la force maximale Plug gauges "B" for checking maximum insertion

d'insertion dans les douilles G32, GX32 & GY32 ... 7006-87B-2 force in lampholders G32, GX32 & GY32......c..... 7006-87B-2
Calibres «C» pour la vérification de la force minimale Plug gauges "C" for checking minimum retention

de retenue dans les douilles G32, GX32 & GY32 ... 7006-87C-2 force in lampholders G32, GX32 & GY32.......c..... 7006-87C-2
Calibres «N'Entre Pas» «F» pour la vérification de la "Not Go" gauges "F" for checking non-interchange-
non-interchangeabilité des culots dans les douilles ability of caps in lampholders

G32,GX32 & GY32uuiieiiireceecteccee 7006-87D-2 G32, GX32 & QY32 7006-87D-2
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des "Go" gauges "G" for checking key

détrompeurs dans les douilles G32, GX32 & GY32 7006-87E-2 slots in lampholders G32, GX32 & GY32......ccuc.e 7006-87E-2
Calibre «A2 » pour la vérification de la force Plug gauge "A2 " for checking maximum

maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal

d'extraction dans les douilles GX32........ccccvevennenee. 7006-87F-2 force in lampholders GX32 ......cccoceevvevenenirieennn. 7006-87F-2
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes "Go" gauge for prefocus cap on finished

terminées PY43d ..o 7006-88-1 lamps PY43d ..ocooiiiieeeee e 7006-88-1
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension M "Not Go" gauge for dimension M minimum of

minimum des culots préfocus PY43d et PZ43t prefocus caps PY43d and PZ43t on finished

Sur lampes terminges ..........c.eceveerenieenieneneneennens 7006-88A-1 JAMPS .o 7006-88A-1
Calibre «Entre» pour douilles PY43d...................... 7006-88B-1 "Go" gauge for lampholders PY43d .........ccccceenenee. 7006-88B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes "Go" gauge for prefocus cap on finished

terminées PZA3t......ccooveovviniiniiiincccceceeen 7006-89-1 1amps PZA3t ..o 7006-89-1
Calibre «Entre» pour douilles PZ43t ....................... 7006-89A-1 "Go" gauge for lampholders PZ43t...........cccoceeneeee. 7006-89A-1
Calibre «Entre» pour douilles W10.6x8.5d pour "Go" gauge for lampholder W10.6x8.5d for

lampes flash........c.cooeriiininininiccee 7006-90A-2 photo-flash 1amps .......ccccoveveinineincnincceene 7006-90A-2
Calibre de la force de contact maximale dans la Gauge for maximum contact force in lampholders

douille W10.6x8.5d pour lampes flash .................... 7006-90B-2 W10.6x8.5d for photo-flash lamps ..........cccceeveuennee 7006-90B-2
Calibre de la force de contact minimale dans la Gauge for minimum contact force in lampholder

douille W10.6x8.5d pour lampes flash .................... 7006-90C-2 W10.6x8.5d for photo-flash lamps ..........cccceeveuenee 7006-90C-2
Calibre pour le contréle de la réalité du contact Plug gauge for testing contact-making in lampholders

dans la douille W10.6x8.5d pour lampes flash ........ 7006-90D-2 W10.6x8.5d for photo-flash lamps ...........cccceueuneee. 7006-90D-2
Calibre «Entre» pour douilles W2.1x9.5d................ 7006-91-1 "Go" gauge for lampholders W2.1x9.5d.................. 7006-91-1
Calibre «N'Entre Pas» pour socle de lampe "Not Go" gauge for base

W2.1X9.5d ot 7006-91B-1 W2.1K9.50 it 7006-91B-1
Calibres d'insertion et de retenue pour douilles Insertion and retention gauges for lampholders

W2.1X9.5d e 7006-91C-1 W2.1X9.50 it 7006-91C-1
Calibres pour douille W2x4.6d..........cccceoveireennennn. 7006-94-1 Gauges for lampholder W2x4.6d...........cccoecereennee 7006-94-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour les "Go" and "Not Go" gauge for terminations

connecteurs G16t et G16d sur lampes terminées ..... 7006-95-3 G16t and G16d on finished lamps .........cccceereeeenee 7006-95-3
Calibre «Entre» pour culots P45t.........ccceeevevnnnnn. 7006-95A-2 "Go" gauge for caps P45t ............ 7006-95A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour culots P45t................... 7006-95B-2 "Not Go" gauge for caps P45t.......cccocevvvvevvenenennene 7006-95B-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le bossage "Go" and "Not Go" gauge for the locating notch

d'orientation des culots P45t.......c.ccoeveveinincinenn. 7006-95D-2 Of CaPS PASt c.cniiieiee e 7006-95D-2
Calibre pour le bossage d'orientation des culots P45t~ 7006-95E-2 Gauge for the locating notch of caps P45t ............... 7006-95E-2
Calibre pour la dimension Ymax des culots P45t .... 7006-95F-2 Gauge for dimension Ymax of caps P45t ................ 7006-95F-2
Calibre pour la dimension Rmin. des culots P45t .... 7006-95G-2 Gauge for dimension Rmin. of caps P45t. 7006-95G-2
Calibre «Entre» pour douilles P45t...........ccceenenene 7006-95H-2 "Go" gauge for lampholders P45t...........ccoceveenee. 7006-95H-2
Calibre «Entre» pour la coupe transversale du socle "Go" gauge for horizontal section of lamp

de lampe W3.3X10.4d.......coeviviiieieieeeeeeee 7006-96-1 base W3.3X10.4d ....ooioieeiieeeeeeeeee 7006-96-1
Calibre «Entre» pour la coupe longitudinale du socle "Go" gauge for vertical section of lamp

de lampe W3.3X10.4d.....ccovueiinniiinccneene 7006-96A-1 base W3.3X10.4d ......cceirniiiiicciccceecne 7006-96A-1
Calibre «Entre» pour culots SX4s..........cccceeveuenenene 7006-97-1 “Go” gauge for caps SX4S.......cccevevvevirenineneiinennne 7006-97-1
Calibre « N'Entre Pas» pour culots SX4s................. 7006-97A-1 “Not Go” gauge for caps SX4S.....cccccevererenererennne 7006-97A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauge for caps on finished

terminées X511 oo 7006-99-2 1amps X511 o 7006-99-2
Calibre «Entre» pour douilles X511 ......cccoevvuennene 7006-99A-1 "Go" gauge for lampholders X511 ......ccccevevnennne. 7006-99A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles X511 7006-99B-1 "Not Go" gauge for lampholders X511 7006-99B-1
Calibres «Entre» pour culots sur lampes "Go" gauges for caps on finished

terminées GRX10q.. .c.covevveereiviniineniccreiecienene 7006-101-1 lamps GRX10q.. c..cvevveirinieirienieiieienieeeeeeseene 7006-101-1
Calibres «N'Entre Pasy» pour les détrompeurs "Not Go" gauges for the keys of caps

des culots sur lampes terminées GRX10q................ 7006-101A-1 on finished lamps GRX10q .....cccoevvrenveienenieincnne 7006-101A-1
Calibres «A» et «B» «N'Entre Pas» sur lampes "Not Go" gauges "A" and "B" for caps

terminées GRX10q ...c..cveevveeneniriniiicncceceen 7006-101B-1 on finished lamps GRX10q ........coceererineneeninnenene 7006-101B-1
Calibre «Entre» pour douilles GRX10q 7006-101C-1 "Go" gauge for lampholders GRX10q . 7006-101C-1
Calibre «N'Entre Pasy» pour douilles GRX10q......... 7006-101D-1 "Not Go" gauge for lampholdersGRX10q................ 7006-101D-1
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Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur "Go" and "Not Go" gauge for caps on
lampes terminées 2G7 & 2GX7....cccevvvvnvenenennene 7006-102-1 finished lamps 2G7 & 2GX7 ..c..ooovvveviviinieeene 7006-102-1
Calibre «A» pour la vérification de la force Gauge "A" for checking maximum
maximale d'insertion et de la force maximale insertion force and maximum withdrawal
d'extraction dans les douilles 2G7 ........cccccveveuenneee 7006-102A-1 force in lampholders 2G7 ........cccoevvvenieenenieenennne 7006-102A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maxi- Gauge "B" for checking maximum insertion force
male d'insertion dans les douilles 2G7 & 2GX7 ...... 7006-102B-1 in lampholders 2G7 & 2GX7.....cccocvvvevenenireenene. 7006-102B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force Gauge "C" for checking minimum
minimale de retenue dans les douilles 2G7.............. 7006-102C-1 retention force in lampholders 2G7 .........cccoceeeeneenne 7006-102C-1
Calibre «A» pour la vérification de la force Gauge "A" for checking maximum insertion force
maximale d'insertion et de la force maximale and maximum withdrawal force in
d'extraction dans les douilles 2GX7.......cccccevveuennenne. 7006-103-1 lampholders 2GX7 7006-103-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale Gauge "C" for checking minimum retention
de retenue dans les douilles 2GX7......occoveerecennennn. 7006-103A-1 force in lampholders 2GX7 .......ccccovvenieenenieencnnne 7006-103A-1
Calibres «Entre» pour la verification des socles "Go" gauges for checking bases
W2.5X16 .ottt 7006-104-1 W2.5X16 it 7006-104-1
Calibres «Entre» pour la vérification des "Go" gauges for checking lampholders
douilles W2.5X16......c.ccoimnieiicinniiiiiieccninecens 7006-104A-1 W2.5X16 ittt 7006-104A-1
Calibre «Entre» pour socles WX2.5x16................... 7006-104B-1 "Go" gauge for bases WX2.5X16......ccceovrueireneens 7006-104B-1
Calibre «Entre» pour douilles WX2.5x16................ 7006-104C-1 "Go" gauge for lampholders WX2.5x16.................. 7006-104C-1
Calibre «Entre» pour socles WY2.5x16................... 7006-104D-1 "Go" gauge for bases WY2.5X16.......ccccceveirinecnne 7006-104D-1
Calibre «Entre» pour douilles WY2.5x16................ 7006-104E-1 "Go" gauge for lampholders WY2.5x16.................. 7006-104E-1
Calibre «Entre» pour socles WZ2.5x16................... 7006-104F-1 "Go" gauge for bases WZ2.5X16 ......ccccecvreireneens 7006-104F-1
Calibre «Entre» pour douilles WZ2.5x16................ 7006-104G-1 "Go" gauge for lampholders WZ2.5x16 .................. 7006-104G-1
Calibres «Entre» pour socles WU2.5x16................. 7006-104H-1 “Go” gauges for bases WU2.5x16........cccerveuennenne. 7006-104H-1
Calibres «Entre» pour douilles WU2.5x16............... 7006-104J-1 “Go” gauges for lampholders WU2.5x16................ 7006-104J-1
Calibre «Entre» pour socles W3x16d & WX3x16d. 7006-105-2 "Go" gauge for bases W3x16d & WX3x16d... 7006-105-2
Calibre «N'Entre Pasy» pour socles W3x16d, WX3x16d, "Not go" gauge for bases W3x16d, WX3x16d,
W3x16q, WX3x16q & WY3x16q 7006-105A-3 W3x16q, WX3x16q & WY3x16q 7006-105A-3
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchangé- Insertion, retention and non-interchangeability
abilité pour douilles W3x16d & WX3x16d ............. 7006-105B-2 gauges for lampholders W3x16d & WX3x16d........ 7006-105B-2
Calibres «Entre» pour socles W3x16q, "Go" gauges for bases W3x16q,
WX3x16q & WY3X16q.....coiiiiiiiinininiciieieienns 7006-106-3 WX3x16q & WY3X16q....cccmmeiiniciiicicene 7006-106-3
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchangé- Insertion, retention and non-interchangeability
abilité pour douilles W3x16q, gauges for lampholders W3x16q,
WX3X16q EWY3X16q. ... 7006-106A-3 WX3x16q & WY3X16q.....cooiiiiiiiiiiiiicccene 7006-106A-3
Calibre «Entre» «A» pour culots PG13 & PGJ13.... 7006-107-3 "Go" gauge "A" for caps PG13 & PGJ13................ 7006-107-3
Calibre «Entre» pour connecteurs PG13 & PGJ13 .. 7006-107A-2 "Go" gauge for connectors PG13 & PGJ13 .. . 7006-107A-2
Calibre «Entre» «B» pour culots PG13 & PGJ13..... 7006-107B-1 "Go" gauge "B" for caps PG13 & PGJ13 ................ 7006-107B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots "Go" and "Not Go" gauge for caps
PGI3 & PGII3 ..o 7006-107C-1 PGI3 & PGII3 ..o 7006-107C-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles a "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases
deux broches GU4 ..........ccoooviiiiininiciiniiiieene 7006-108-2 7006-108-2
Calibres pour la vérification des forces maximales Gauges for checking maximum insertion force and
d'insertion et d'extraction dans les douilles GU4 ..... 7006-108A-2 maximum withdrawal force in lampholders GU4.... 7006-108A-2
Calibres pour la vérification de la force minimale Gauges for checking the minimum retention force
de retenue dans les douilles GU4...........cccoveeerens 7006-108B-1 in lampholders GU4 ........cccooeeiiiininiieeieeee 7006-108B-1
Calibre «Entre» pour douilles GU4 ..........ccccoeeeeeene 7006-108C-2 "Go" gauge for lampholders GU4............cccoevenenene 7006-108C-2
Calibre a broche simple pour la vérification de Single-pin gauge for checking contact-making in
la réalité de contact dans les douilles GZ4 & GU4 .. 7006-108D-1 lampholders GZ4 & GU4 .......ccoooveiiviiiiiiieeee 7006-108D-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pasy» pour socles "Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases
a deux broches GUS.3 ... 7006-109-1 GUS.3 e 7006-109-1
Calibres pour la vérification des forces maximales Gauges for checking maximum insertion force and
d'insertion et d'extraction dans les douilles GUS.3... 7006-109A-1 maximum withdrawal force in lampholders GUS5.3. 7006-109A-1
Calibres pour la vérification de la force minimale Gauges for checking the minimum retention force
de retenue dans les douilles GUS.3.......ccooeeveieienne 7006-109B-1 in lampholders GUS5.3 ..o, 7006-109B-1
Calibre «Entre» pour douilles GU5.3 ...........coc.... 7006-109C-2 "Go" gauge for lampholders GUS.3.........cccccevuenee 7006-109C-2
Calibre «Entre» pour culots PGJ19-1, PGJ19-2 & "Go" gauge for caps PGJ19-1, PGJ19-2 &
PGJ19-3 7006-110-1 PGJ19-3 . 7006-110-1
Calibre «Entre» pour culots PGJ19-4 & PGJ19-5.... 7006-110A-1 "Go" gauge for caps PGJ19-4 & PGJ19-5................ 7006-110A-1
Calibres «Entre» et «N' Entre Pas» pour la vérification "Go" and "Not Go" gauges for checking keys of
des détrompeurs des culots PGJ19..........cceeovevenenne 7006-110B-1 €apS PGJI19 ..o 7006-110B-1
Calibres «Entre» et «N' Entre Pasy pour la vérification "Go" and "Not Go" gauges for checking keys of
des détrompeurs des douilles PGJ19..........ccccceeeenne 7006-110C-1 lampholders PGJ19.........cccooiiiiiiniiiiiceceeee 7006-110C-1
Calibre pour la verification des connecteurs PGJ19. 7006-110D-1 Gauge for checking connectors PGJ19.................... 7006-110D-1
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